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ANEXO'I
ELEMENTO TECNICO
1. DO OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia para a prestacdo de

servigos de gerenciamento integrado de infraestrutura fisica hospitalar, incluindo suportes
técnico e operacional, operacdo e manutencao preditiva, preventiva e corretiva dos sistemas,
dos equipamentos e das instalagdes prediais, além da execugdo de reformas e obras de
pequeno porte, com fornecimento de mao de obra, ferramentas, equipamentos e materiais
necessarios para execucao dos servicos a serem executados de forma continua e por
demanda nas dependéncias do Instituto Hospital de Base (IHB), de acordo com as
especificacles, quantitativos e condi¢des constantes deste Ato Convocatério.

1.2. A CONTRATADA devera executar os servicos de gerenciamento integrado, suportes
técnico e operacional, operacdo, manutencdes preditiva, preventiva e corretiva nos sistemas,
equipamentos e instalagdes prediais, relacionados nos segmentos a seguir:

1.2.1. MANUTENQAO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E
CORRETIVA DAS INSTALACOES CIVIS, ENGLOBANDO:

a. InstalagBes Civis (estrutura, alvenarias, pisos internos e externos, revestimentos
de parede, forros, telhados, esquadrias, gesso, pintura, marcenaria, serralheria,
impermeabilizacéo, etc.);

b. Manutengdo de Mobiliarios (servicos de serralheria, marcenaria, tapecgaria,
moveis estofados, poltronas, cortinas, cadeiras, sofas, armarios, biombos,
gaveteiros, guichés, balcdes, prateleiras, suportes, etc.).

1.2.2. MANUTENGCAO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
ENGLOBANDO:

a. Instalacdes Elétricas (sistemas e redes elétricas de baixa tensédo, redes elétricas
estabilizadas, estabilizadores, iluminacdo, tomadas, sistemas de protegéo contra
descargas atmosféricas e sistemas de aterramento);

b. Instalagbes de Redes de Telecomunicagdes (sistemas e redes de comunicacao
de dados, voz e imagem para informéatica e cabeamento 6tico);

c. Sistemas de Som.

1.2.3. MANUTENGAO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS,
ENGLOBANDO:

a. Instalacdes Hidrossanitarias (sistemas e redes de agua fria, quente e pluvial,
redes de esgoto, lougas e metais das chamadas areas molhadas - sanitarios,
copas, salas de utilidades, DMLs e cozinhas, bombas de recalque, reservatérios
de agua, controle de potabilidade etc.);

b. Sistema de Deteccdo e Combate a Incéndio.

1.2.4. MANUTENGCAO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS,
ENGLOBANDO:

a. Sistema de Climatizacdo - Ar Condicionado, Refrigeracdo, Ventilacdo, Exaustéo e
Controle de Qualidade do Ar Interior - (central de agua gelada, bombas de agua
gelada e de condensacao, torres de resfriamento, fan-coils e fancoletes, splits,
redes hidraulicas, ventiladores, exaustores, filtros, redes elétricas de forca e
comando, acessorios, sistemas de supervisao e automagao, etc.);

b. Sistemas e equipamentos de refrigeracéo (refrigeradores, freezers, cAmaras frias,
bebedouros, etc.);

c. Centrais de combustiveis (tanques, bombas de circulacdo, redes de distribuicéo,
véalvulas, acessoérios, etc.);
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Central de suprimento de ar comprimido medicinal e de vacuo clinico, redes de
distribuicdo de gases medicinais e vacuo (tubulagbes, valvulas, acessorios,
alarmes, postos de utilizagéo, etc.).

A CONTRATADA devera executar os servicos de reforma e de obras de pequeno porte,
contemplando os segmentos a seguir:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

INFRAESTRUTURA PREDIAL:

Alvenarias, pisos internos e externos, revestimentos de parede, forros, telhados,
esquadrias, gesso, pintura, marcenaria, serralheria, impermeabilizagéo, etc.;

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS:

InstalacBes Elétricas (sistemas e redes elétricas de baixa tensdo, redes elétricas
estabilizadas, estabilizadores, iluminacdo, tomadas, sistemas de prote¢do contra
descargas atmosféricas e sistemas de aterramento);

Instalag6es de Redes de Telecomunicacgdes (sistemas e redes de comunicacao
de dados, voz e imagem para informatica e cabeamento 6tico);

Sistemas de Som;

Motores e bombas.

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS:

Instalag6es Hidrossanitarias (sistemas e redes de agua fria, quente e pluvial,
redes de esgoto, lougcas e metais das chamadas areas molhadas, bombas de
recalque, reservatorios de agua, etc.);

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS:

Sistema de Climatizacao - Ar Condicionado, Refrigeracdo, Ventilagdo, Exaustéo e
Controle de Qualidade do Ar Interior - (central de 4gua gelada, bombas de agua
gelada e de condensacao, torres de resfriamento, fan-coils e fancoletes, splits,
redes hidraulicas, ventiladores, exaustores, filtros, redes elétricas de forca e
comando, acessorios, sistemas de supervisdo e automacao, etc.);

Tanques, bombas de circulagdo, redes de distribuigdo, valvulas, acessoérios, etc.;
Redes de distribuicdo de gases medicinais e vacuo (tubulaces, valvulas,
acessorios, alarmes, postos de utilizagéo, etc.).

A CONTRATADA devera dar apoio no gerenciamento dos contratos vigentes, contratos
futuros e demais servigos pontuais, ligados a manutencéo predial, tais como:

=~

TTSeTmooooTe

Andlise da qualidade de ar;
Fornecimento de agua potavel;
Fornecimento de energia,;
Fornecimento de gases medicinais;
Fornecimento de 6leo Diesel;
Manutencao da caldeira;
Manutencao do grupo gerador;
Manutencao dos elevadores;
Sistema de vacuo;

Tratamento e analise de 4gua do sistema de climatizacao, caldeiras, osmose
reversa e sistema geral;

Entre outros.

Hoje existe um contrato dedicado para a manutencdo do grupo gerador. A operacdo da
central de energia emergencial por parte da CONTRATADA se dara caso houver alguma
interrupcao de energia e a central ndo entrar de forma automatica, podendo acarretar em
risco a assisténcia dos pacientes do IHB.

O mesmo entendimento se aplica aos demais contratos dedicados existentes.
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1.4.3. Os profissionais da CONTRATADA serao treinados para o correto manuseio desses
sistemas, para que se possa ter uma resposta rapida em caso de pane no sistema.

1.5. S&o partes integrantes deste Ato Convocatério:

J ENCARTE “A” - MEMORIAL DESCRITIVO;

. ENCARTE “B” - EXECUGAO DOS SERVICOS CONTINUOS;

J ENCARTE “C” — RELAGAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS;

. ENCARTE “D” — RELAGAO DE MATERIAIS DE CONSUMO;

J ENCARTE “E” - MODELO DE TABELA PARA CADASTRO DE EQUIPAMENTOS;

J ENCARTE “F” — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

J ENCARTE “G” - PLANILHA DE CALCULO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL;

J ENCARTE “H” - DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA E

INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) PELA EXECUGAO DO OBJETO DA
SELECAO DE FORNECEDORES;

o ENCARTE “I” — DECLARACAO FORMAL DE VISTORIA;

o ENCARTE “J” — PRONTUARIO DAS INSTALACOES ELETRICAS.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Trata-se do Ato Convocatério para a contratagdo de empresa de engenharia especializada

e habilitada para prestacdo de servicos de gerenciamento integrado de infraestrutura fisica
hospitalar, incluindo suportes técnico e operacional, operagdo e manutengéo preditiva, preventiva e
corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalacdes prediais, além da execucéo de reformas
e obras de pequeno porte, com fornecimento de mao de obra, ferramentas, equipamentos e
materiais necessarios para execucao dos servicos a serem executados de forma continua e por
demanda nas dependéncias do Instituto Hospital de Base (IHB), garantindo a preservacdo e
conservacgdo das caracteristicas de funcionamento, seguranca, higiene e conforto das edificacdes
do 6rgéo, buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental possivel.

2.2. Este Ato Convocatorio tem por finalidade:

2.2.1. Fornecer dados e informacdes minimas, necessarias aos interessados em
participar da Selecdo de Fornecedores, bem como estabelecer as obrigacdes e
responsabilidades da empresa CONTRATADA.

2.2.2. Orientar a contratacdo de empresa de engenharia especializada e habilitada para
servicos de gerenciamento integrado de infraestrutura fisica hospitalar,
estabelecendo normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrbes de
conduta para os servigos descritos neste Ato.

2.3. A execucdo dos servigos de gerenciamento da infraestrutura fisica hospitalar deve obedecer
a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que couber aos trabalhos, editadas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras normas pertinentes regulamentadas por
Orgaos Oficiais, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), além dos respectivos manuais dos fabricantes, visando sempre a perfeita seguranca,
desempenho e operacionalidade dos aparelhos, equipamentos, maquinas e sistemas.

2.4, Os servigos a serem contratados ndo incluem:

a. Reparos e consertos provenientes de defeitos em pecas/partes internas de
equipamentos concentradores de rede (switches, roteadores, repetidores e
comutadores);

Manutencao em equipamentos da Lavanderia;

Manutencao em Grupo gerador;

Manutencao na central de gases, quando terceirizado;

Gerenciamento e manutencgao dos equipamentos médico-hospitalares;

Pooco
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S, DA JUSTIFICATIVA

3.1 O Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, doravante designado também pela sigla
IHB, Servigo Social Autdbnomo, pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse
coletivo e de utilidade publica, cuja criagédo foi determinada pelo Decreto n° 38.332, de 13 de julho
de 2017, nos Atos da Lei n° 5.899, de 3 de julho de 2017, reger-se-a por este Estatuto, por seus
Regulamentos e pelas normas legais pertinentes.

3.2. Desde o inicio de 2015, o Governo do Distrito Federal decretou situagdo de emergéncia no
ambito da saude publica do Distrito Federal - Decreto n°® 36.279/2015 - que perdurou até 15 de julho
de 2017. Os principais problemas enfrentados foram o desabastecimento de medicamentos,
materiais médico-hospitalares, Ortese, protese e insumos hospitalares; manutengdo de
equipamentos em toda a rede publica, que em parte se deve as dividas de exercicios anteriores e a
falta de profissionais médicos de varias especialidades que ndo atenderam aos chamamentos
publicos ou que pediram exoneracdo em curto espacgo de tempo ap0s a posse. Mas, em outra parte,
se deve a complexidade do sistema de saude do DF, ao nimero expressivo de aquisi¢cdes e ao
excesso de centralizacdo da gestdo, que se exaure na tentativa de desenvolver inUmeros macro e
micro processos de trabalho para fornecer as condi¢fes de funcionamento de, aproximadamente,
240 unidades de saude. Diante dessa situagdo € importante destacar a relevancia da iniciativa do
poder publico em procurar alternativas que garantam a populacdo do Distrito Federal o acesso a
saude de qualidade.

3.3. Ainda que a atual situacdo da salde publica do Distrito Federal ndo se encontre na mesma
condi¢cdo emergencial apresentada em janeiro de 2015, alguns problemas merecem ser destacados,
tais como: o suporte de tecnologia da informagéo; a gestdo de pessoas; 0 abastecimento de
medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares; e a dificuldade na alocagdo de
profissionais de saude e demais servicos de suporte a Atencdo a Saude, o que vem
sistematicamente provocando interrup¢@es ou fragilidades na oferta de servigos & populacéo.

3.4. Para o enfrentamento destes e demais desafios, a SES-DF vem reorganizando e
reestruturando a gestdo da saude, com vistas a dar maior resolubilidade as ac¢des e servigos de
saude e que permitam a ampliagdo do acesso da populacdo e a otimizacao dos recursos existentes
com maior eficiéncia em sua aplicagdo. Algumas iniciativas, nesse sentido, estdo em implantacéo
desde o0 exercicio de 2015, a saber: mudangas na estrutura organizacional da SES-DF, com a
divisdo da antiga Subsecretaria de Logistica e Infraestrutura em Salde em Subsecretaria de
Logistica em Salude e Subsecretaria de Infraestrutura em Saude (Decreto n° 37.760, de
07/11/2016); a publicagdo do Manual de Contratacdes; a reforma do modelo de Atencdo Primaria; a
estruturacdo do Complexo Regulador em Saude; dentre outras.

3.5. Todas essas ag¢des promoveram mudancas estruturantes no modelo de gestdo. Nesse
sentido, ha que se empreender projetos mais adequados a complexidade da gestdo em saude, com
efeitos no médio e longo prazo.

3.6. Nessa perspectiva, a proposta de criagdo do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal
(IHBDF) foi aprovada pela Camara Legislativa do Distrito Federal e sancionada pelo Governador,
através da Lei n°® 5.899/2017.

3.7. A regulamentacao da Lei ocorreu através do Decreto n° 38.332, de 13 de julho de 2017, e,
na sequéncia, foi formado o Conselho de Administracéo e aprovado o seu Estatuto. Mais tarde, o
Conselho aprovou o Regulamento Proprio de Compras e Contratagcdes e o Regulamento Préprio do
Processo Seletivo para Admisséo de Pessoal.

3.8. Para inicio das atividades do IHB, foi realizada formalizagdo do Contrato de Gestdo, para
atendimento das autonomias administrativa e financeira estabelecidas na legislacdo, cujas clausulas
e metas foram aprovadas pelo Conselho de Administragdo do IHBDF, com base no art. 11 de seu
Estatuto.

3.9. O CONTRATO DE GESTAO tem por objeto, em conformidade com a Lei n° 5.899, de 3 de
julho de 2017 e o Decreto n° 38.332, de 13 de julho de 2017, estabelecer:
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- Objetivos, indicadores, metas e responsabilidades do IHBDF, de acordo com o
Plano Estratégico previsto para o periodo do CONTRATO DE GESTAO;

Il - Responsabilidades da SES-DF, de acordo com este CONTRATO DE GESTAO;

Il - Fomentos do DISTRITO FEDERAL para o IHBDF;

v - Procedimentos para o acompanhamento do presente CONTRATO DE GESTAO
pelo Poder Executivo, por intermédio da SES-DF.

3.10. Segundo o Regimento Interno do IHB, compete a Geréncia de Manutencgéo e Infraestrutura:
planejar, organizar e controlar as atividades de apoio operacional; “planejar, organizar e controlar as
atividades de limpeza e conservacao, infraestrutura e instalacdes, e transporte, inclusive servigcos
terceirizados; apoiar as atividades operacionais relacionadas a logistica de medicamentos e
produtos para a saude; planejar, organizar e controlar as atividades relacionadas a manutencéo
preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares; planejar, organizar e controlar as
atividades relacionadas a bens patrimoniais mdveis e imoveis, materiais de expediente, de
informética, de manutencao, descartaveis e outros materiais de consumo de uso geral; coordenar e
supervisionar as atividades relativas a manutencao dos sistemas prediais, prevencdo e combate a
incéndios, conforto ambiental, acessibilidade, eficiéncia energética, mobiliario, projetos, orcamentos,
obras de engenharia e arquitetura; controlar prestacédo dos servigos relacionados a manutencao dos
sistemas elétrico, hidrossanitério, de exaustdo e ar condicionado, de cabeamento estruturado, de
deteccdo, prevencdo e combate a incéndios, dos elevadores, no-breaks, geradores e demais
equipamentos componentes dos referidos sistemas; controlar o consumo de agua e de energia
elétrica e propor medidas para reducdo de desperdicio e aumento da eficiéncia energética;
coordenar a execugdo de projetos, obras, servicos de manutencdo e conservagdo, no que se
referem as instalagbes prediais, sistemas e equipamentos, arquitetura de exteriores e interiores,
paisagismo e sinalizagdo; e elaborar, diretamente ou por intermédio de terceiros, projetos,
orcamentos e especificagbes para construgcdo, conservacdo, reforma, adaptacdo, manutencdo e
melhoramento predial do /HBDF”.

3.11. Nesse sentido, pode-se concluir que a execu¢do dos servicos de manutencao continua e
ininterrupta dos diversos sistemas, equipamentos e instalagdes prediais do IHB é imprescindivel
para a preservacdo e conservacao das caracteristicas de funcionamento, seguranca, higiene e
conforto das edificagdes do 6rgdo, buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental
possivel.

3.12. O IHB, nas suas instalacdes localizadas em Brasilia/DF, utiliza varios sistemas,
equipamentos e instalacdes prediais que apresentam elevada complexidade e que, por este motivo,
exigem conhecimentos técnicos especializados em engenharia e manutencao predial, de forma a
garantir seu perfeito funcionamento. Entre estes sistemas, as instalacBes prediais elétricas,
hidraulicas, sanitarias e outras no mesmo nivel de complexidade devem ser inspecionadas
periodicamente para garantir seguranca e conforto aos usuarios, mantendo um adequado padrdo
operacional. A falta de manutencgédo predial preventiva, principalmente nas instala¢cdes mais antigas,
pode levar ao colapso de sistemas vitais ao desempenho das atividades institucionais desenvolvidas
pelo Orgao.

3.13. Além da necessidade de constante manutengéo preventiva, tais sistemas e equipamentos
necessitam com frequéncia de manutengao corretiva, para sanar defeitos imprevisiveis. Ademais, a
constante ampliacdo das atividades das unidades administrativas e de assisténcia que compdem a
estrutura institucional do IHB impde a necessidade de adequacdes e ampliagfes nos sistemas
citados, de forma a atender a demanda dos ambientes de trabalho.

3.14. Da manutencao hospitalar:

3.14.1. O hospital € uma entidade destinada a assistir pessoas, a prevenir doengas, a tratar
e reabilitar paciente, a elevar o padréo profissional e a realizar pesquisas. Tais variadas
atividades requerem especificas instalagdes.

3.14.2. Por isso o hospital é considerado uma das instituicGes mais complexas, tanto sob o
ponto de vista arquitetdnico, de engenharia, de instalagbes, de equipamentos, como de
tecnologia e de administracdo. Seus equipamentos, aparelhos, instala¢cdes e suprimentos
sdo de uso continuo e constante. Devem estar prontos, disponiveis a postos, para uso
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imediato, durante vinte e quatro horas por dia. Interrup¢do durante um procedimento ou
retardo em sua disponibilidade podem levar a desfechos graves e mesmo fatais.

3.14.3. A manutencdo de um hospital é diversificada e progressivamente mais técnica e
especializada. A previsdo e deteccéo precoce de falhas ou defeitos coibem interrupgées e
interdigOes evitaveis e mobilizagéo e dispéndios desnecessarios.

3.14.4. A manutengdo encontra-se intimamente relacionada a eficiéncia operacional, tanto
mais quanto mais vulneravel for o equipamento, a instalacdo ou o procedimento. Sabe-se
gue nado existe nenhum outro entorno, equipamento, maquina, aparelho ou instalagcdo que
ndo requeira certo grau de manutencgdo ou ndo esteja sujeito a fadiga ou a limitagéo da vida
util, advindo a importancia de uma manutencdo programada, sistematica, efetiva,
responséavel e vigilante.

A Resolucé@o da Diretoria Colegiada - RDC n. 2, de 25 de janeiro de 2010, da Agéncia

Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), dispde sobre o gerenciamento de tecnologias em saude
em estabelecimentos de salde e aprova o regulamento técnico que estabelece os requisitos
minimos para o Gerenciamento de Tecnologias em Saude em estabelecimentos de saude.

3.16.

3.15.1. O Art. 2° deste regulamento possui o objetivo de estabelecer os critérios minimos, a
serem seguidos pelos estabelecimentos de salde, para o gerenciamento de tecnologias em
saude utilizadas na prestagdo de servicos de saude, de modo a garantir a sua
rastreabilidade, qualidade, eficicia, efetividade e seguranca e, no que couber,
desempenho, desde a entrada no estabelecimento de salde até seu destino final, incluindo
o planejamento dos recursos fisicos, materiais e humanos, bem como, da capacitacéo dos
profissionais envolvidos no processo destes.

3.15.2. Ainda, segundo o Art. 6° do regulamento técnico, aprovado pela RDC n. 2 de 2010,
0s estabelecimentos de salude devem elaborar e implantar Plano de Gerenciamento para os
produtos para saude, incluindo equipamentos de saude.

Do Gerenciamento Integrado da Infraestrutura Fisica e dos Equipamentos:

3.16.1. O IHB, visando melhorar a prestacdo de servigos e o uso dos recursos publicos,
vem estudando novos modelos de gestdo. Desta forma, esfor¢os estdo sendo agregados
para a construgdo de um modelo que garanta a qualidade dos servigos prestados, com
beneficios ao interesse publico, e investimento de baixo custo com a prestacéo assistencial
otimizada.

3.16.2. Para alcancar o pleno funcionamento dos servicos e as metas desejadas, o IHB
precisa superar a falta de méo de obra qualificada da area de infraestrutura, bem como
prazos e custos para compra de insumos e materiais, dentre os quais pegas e componentes
para a manutencao predial, das instalagcbes e dos equipamentos.

3.16.3. Atualmente, o IHB possui condi¢@es criticas de Infraestrutura Fisica, uma vez que a
Instituicdo se encontra com défice de servigos adequados de Manutengdo Predial
Preventiva e Corretiva nas areas Civil, Elétrica, Mecanica e Hidraulica, além de falhas na
conservagdo ambiental. Estes servigos sdo prestados de forma descentralizada, complexa
e ineficaz, uma vez que sua manutencédo € executada por varias empresas, cujas expertises
e estruturas muitas vezes ndo sdo suficientes para a solugdo dos problemas em tempo
habil, ocasionando paradas desnecessarias dos sistemas e equipamentos.

3.16.4. De forma a resolver esta questdo, optou-se por uma contratacdo integrada de
infraestrutura, onde, uma Unica empresa especializada na gestdo de atividade de apoio e
infraestrutura, comprovadamente capacitada para tal servico integrard& em um Unico
contrato a gestdo de todos os seguimentos de manutencao predial, além da execugédo de
servicos de manutencdo predial, reforma e obras de pequeno porte, de forma a cumprir os
niveis de qualidade exigidos, através de Acordo do Nivel de Servico (ANS), hoje muito
utilizado por empresas em contrato de gestao, cuja caracteristica principal se da justamente
pela desvinculagdo da contratacdo de méo de obra, uma vez que na qualidade de
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Contratante a Administracao Publica, limita-se apenas a fiscalizar a qualidade, eficiéncia e
prestabilidade do referido servigo.

3.16.5. No modelo de contratagdo proposto o faturamento é proporcional a essa avaliagdo,
uma vez que a gestdo empregada consiste em apoio de sistema (solucdo informatizada)
disponibilizado pela Contratada, consistindo em elementos de controle e acompanhamento
gue visam a avaliagcdo da qualidade do servigo, ou seja, cada rotina é integrada pelo Fiscal
da Contratante, podendo gerar relatérios gerenciais e operacionais de cada servigo, gastos,
tempo de cumprimento de chamados, utilizagdo de insumos, abertura de chamadas através
de Central de Atendimento especifica para cada fim, dentre outros.

3.16.6. Destacam-se como beneficios adicionais pertinentes a este modelo de gestao, a
integridade do funcionamento sem interrupgdes motivadas por falta de manutencdo de
equipamento, além do fornecimento de insumos, reposicao de pecas e auséncia de pessoal
técnico especializado, manutencdo preventiva e corretiva sob responsabilidade da
Contratada.

3.16.7. Para conseguir este objetivo, o IHB contratara, por meio de seu Regulamento
Proprio de Compras e Contratagfes, empresa especializada para Gestdo e Operagdo
Integrada da Infraestrutura hospitalar, visando assegurar dentre outros beneficios:

a. Celeridade no reparo de equipamentos com reposicdo de pecas quando
necessario;

b. Conservacdo e manutencdo ambiental e de ativos;

c. Redugcdo de espera para realizagdo de atendimento, consultas, exames e
procedimentos ocasionados pela indisponibilidade de equipamento;

d. Prestacdo de servigo de apoio a infraestrutura integrada de manutencao em carater
continuo e eficiente através de uma empresa, reduzindo o nivel de interlocugéo, por
parte da equipe do IHB, ganhando tempos e otimizando os trabalhos da estrutura
indireta do 6rgéo para esta gestao.

e. Maior qualidade e presteza no atendimento, provendo desta forma a satisfagdo e
seguranc¢a do usuario, agregando economia nos processos de trabalho;

3.17. Dentro de suas competéncias e atribuicdes e visando a seguranga e eficiéncia das
instalacdes prediais do IHB a Geréncia de Manutencdo e Infraestrutura e a Geréncia de
Sustentabilidade da Superintendéncia de Administracdo, apresentam proposta para a contratagao
da prestacao dos servigos visando a execucao das atividades de gestéo integrada da infraestrutura
fisica hospitalar, englobando os servicos de manutengdo preditiva, preventiva e corretiva, de forma
ininterrupta e continuada, com disponibilidade de servigos de plantdo 24 (vinte e quatro) horas/dia,
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias/ano, servicos emergenciais e especializados, além de
servicos de reforma e obras de pequeno porte, prezando pela economicidade dos investimentos, a
seguranca e conforto dos usuarios, das instalagdes, dos sistemas e dos equipamentos.

3.18. Diante dessa necessidade e considerando que a Geréncia de Manutenc¢éo e Infraestrutura
do IHB néo dispdem em seus quadros funcionais de profissionais especificos, nem de ferramentas,
instrumentos e equipamentos apropriados para a execuc¢ao desses servigos, vez que nao se trata de
area afim das Instituicdes, faz-se necessaria a contratacdo dos servicos objeto deste Ato.

4, DOS CONCEITOS E DEFINIGOES

4.1, A terminologia utilizada neste documento segue o preconizado pelas Resolugdes
RDC/ANVISA n. 50, de 21 de fevereiro de 2002, RDC/ANVISA n. 2, de 25 de janeiro de 2010 e
ABNT NBR 15.943:2011.

4.2, Com o objetivo de identificar e padronizar os termos que serdo utilizados no relacionamento
entre CONTRATANTE e CONTRATADA, os quais visam atender a conveniéncia da organizacao
dos servicos de gerenciamento da infraestrutura fisica e de equipamentos, fica estabelecida a
adocao dos seguintes conceitos e defini¢cdes:

4.2.1. Acordo do Nivel de Servico (ANS): € um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o
provedor de servicos e 0 6rgdo CONTRATANTE, que define, em bases compreensiveis, tangiveis
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objetivamente, observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do
servico e respectivas adequacdes de pagamento;

4.2.2. Apoio _no gerenciamento dos contratos: consiste no acompanhamento dos
problemas relacionados ao escopo dos demais contratos de manutengdo infraestrutura, verificando
in loco o problema apontado pelos usuarios, abrindo, caso necessario, chamado para as empresas
responséveis, acompanhando a execucéo do servico até sua conclusao e verificando o atendimento
ao ANS — Acordo de Nivel de Servigo dos contratados.

4.2.3. Classe: importancia operacional dos itens. Subdivide-se em:

¢ Classe A - Fundamental ao processo (ou servico);

e Classe B - Participa do processo (ou servi¢o), porém pode ficar desligado por
algum tempo sem prejudicéa-lo;

e Classe C - N@o participa do processo (ou servigo);

4.2.4. Conservacdo de energia: sistematica cujo objetivo é o de orientar e divulgar os
conceitos, metodologias e metas para o uso racional de energia, visando a redu¢do do consumo e
buscando minimizar os investimentos no Setor Elétrico;

4.2.5. CONTRATADA: empresa proponente vencedora do certame com a qual se
assinou contrato;

4.2.6. Defeito: € a ocorréncia que ndo impede o funcionamento do equipamento ou
sistema afetado, todavia, pode a curto ou longo prazo, acarretar a sua indisponibilidade;

4.2.7. Equipamentos de Manutencdo: equipamentos (ferramentas, instrumentos de
testes ou medigéo) que a firma CONTRATADA devera utilizar na execucao dos servigos;

4.2.8. Equipamento de Infraestrutura: equipamento ou sistema inclusive acessoério e
periférico que compde as instalacBes elétrica, eletrdnica, hidraulica, fluido-mecénica ou de
climatizagdo, de circulacdo vertical destinadas a dar suporte ao funcionamento adequado das
unidades assistenciais e aos setores de apoio;

4.2.9. Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e Equipamentos de Protecéo
Coletivos (EPCs): sédo os exigidos pelos 6rgdos governamentais de Seguranca e Medicina do
Trabalho, para execucdo dos servicos tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de
seguranca, Oculos, mascaras, protetores auriculares, capas plasticas e demais equipamentos em
conformidade com as normas regulamentadoras e caracteristicas dos servicos;

4.2.10. Equipamentos/Instrumentos de Inspecdo, Medicdo e Ensaios: equipamentos
utiizados no diagndstico, ensaios e verificacdes e validagcbes da manutencdo. Devem,
periodicamente, serem submetidos a confirmagdo metrolégica de acordo com a ABNT NBR ISO
9000;

4.2.11. Equipamentos Gerais: conjunto de méveis e utensilios com caracteristicas de uso
geral, e ndo especifico. Sao considerados equipamentos gerais: mobiliario, maquinas de escritorio,
sistema de prevenc¢éo contra incéndio, dentre outros;

4.2.12. Equipamento Médico-assistencial: equipamento ou sistema, inclusive seus
acessorios e partes, de uso ou aplicacdo médica, odontoldgica ou laboratorial, utilizado direta ou
indiretamente para diagndstico, terapia e monitoracdo na assisténcia a saude da populacédo, e que
ndo utiliza meio farmacoldgico, imunolégico ou metabdlico para realizar sua principal fungdo em
seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em suas fung¢des por tais meios;

4.2.13. Falha: anormalidade num equipamento ou sistema com interrupcdo da
capacidade de desempenhar sua funcao;

4.2.14. Familia de Equipamentos: equipamentos com mesmas caracteristicas
construtivas (mesmo fabricante, mesmo tipo, mesmo modelo);
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4.2.15. Ficha de Cadastro dos Equipamentos: documento no qual sdo registrados os
dados do equipamento contendo o nome do fabricante, caracteristicas, capacidade, utilizagao,
observacdes e outras informagdes;

4.2.16. Fiscal do Contrato: € um ou mais representantes da administracdo, que
acompanhardao e fiscalizardo a execuc¢édo do contrato;

4.2.17. Gestor do Contrato: é o representante da administragdo, especialmente
designado, para consolidar os atestes dos fiscais do contrato.

4.2.18. Gerenciamento de Tecnologias: conjunto de procedimentos de gestao, planejados
e implementados a partir de bases cientificas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de
garantir a rastreabilidade, qualidade, eficicia, efetividade, seguranca e em alguns casos o
desempenho das tecnologias utilizadas na prestacdo de servicos de saude. Abrange cada etapa do
gerenciamento, desde o planejamento e entrada no estabelecimento de salde até seu descarte,
visando a protecdo dos trabalhadores, a preservacdo da salde publica e do meio ambiente e a
segurancga do paciente;

4.2.19. Instalac@es Civis: compreendem estrutura, alvenarias, pisos internos e externos,
revestimentos de parede, esquadrias, gesso, pintura, marcenaria, serralheria e impermeabilizacao;

4.2.20. InstalacBes Elétricas: compreendem sistemas de redes elétricas, redes elétricas
estabilizadas, grupos geradores, estabilizadores, sistemas de protecdo contra descargas
atmosféricas e sistemas de aterramento;

4.2.21. Instalac6es Hidrossanitarias: compreendem sistemas de redes de agua fria e
pluvial, redes de esgoto, lougas e metais das chamadas areas molhadas (sanitarios, copas e
cozinhas), bombas de recalque e reservatdrios de agua,

4.2.22. InstalagBes Mecénicas: compreendem sistemas de climatizagdo ventilagdo,
exaustdo, tanques, bombas de circulagdo, redes de distribuicdo, valvulas, acessorios, redes de
distribuicdo de gases medicinais e vacuo (tubulag8es, véalvulas, acessorios, alarmes, postos de
utilizagéo, etc.).

4.2.23. InstalacSes de Redes de Telecomunicacdes: compreendem os sistemas de redes
de comunicacao de dados, voz e imagem para informética e cabeamento 6tico;

4.2.24. Manutencdo: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e
condicdes de funcionamento continuo, seguro e confiavel dos equipamentos, sistemas e
instalagdes, preservando-lhes as caracteristicas e o desempenho;

4.2.25. Material Basico: considera materiais basicos os que possuem alta rotatividade e
urgéncia na troca, que deve possuir em estoque para reposicdo imediata, tais como: lampada,
interruptor, tomada, disjuntores, fusiveis, fio elétrico de vérias bitolas, valvulas, tubos e conexdes
hidraulica, valvula reguladora de presséo e fluxdbmetro de gases medicinais, entre outros.

4.2.26. Material de Consumo: consideram-se materiais de consumo, todos aqueles que
se consomem a primeira aplicagcdo, empregados em pequenas quantidades com relagdo ao valor
dos servigos, tais como: solventes para limpeza, lixas, graxas, estopas, trapos para limpeza, solda
de estanho, veda juntas, materiais de uso continuo, necessarios a limpeza, etc.;

4.2.27. Materiais/Pecas de Reposicdo: materiais/pegas que por defeito, quebra, fadiga ou
por fim da vida Gtil necessitem serem substituidos nos equipamentos e sistemas;

4.2.28. Medicdo Fisica: verificagdo quantitativa e qualitativa das atividades de
manutengdes executadas em relagdo ao total das atividades programadas. Tal verificacdo é feita
através dos Relatérios Mensais de Manutengao;

4.2.29. Obra de pequeno a porte: Servico que alteram as caracteristicas de quaisquer
dos projetos da edificacdo, modificando os desenhos de planta baixa ou os de cortes dos ambientes.
Sao obras de modificagdo a remogéo a construcdo de paredes, abertura ou fechamento de véos de
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portas, de janelas ou de basculantes, mudancas nas instala¢cdes e mudancas de destinagdo ou de
uso de ambientes em uma &rea de até 250 mz.

4.2.30. Obra de grande porte: Servico que alteram as caracteristicas de quaisquer dos
projetos da edificacdo, modificando os desenhos de planta baixa ou os de cortes dos ambientes.
S&o obras de modificacdo a remocédo a construgcdo de paredes, abertura ou fechamento de vaos de
portas, de janelas ou de basculantes, mudangas nas instalagfes e mudancas de destinacdo ou de
uso de ambientes em uma area acima de 250 m2.

4.2.31. Ocorréncia: qualquer acontecimento ndo previsto na rotina dos programas de
manutencdo de operacdo ou servigos;

4.2.32. Ordem de Servico (OS) ou Autorizacdo de Servico (AS): documento utilizado pela
Administrac@o para a solicitagdo, acompanhamento e controle de tarefas relativas a execu¢éo dos
contratos de prestacao de servicos, que devera estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos
da atividade a ser executada, e possibilitar a verificagdo da conformidade do servi¢co executado com
o solicitado. Podem ser de 3 (trés) tipos:

e Programada;
¢ N&o programada;
e Rotina;

4.2.33. Padronizagdo: conjunto de condicbes a serem satisfeitas com o objetivo de
uniformizar formatos, dimensdes, pesos, materiais e outras caracteristicas dos Equipamentos ou
Sistemas;

4.2.34. Peca: todo e qualquer elemento fisico néo divisivel de um mecanismo. E a parte
do equipamento onde, de uma maneira geral serdo desenvolvidas as trocas e, eventualmente, em
casos mais especificos, os reparos. Exemplos: rotor; mola, parafuso etc.;

4.2.35. Plano de Gerenciamento: documento que aponta e descreve 0s critérios
estabelecidos pelo estabelecimento de salde para a execucdo das etapas do gerenciamento das
diferentes tecnologias submetidas ao controle e fiscalizagdo sanitaria abrangidas nesta Resolugdo —
RDC n. 2 de 2010, desde o planejamento e entrada no estabelecimento de salde, até sua utilizagao
no servigo de saude e descarte;

4.2.36. Plano de Trabalho: documento que contem a descri¢cdo detalhada da metodologia
gue a Empresa pretende adotar na execucao dos servigos objeto desta Especificacéo Técnica,

4.2.37. Tempo de atendimento por Prioridade: intervalo de tempo que deve decorrer
entre a constatacdo da necessidade de manutencdo e o inicio dessa atividade (emergéncia,
urgéncia, necessaria, desejavel, prorrogavel);

4.2.38. Produtos ou Resultados: bens materiais e imateriais, quantitativamente
delimitados, a serem produzidos na execug¢do dos servigos contratados;

4.2.39. Reforma: servico que visa implementar uma inovagao ou melhoria de um sistema
ou estrutura, tais como: pinturas, trocas de revestimentos ou forros (de pisos, paredes ou tetos),
trocas de lougas, metais e aparelhos hidraulico-sanitérios.

4.2.40. Regqistro Histérico do Equipamento: documento no qual sdo registrados,
sequencialmente por data ocorréncias/eventos importantes e/ou n&o previstos no equipamento;

4.2.41. Relatério Mensal de Manutencdo: instrumento de apresentagdo dos resultados
alcancados na execugcdo dos servicos de manutencdo preventiva, corretiva e preditiva
desenvolvidos pela CONTRATADA;

4.2.42. Rotina de Execucdo de Servicos: € o detalhamento das tarefas que deverdo ser
executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execuc¢do, especificagfes, duracao
e frequéncia;
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4.2.43. Servicos Continuos: s@o servi¢cos cuja interrupcdo compromete as atividades da
Administragdo, podendo sua contratacéo estender-se por mais de um exercicio financeiro;

4.2.44. Servigos Especializados: sdo servigos executados sob demanda especifica do
CONTRATANTE, e que visam o atendimento de necessidades que extrapolam os planos de
manutencdo preventiva e corretiva de natureza continuada, reforma e obras de pequeno porte, no
qual se torna necessario o uso de instalagbes e/ou equipamentos especificos para a realizagdo do
Servico;

4.2.45.  Servicos de Apoio: servigos feitos pelo pessoal de manutengéo visando: Melhoria
da seguranca hospitalar, Melhoria das condi¢bes de trabalho, Treinamento, Novas InstalagGes e
Atendimento a outros setores néo relacionados com sua atividade fim;

4.2.46. Sistema: conjunto de equipamentos, periféricos, acessorios, elementos, materiais
ou componentes, ligados fisicamente ou ndo, os quais, utilizando seu desempenho individual,
contribuem para uma mesma fungéo;

4.2.47. Sistema Operacional: conjunto de equipamentos necessarios para realizar uma
funcdo em uma instalagdo. Exemplo: oficina elétrica ou mecanica de apoio etc.;

4.2.48. Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio: compreende conjunto de hidrantes,
extintores, lampadas de emergéncia, alarmes, sistema de protecdo contra descargas atmosféricas,
detectores de fumaga, sistema de chuveiros automaticos, sinalizacdo de emergéncia e demais itens
correlatos;

4.2.49. Ato Convocatério: é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar o servico, objeto deste Ato, elaborado com base nas
indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo dos
servicos e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, além de estabelecer direitos e
obrigacdes, frequéncias, periodicidade, ferramentas e equipamentos, insumos, quadro de pessoal,
controles e monitoramentos, entre outros, a serem adotados pela CONTRATADA,;

4.250. Terminologia: é o conjunto de definicdes e conceitos de termos técnicos,
elaborados com o objetivo de estabelecer uma linguagem comum entre CONTRATANTE e
CONTRATADA na execucéo dos servigos.

5, DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Os materiais empregados e 0s servigcos executados, de manutencao, reforma e obras de
pequeno porte, deverdo obedecer rigorosamente:

5.1.1. As normas e especificacbes constantes deste Ato Convocatorio;
5.1.2. As normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);
5.1.3. As normas da Agéncia Nacional de Telecomunicacées (Anatel);

5.1.4. As normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
e suas regulamentacdes;

5.1.5. As disposices legais federais, estaduais e municipais;
5.1.6. As disposices legais e hormas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
5.1.7. As recomendacBes expressas na Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e

Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978,
em especial as seguintes:
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Construcéo;

Saulde;

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

Procedimento;
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5.1.7.1.

5.1.7.2.
5.1.7.3.
5.1.7.4.
5.1.7.5.

5.1.7.6.
5.1.7.7.
5.1.7.8.

5.1.7.9.
5.1.7.10.

NR-4: Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em
Medicina do Trabalho;

NR-6: Equipamentos de Protec&o Individual (EPI);

NR-7: Programa de Controle Médico de Salide Ocupacional;

NR-10: Seguranga em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

NR-18: CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da

NR-23: Protec¢éo Contra Incéndios;
NR-24: Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
NR-32: Seguranc¢a e Saude no Trabalho em Estabelecimentos de

NR-33: Seguranc¢a e Saude no Trabalho em Espagos Confinados;
NR-35: Trabalho em Altura;

Aos regulamentos das empresas concessionarias de agua, esgoto, energia
elétrica e de telecomunicacgdes;

As prescricfes e recomendacdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem dos produtos;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor
complementar os temas previstos pelas ja citadas;

A Portaria MARE n. 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualiza¢bes — Estabelece as
Préaticas de Projetos e Construgdo e Manutengéo de edificios Publicos Federais, a
cargo dos érgéos e entidades integrantes de SISG;

As Leis e Resolucdes relativas ao Meio Ambiente:

Resolucdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil;

As disposic6es do Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAPE —
Manutencao;

As disposicoes da Resolugdo CONFEA n. 425 de 1998;

PROCEL - Edificios Publicos;

As seguintes normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

5.1.17.1.
5.1.17.2.

5.1.17.3.

5.1.17.4.

5.1.17.5.

5.1.17.6.
5.1.17.7.

5.1.17.8.

5.1.17.9.

5.1.17.10.

5.1.17.11.

ABNT NBR 5382:1985 - Verificacao de iluminancia de interiores;
ABNT NBR 5410:2004 - Versao Corrigida: 2008 - Instalaces
elétricas de baixa tenséo;

ABNT NBR 5413:1992 - Versao Corrigida: 1992 - lluminancia de
interiores;

ABNT NBR 5419:2005 - Protecéo de estruturas contra descargas
atmosféricas;

ABNT NBR 5444:1989 - Simbolos gréaficos para instalagdes elétricas
prediais;

ABNT NBR 5626:1998 - Instalacéo predial de agua fria;

ABNT NBR 5671:1990 - Verséo Corrigida: 1991 - Participacdo dos
intervenientes em servigcos e obras de engenharia e arquitetura;
ABNT NBR 5674:2012 - Manutencéo de edificagbes — Requisitos
para o sistema de gestdo de manutencao;

ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto —

ABNT NBR 6125:1992 - Chuveiros automaticos para extingdo de
incéndio - Método de ensaio;
ABNT NBR 6492:1994 - Representacao de projetos de arquitetura;
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5.1.17.12. ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacdo de
tubulacgdes;

5.1.17.13. ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e execugdo de instalagBes prediais
de agua quente;

5.1.17.14. ABNT NBR 7229:1993 - Versdo Corrigida: 1997 - Projeto,
construgdo e operacao de sistemas de tanques sépticos;

5.1.17.15. ABNT NBR 7256:2005 - Tratamento de ar em estabelecimentos
assistenciais de salde (EAS) - Requisitos para projeto e execugéo
das instalacdes;

5.1.17.16. ABNT NBR 7286:2000 - Emenda 1:2001 - Cabos de poténcia com
isolagdo extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensées
de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho;

5.1.17.17. ABNT NBR 7287:2009 - Cabos de poténcia com isolacdo sélida
extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensdes de
isolamento de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho;

5.1.17.18. ABNT NBR 7288:1994 - Cabos de poténcia com isolacdo solida
extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietiieno (PE) para
tensdes de 1 kV a 6 KV;

5.1.17.19. ABNT NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas
de concreto armado — Especificacao;

5.1.17.20. ABNT NBR 7481:1990 - Tela de ago soldada - Armadura para
concreto;

5.1.17.21. ABNT NBR 7482:2008 - Fios de aco para estruturas de concreto
protendido — Especificacao;

5.1.17.22. ABNT NBR 7583:1986 - Execucdo de pavimentos de concreto
simples por meio mecanico;

5.1.17.23.  ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario -
Projeto e execucdo;

5.1.17.24. ABNT NBR 8182:2011 - Cabos de poténcia multiplexados
autossustentados com isolagdo extrudada de PE ou XLPE, para
tensdes até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho;

5.1.17.25. ABNT NBR 8548:1984 - Barras de a¢o destinadas a armaduras para
concreto armado com emenda mecanica ou por solda -
Determinacao da resisténcia a tracéo - Método de ensaio;

5.1.17.26. ABNT NBR 8674:2005 - Execucao de sistemas fixos automaticos de
protecdo contra incéndio, com 4gua nebulizada para
transformadores e reatores de poténcia;

5.1.17.27. ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas
mistas de aco e concreto de edificios;

5.1.17.28. ABNT NBR 9050:2004 - Versdo Corrigida:2005 - Acessibilidade a
edificagcbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

5.1.17.29. ABNT NBR 9062:2006 - Projeto e execug¢do de estruturas de
concreto pré-moldado;

5.1.17.30. ABNT NBR 9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios;

5.1.17.31. ABNT NBR 9574:2008 - Execuc¢édo de impermeabilizacéo;

5.1.17.32. ABNT NBR 10131:1987 Bombas hidraulicas de fluxo — Terminologia;

5.1.17.33. ABNT NBR 10152:1987 - Niveis de ruido para conforto acustico —
Procedimento;

5.1.17.34. ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em
concreto armado e concreto protendido — Procedimento;

5.1.17.35. ABNT NBR 10844:1989 - Instala¢des prediais de aguas pluviais —
Procedimento;

5.1.17.36. ABNT NBR 10897:2007 - Errata 1:2008. Sistemas de protecéo
contra incéndio por chuveiros automaticos — Requisitos;

5.1.17.37. ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminacao de emergéncia;

5.1.17.38. ABNT NBR 11711:2003 - Portas e vedadores corta-fogo com nlcleo
de madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais e
industriais;

5.1.17.39. ABNT NBR 11720:2010 - Conexdes para unido de tubos de cobre
por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos;
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5.1.17.40.

5.1.17.41.
5.1.17.42.

5.1.17.43.

5.1.17.44.

5.1.17.45.

5.1.17.46.

5.1.17.47.

5.1.17.48.

5.1.17.49.

5.1.17.50.

5.1.17.51.

5.1.17.52.

5.1.17.53.

5.1.17.54.

5.1.17.55.

5.1.17.56.

5.1.17.57.

5.1.17.58.

5.1.17.59.

5.1.17.60.

5.1.17.61.

5.1.17.62.

5.1.17.63.

5.1.17.64.

ABNT NBR 11742:2003 - Porta corta-fogo para saida de
emergéncia;

ABNT NBR 11785:1997 - Barra antipanico — Requisitos;

ABNT NBR 11836:1992 - Versdo Corrigida:1992 - Detectores
autométicos de fumacga para protecdo contra incéndio;

ABNT NBR 12177-1:1999 - Caldeiras estaciondrias a vapor -
Inspecéo de seguranca.- Parte 1: Caldeiras flamotubulares;

ABNT NBR 12188:2012 - Sistemas centralizados de suprimento de
gases medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vacuo
para uso em servigos de salde;

ABNT NBR 12313:2000 - Sistema de combustdo - controle e
segurancga para utilizacdo de gases combustiveis em processos de
baixa e alta temperatura;

ABNT NBR 12693:2010 - Sistemas de prote¢do por extintores de
incéndio;

ABNT NBR 12712:2002 - Projeto de sistemas de transmissdo e
distribuicao de gas combustivel;

ABNT NBR 12912:1993 - Versao Corrigida: 1995 - Rosca NPT para
tubos - Dimensdes — Padronizacéo;

ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem
costura, para conducao de fluidos — Requisitos;

ABNT NBR 13248:2000 - Cabos de poténcia e controle e condutores
isolados sem cobertura, com isolagdo extrudada e com baixa
emissdo de fumaga para tensBes até 1 kV - Requisitos de
desempenho;

ABNT NBR 13418:1995 - Cabos resistentes ao fogo para
instalacdes de seguranca — Especificacéo;

ABNT NBR 13434-1:2004 - Sinalizacdo de seguranca contra
incéndio e panico. Parte 1: Principios de projeto;

ABNT NBR 13434-2:2004 - Sinalizacdo de seguranca contra
incéndio e panico. Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e
cores;

ABNT NBR 13534:2008 - Instalacbes elétricas de baixa tensdo -
Requisitos especificos para instalacdo em estabelecimentos
assistenciais de salde;

ABNT NBR 13570:1996 - InstalagBes elétricas em locais de
afluéncia de publico - Requisitos especificos;

ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos
para combate a incéndio;

ABNT NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposicéo final dos efluentes liquidos -
Projeto, construcao e operacgao;

ABNT NBR 13971:1997 - Sistemas de refrigeracéo,
condicionamento de ar e ventilagdo - Manutencao programada;
ABNT NBR 14024:2006 - Central de gas liquefeito de petroleo (GLP)
- Sistema de abastecimento a granel - Procedimento operacional;
ABNT NBR 14037:2011 - Diretrizes para elaboracdo de manuais de
uso, operacdo e manutencdo das edificacbes — Requisitos para
elaboracéo e apresentacdo dos conteldos;

ABNT NBR 14039:2005 - Instalagdes elétricas de média tenséo de
1,0kV a 36,2 kV;

ABNT NBR 14306:1999 - Protecao elétrica e compatibilidade
eletromagnética em redes internas de telecomunicacbes em
edificacbes — Projeto;

ABNT NBR 14432:2000 - Emenda 1:2001 - Exigéncias de
resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacbes —
Procedimento;

ABNT NBR 14461:2000 - Sistemas para distribuicdo de gas
combustivel para redes enterradas - Tubos e conexdes de
polietiieno PE 80 e PE 100 - Instalagdo em obra por método
destrutivo (vala a céu aberto);
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5.1.17.65. ABNT NBR 14518:2000 - Sistemas de ventilagdo para cozinhas
profissionais;

5.1.17.66. ABNT NBR 14565:2012 - Cabeamento estruturado para edificios
comerciais e data centers;

5.1.17.67. ABNT NBR 14712:2001 - Elevadores elétricos - Elevadores de
carga, monta-cargas e elevadores; de maca - Requisitos de
seguranca para projeto, fabricagdo e instalacgéo;

5.1.17.68. ABNT NBR 14788:2001 - Valvulas de esfera — Requisitos;

5.1.17.69. ABNT NBR 14827:2002 - Chumbadores instalados em elementos de
concreto ou alvenaria - Determinagdo de resisténcia a tracdo e ao
cisalhamento;

5.1.17.70. ABNT NBR 14861:2011 - Lajes alveolares pré-moldadas de
concreto protendido — Requisitos e procedimentos;

5.1.17.71. ABNT NBR 14862:2002 - Armaduras trelicadas eletrossoldadas —
Requisitos;

5.1.17.72.  ABNT NBR 14918:2002 - Chumbadores mecéanicos pos-instalados
em concreto - Avaliacdo do desempenho;

5.1.17.73.  ABNT NBR 14931:2004 - Execucdo de estruturas de concreto —
Procedimento;

5.1.17.74.  ABNT NBR 15526:2012 - Redes de distribuicdo interna para gases
combustiveis em instalagfes residenciais e comerciais - Projeto e
execucao;

5.1.17.75. ABNT NBR 15530:2007 - Fibras de ago para concreto -
Especificacbes;

5.1.17.76. ABNT NBR 15645:2008 - Execuc¢do de obras de esgoto sanitario e
drenagem de &guas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de

concreto;

5.1.17.77. ABNT NBR 15696:2009 - Férmas e escoramentos para estruturas
de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos
executivos;

5.1.17.78.  ABNT NBR 15848:2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilagdo
— Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construgao,
reformas, operagdo e manutencdo das instalagbes que afetam a
qualidade do ar interior (QAI);

5.1.17.79. ABNT NBR 15943:2011 - Diretrizes para um programa de
gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de servicos de
saude e de equipamentos para a saude;

5.1.17.80. ABNT NBR 15961-1:2011 - Alvenaria estrutural — Blocos de
concreto. Parte 1: Projeto;
5.1.17.81. ABNT NBR 15961-2:2011 - Alvenaria estrutural — Blocos de

concreto. Parte 2: Execucdo e controle de obras;

5.1.17.82. ABNT NBR 16401-1:2008 - Instalagcbes de ar-condicionado -
Sistemas centrais e unitarios. Parte 1: Projetos das instalagdes;

5.1.17.83.  ABNT NBR 16401-2:2008 - Instalagcbes de ar-condicionado -
Sistemas centrais e unitarios. Parte 2: Parametros de conforto
térmico;

5.1.17.84. ABNT NBR 16401-3:2008 - Instalagcbes de ar-condicionado -
Sistemas centrais e unitarios Parte 3: Qualidade do ar interior;

5.1.17.85. ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de deteccdo e alarme de
incéndio — Projeto, instalagdo, comissionamento e manutengdo de
sistemas de deteccéo e alarme de incéndio — Requisitos;

5.1.17.86. ABNT NBR IEC 60269-3-1:2003 - Dispositivos-fusiveis de baixa
tensdo. Parte 3-1: Requisitos suplementares para dispositivos-
fusiveis para uso por pessoas ndo qualificadas (dispositivos-fusiveis
para uso principalmente doméstico e similares) - Secbes | alV;

5.1.17.87. ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de prote¢do para invélucros de
equipamentos elétricos (codigo IP);

5.1.17.88. ABNT NBR IEC 60947-2:1998 - Dispositivos de manobra e comando
de baixa tenséo. Parte 2: Disjuntores;

5.1.17.89. ABNT NBR ISO 6393:2001 - Acustica - Medi¢do de ruido externo
emitido por maquinas rodoviarias - Condi¢des de ensaio estatico;
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5.1.17.90. ABNT NBR ISO 7240-1:2008 - Sistemas de deteccéo e alarme de
incéndio. Parte 1: Generalidades e defini¢des;

5.1.17.91. ABNT ISO/TR 7240-14:2009 - Sistemas de deteccé@o e alarme de
incéndio. Parte 14: Diretrizes para esbogar cédigos de pratica para
projeto, instalagdo e uso de sistemas de deteccdo e alarme de
incéndios em e ao redor de edificagdes;

5.1.17.92. ABNT NBR NM 60898:2004 - Disjuntores para protecdo de
sobrecorrentes para instalagbes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD);

5.1.18.  Aos seguintes normativos técnicos especificos e suas atualizacdes:

5.1.18.1. Norma EIA/TIA/ANSI 568 - Padr6es minimos de performance dos
componentes de cabeamento;

5.1.18.2. Norma EIA/TIA/ANSI 568 - Cabeamento de Prédios Comerciais;

5.1.18.3. Norma EIA/TIA/ANSI 569 — Infraestrutura, encaminhamento para
Telecomunicagdes e Espagos;

5.1.18.4. Norma EIA/TIA/ANSI 606 - Identificacdo e Administracdo do
Cabeamento e da Instalacéo;

5.1.18.5. Norma EIA/TIA/ANSI 607 — Especificacdes de Aterramento e Links
dos Sistemas de Cabeamento Estruturado.

6. DA DESCRIGAO DOS SISTEMAS

6.1. O Instituto Hospital de Base (IHB) fica situada no Setor Médico-Hospitalar Sul, Quadra 101,
Area Especial, CEP 70.335-900, Brasilia/DF.

6.2. As caracteristicas béasicas dos equipamentos, instalacbes e sistemas existentes no IHB
encontram-se no ENCARTE “A” — MEMORIAL DESCRITIVO, do presente Ato Convocatorio.

6.3. Para o perfeito entendimento e conhecimento das condi¢cdes da estrutura fisica e seus
componentes existentes, se faz necessario obrigatoriamente a realizagdo de vistoria técnica nas
instalacdes.

6.3.1. Caracteristicas dos sistemas vistoriados devem ser consideradas como
referenciais, sendo necessaria a confirmagdo das informagbes pelo proponente, que
assumira a totalidade do existente.

6.3.2. A omissé@o na descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a
substituicdo/alteracdo de suas caracteristicas no decorrer do contrato, ndo exime a
CONTRATADA da prestacao dos servicos objeto deste Ato Convocatério com relacao as
partes omitidas/substituidas/alteradas.

6.4. Os servigos objeto deste Ato Convocatorio estender-se-80 a novas partes e equipamentos
que venham a ser instalados nos sistemas manutenidos, pela CONTRATADA ou por terceiros, sem
quaisquer custos adicionais para 0 CONTRATANTE.

7. DA DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo, operagdo e execugdo de servigos
continuos de gerenciamento integrado da infraestrutura fisica hospitalar, incluindo suporte técnico e
operacional, operacdo e manutencdo preditiva, preventiva e corretiva dos sistemas, dos
equipamentos e das instalacGes prediais, além da execuc¢do de reformas e de obras de pequeno
porte, com fornecimento de médo de obra, ferramentas, equipamentos e materiais, necessarios para
execucao dos servigos a serem executados de forma continua e por demanda, com a reconstituicao
das partes civis afetadas, nas dependéncias do Instituto Hospital de Base (IHB).

7.2. A CONTRATADA devera: operar, inspecionar, verificar, medir, testar, lubrificar, completar,
reparar, ajustar, substituir, instalar, desinstalar, limpar, acompanhar, supervisionar, dar apoio e
assisténcia técnica na execug¢do das manutengBes das instalagdes civis, elétricas, hidraulicas e
mecanicas e seus componentes até o terminal de interligagdo com os sistemas dependentes dessas
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instalacdes, assegurando o seu bom funcionamento e reduzindo potenciais riscos de quebra e
riscos as pessoas e ao patrimonio.

7.3. A operacdo e execucdo dos servicos de gerenciamento integrado da infraestrutura fisica
nas dependéncias do IHB deverdo ser efetuadas por corpo técnico especializado, cujas rotinas
(Ordens de Servigo e Acordos de Nivel Servigo) serdo monitoradas e avaliadas com o apoio de
ferramenta informatizada de gerenciamento de servigos, em rela¢éo os servicos contratados.

7.4. A CONTRATADA devera implantar um modelo de Gestdo Integrada da Infraestrutura
contemplando os conceitos descritos neste Ato Convocatério nos segmentos abaixo relacionados:

a) Civil: Manutencéo da Infraestrutura predial preditiva, preventiva e corretiva das

Instalag6es Civis;

b) Elétrico: Manutengédo dos Sistemas e Equipamentos Elétricos;

¢) Hidraulico: Manutencao dos Sistemas e Equipamentos Hidraulicos;

d) Mecénico: Manutengédo dos Sistemas e Equipamentos Mecéanicos;

e) Reforma e obras de pequeno porte.

7.4.1. Segmento de Manutencéo:

7.4.1.1. Os servicos de conservacdo e manutengcdo civil sdo servigcos
decorrentes de necessidades geradas pelas demais atividades de manutencdo e dos desgastes
naturais ou danos acidentais.

7.4.1.2. Os servicos de Manutencdo Hidrulica compreendem toda a
manutencdo das instala¢des hidraulicas, sanitarias e pluviais das Unidades, realizando todos os
reparos necessarios;

7.4.1.3. Os servigos de Manutencéo Elétrica caracterizam-se pela execucédo e
conservagdo dos servicos Elétricos, objetivando eliminar problemas oriundos de ocorréncias que
possam comprometer o funcionamento de sistemas essenciais das Unidades.

7.4.1.4. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s sistemas
contidos entre o ponto de entrega de energia pela concessionéria até os pontos de disponibilizacéo
de energia para o consumo/utilizacdo dos usuarios e maquinas.

7.4.1.5. Os servicos de Manutencdo Mecénica compreendem os sistemas e
equipamentos de Ar Condicionado, ventilagdo e Exaustdo Mecéanica, bem como os servigos visando
a garantia da qualidade do ar, equipamentos de refrigeracdo que servem de apoio e Camaras
Frigorificas. Compreende também os sistemas de distribuicdo de gases medicinais e vacuo e a
central de combustiveis.

7.4.1.6. Incluem-se ainda nestes servicos, gestdes, reparos e consertos que
possam sanar situagdes de risco relacionadas as redes/sistemas.

7.4.1.7. As atividades do segmento de manutencdo deverdo obedecer uma
periodicidade de acordo com a necessidade para cada tipo de servico, sendo realizado servigos
diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente.

7.4.1.8. Também devem ser observadas e executadas as recomendacgdes feitas
pela ABNT NBR 5674:2012 na manutenc¢éo dos sistemas cobertos por esse Ato.

7.4.2. Segmento de Obras e Reformas.

7.4.2.1. Os servigos de Obras e Reformas compreendem as necessidades de
adequacdes dos locais ja existentes ou a construir, sob demanda do Fiscal do Contrato, executando,
guando necessario:

a. Remanejamento e instalagdo de pontos de rede logica, elétrica, telefonia, monitoramento
eletrénico e pontos de hidraulica (novos ou existentes);

b. Montagem, desmontagem e remanejamentos de painéis de divisérias e mobiliarios
(novos ou existentes);
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c. Instalagdo e remanejamento de aparelhos individuais de ar condicionado, splits e
fancoletes, incluindo os servigos de infraestrutura civil e elétrica (novos ou existentes);

d. Repintura de &reas internas em fun¢éo de mudancas de leiaute;

e. Repintura de areas externas, com fins de conservacdo e reparacdo de areas
danificadas;

f. Instalacdo de persianas e trilhos, esquadrias de janela, vidros, entre outros;

g. Instalagédo, reparo ou substituicdo de fechaduras e trincos de portas e armarios;

h. Demolicdo e construgéo de paredes;

i. Servigos de alvenaria, colocacao de lajotas, azulejos, telhados e outros;

j-  Reparos por meio de solda oxi-acetilénica de esquadrias, portas e portdes metalicos.

7.4.2.2. Fica esclarecido que os servicos relacionados neste item, a serem
contratados pelo IHB, ndo poderdo ter caracteristicas de obra de grande porte ou execucdo de
obras de caracteristica de alta complexidade, tais como construcao de bunker, caso em que o IHB
realizard a contratagdo através de Contratacéo especifica.

7.4.2.3. As demandas por execugdo de obras de pequeno porte serd limitada a
2 (dois) servigcos de forma concomitante, podendo a CONTRANTE solicitar numero maior, porém,
desde de que use categoria de profissionais que ndo esteja atuando nos servigcos em andamento.

7.5. Na execucdo de suas atividades, oriundas de Ordens de Servico geradas pelo sistema
informatizado, a empresa CONTRATADA devera atender aos requisitos previstos nos Acordos de
Nivel de Servigco (ANS) descritos no Item 10 deste Elemento Técnico.

7.6. Os servicos objeto deste Ato serdo executados nos imoéveis do IHB, inclusive nas areas
adjacentes que atende ao complexo e o0s sistemas subterrdneos relacionados com os sistemas
envolvidos.

7.7. Todas as rotinas a serem desenvolvidas e geridas pela CONTRATADA encontram-se
descritas pormenorizadamente através de Acordos de Niveis de Servico (ANS), facilitando a
avaliacdo segmentada da qualidade de cada atividade prestada, que irA abranger de forma
sistémica elementos fundamentais & atuacao junto as Unidades, conforme relagdo a seguir:

a. Gerenciamento por meio de um Sistema/Solugdo de Gestdo de Infraestrutura
Informatizado (software) que realize o acompanhamento “on-line” de cada fluxo, rotina e
Acordo de Nivel de Servigo (ANS);

b. Gerenciamento informatizado de energia elétrica com analise de consumo e demanda;

c. Operagédo e Manutengdo Preditiva, Preventiva e Corretiva em instalagfes prediais com
area construida de 55.000 m2 em regime de residéncia;

d. Operagédo e Manutencdo Preditiva, Preventiva e Corretiva em sistema de energia com
poténcia estimada de 4.500 kVA com servigos de andlise termografica em instalagfes
elétricas. Ha previsdo de reforma com substituicdo da cabine de medicdo e
transformadores, de modo que a poténcia instalada seja de 9.000 kVA;

e. Operagdo em central de energia emergencial em ambiente hospitalar. Ha previsédo de
reforma com substituicdo de todos os grupos geradores e aumento de poténcia.

f. Operacdo e Manutengdo Preditiva, Preventiva e Corretiva em sistema de climatizagéo
com capacidade superior a 1000 TR (mil toneladas de refrigeracdo), conforme Plano de
Manutencao, Operacédo e Controle (PMOC) exigido pela Portaria GM/MS n. 3.523, de 28
de agosto de 1998;

g. Operagdo e Manutencdo Preditiva, Preventiva e Corretiva em sistema de deteccdo e
combate a incéndio em area construida de 55.000 m2;

h. Operagdo e Manutengao Preditiva, Preventiva e Corretiva de sistema hidrossanitaria em
instalacdes de agua fria, agua quente, incluindo sistema de esgoto sanitario e aguas
pluviais em edifica¢bes de ambiente hospitalar com area construida de 55.000 mz;

i. Operacdo e Manutencdo Preditiva, Preventiva e Corretiva do sistema de recalque de
agua;

j- Manutencao Preditiva, Preventiva e Corretiva em equipamentos de refrigeragéo,
incluindo refrigeradores, freezers, camaras frias, bebedouros, etc.,

k. Manutencao Preditiva, Preventiva e Corretiva do Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosférica (SPDA) com area minima de 55.000 mz;
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I. Operacdo e Manutencéo Preditiva, Preventiva e Corretiva em dispositivos de protecéo,
elétrica MT/BT para aproximadamente 6.000 kVA,;

m. Operacdo e Manutengdo Preditiva, Preventiva e Corretiva das Centrais e redes de
distribuicao de combustiveis (tanques, bombas de circulagéo, valvulas, acessorios, etc.);

n. Operacdo e Manutencdo Preditiva, Preventiva e Corretiva das Redes de distribuicdo de
gases medicinais e vacuo (tubulagdes, valvulas, acessérios, postos de utilizacao, etc.);

0. Manutencéo corretiva em mobiliarios (mesas, armarios, biombos, gaveteiros, guichés,

balcbes, prateleiras, suportes, etc.);

Tratamento de agua de sistema de refrigeracéo, caldeira, osmose reversa,;

Execucdo de servigos civis, decorrentes de necessidades geradas pelas demais

atividades de manutencdo e dos desgastes naturais ou danos acidentais as instala¢bes

prediais;

r. Realizacdo de servigos especializados diversos relacionados aos sistemas manutenidos
e instalacdes prediais.

Lo

7.8. A CONTRATADA devera:

7.8.1. Executar a GESTAO INTEGRADA DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR,
compreendendo as especificagdes minimas para execugao dos servi¢cos descritos no item 7.7.

7.8.2. Implantar um sistema de operagéo 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias por ano, cujas rotinas (Ordens de Servigo e Acordos de Nivel de Servigco)
serdo monitoradas e avaliadas com o apoio de ferramenta informatizada de gerenciamento dos
servicos, através de um Sistema de Gestéo Integrada.

7.8.2.1. Servigos especiais que interfiram no funcionamento e operacdo das
atividades desenvolvidas nos prédios deverdo ser executados fora do
horéario comercial em horérios a serem definidos pelo IHB;

7.8.2.2. Entende-se como periodo fora do horario comercial o horério noturno,
sdbados, domingos e feriados.

7.8.3. Realizar os servicos de manutencdo preditiva, preventiva, corretiva, inspecao,
revisdo, reparos, reforma e obras de pequeno porte.

7.8.4. Atender as normas técnicas e legislagbes vigentes para realizacdo dos servigos
descritos neste Ato Convocatério, conforme relagdo minima constante do Item 5 deste Ato.

7.8.5. Manter equipe em sistema de plantdo 24 horas capaz de atender aos chamados
corretivos emergenciais para todas as atividades descritas neste Ato (elétrica, hidraulica, mecanica,
alvenaria, etc.), além de suprir a demanda por entrega de cilindros de gases medicinais nos setores.

7.8.6. Manter os locais de trabalho, as instalacGes e 0s equipamentos em perfeitas
condicdes, inclusive de higiene, conservando as cores e especificacdes do IHB, bem como proceder
a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, apds a execugao dos servigos.

7.8.7. Estabelecer diretrizes para execucdo de manutencdes preditivas, preventivas e
corretivas das instalagbes prediais, controladas por um Sistema de Gestdo Integrada (SGI) com
controle de chamadas, assegurando o cumprimento de todo o processo em conformidade com as
Boas Praticas de Manutencao, nas atividades definidas neste Ato.

7.9. A CONTRATADA seré responsavel por todo e qualquer tipo de ferramental, treinamento do
quadro técnico e atendimento de suporte — através de Central de Atendimento (Call Center)
especifico para tal fim, também em sistema de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias por ano, inclusive para abertura e acompanhamento de Ordens de Servigo
através de Sistema Informatizado em rede.

7.10. As manutencdes consistem em:

7.10.1. Preditiva: atividade rotineira, de monitoramento e/ou controle, que seja capaz de
fornecer dados suficientes para se efetuar andlises de tendéncias funcionais e operacionais de
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trabalho, possibilitando providéncias técnicas antecipadas, no sentido de evitar paralisa¢des totais
ou parciais de equipamentos e componentes em geral.

7.10.2. Preventiva: tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os
componentes dos sistemas, conservando-os dentro dos padrdes de seguranca e em perfeito estado
de funcionamento, devendo ser executada em duas etapas:

7.10.2.1. Inspecdo: Verificacdo de determinados pontos das instalacfes
seguindo programa (rotina) de manutencao recomendado pelos fabricantes dos equipamentos;

7.10.2.2. Revisdo: Verificagbes (parciais ou totais) programadas das
instalacdes para fins de reparos, limpeza ou reposicdo de componentes.

7.10.3. Corretiva: tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos sistemas as
condi¢cdes ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execucdo de regulagens,
ajustes mecanicos e eletrdnicos, bem como substituicdo de pecas, componentes e/ou acessorios
que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos.

7.10.3.1. Emergencial: correcdo realizada em um componente ou equipamento
que apresenta desempenho menor do que o esperado ou da falha de maneira aleatéria, sendo
utilizada quando o defeito ou falha traga sérios riscos a operacao dos sistemas e equipamentos,
causando riscos aos usuarios e ao patriménio. Para este tipo a manutencdo o reparo deve ser
imediato.

7.11. Diretrizes da Manutencao Preditiva:

7.11.1. A Manutencdo Preditiva deverd utilizar todos os procedimentos relacionados ao
acompanhamento de desgaste de pegas, ou componentes de equipamentos prioritarios, através de
analise de sintomas ou estimativas feitas por avaliagdo estatistica, visando determinar o momento
de reparo ou troca do componente que esta sendo monitorado.

7.11.2. Os componentes vitais terdo suas vidas Uteis minuciosamente acompanhadas, por
meio sistema informatizado, que permita uma avaliacdo detalhada e criteriosa, de forma a
possibilitar tomadas de decises, em tempo habil, por parte da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

7.11.3. A CONTRATADA efetuara medicdes, inspecdes e demais avaliagdes técnicas que
se facam necessérias, como por exemplo: andlise de vibragdo, resisténcia de isolamento, indice de
polarizagdo, monitora¢éo de circuitos, termografia, etc.

7.11.4. Os objetivos principais da manutencgéo preditiva sdo:

a) Otimizar a troca de componentes, estendendo o intervalo de manutencao;
b) Eliminar desmontagens desnecessarias para inspec¢oes;

c) Impedir o aumento de danos;

d) Reduzir o trabalho de emergéncia;

e) Aumentar o grau de confianca dos equipamentos ou instalagdes.

7.12. Diretrizes da Manutencéo Preventiva:

7.12.1. Consistem em efetuar verificagcdes, inspe¢des, medi¢des e testes preventivos nas
instalacdes e equipamento em geral e, se necesséario, acdes para eliminar os desvios de
funcionamento nelas encontrados. Esta manutencdo sera realizada de forma programada e, de
preferéncia, sem interromper o fluxo normal de servi¢cos da unidade o que, eventualmente, implicara
na realizacéo de trabalho em periodos noturnos, finais de semana e, eventualmente, em feriados.

7.12.2. Compete a tal atividade a inspecao, limpeza, regulagens e reparos nos elementos
componentes das instalacdes e sistemas periodicamente e regularmente por profissional habilitado
de forma a garantir o perfeito funcionamento, prevenindo, com isso, o aparecimento de falhas ou
defeitos que possam ocasionar a paralisacdo das instalacbes ou sistemas instalados nestas
unidades.
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7.13. Diretrizes da Manutencéo Corretiva:

7.13.1. Consiste nos servigos para corrigir as causas e efeitos de ocorréncias constatadas
nas instalacdes, por profissional devidamente habilitado e qualificado, a fim de promover o retorno
das mesmas as condi¢cdes normais de funcionamento, através do restabelecimento imediato, de
aparelhos, maquinas ou sistemas avariados integrantes da edificagdo, com o reparo ou substituicao,
se necessario, de pegas ou componentes.

7.13.2. A Manutenc@o Emergencial caracteriza-se pela preméncia da execugéo de servigos
necessarios e inadiaveis objetivando eliminar problemas oriundos de ocorréncias que de alguma
forma possam comprometer o funcionamento de sistemas essenciais do hospital.

7.13.3. Incluem-se ainda nestes servicos, gestdes, reparos e consertos que possam sanar
situacdes de risco relacionadas as redes/sistemas das empresas concessionarias de energia
elétrica, agua, gas e outros.

7.14. A CONTRATADA deverd prestar servicos de manutencdo corretiva e suporte técnico
independentemente das manutencdes preventivas e preditivas programadas, consistindo em
atendimento em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, ou quando de constatagéo de danos
e/ou defeitos durante as inspecdes e manutengdo de rotina que impecam o funcionamento correto e
seguro das instalagbes e equipamentos essenciais ao perfeito funcionamento do complexo
hospitalar e administrativo do IHB.

7.15. Toda e qualquer manutencdo que necessite quebra de alvenaria, forro, piso, revestimentos
e demais itens de acabamento, ensejard na recomposicdo das partes danificadas pela
CONTRATADA, conforme padrao existente e especificado pela CONTRATANTE, de forma a
restaurar a condi¢éo anterior & intervencdo da CONTRATADA.

7.15.1. Os servigcos de recomposi¢cdo devem abranger todas as etapas de execuc¢do, do
reparo ao acabamento.

7.15.2. Caberd& a CONTRATADA o ©Onus da reconstituicdo das partes
desnecessariamente danificadas, caracterizando ma execucao dos servigos.

7.15.3. Nos equipamentos que se encontram em periodo de garantia, os servicos de
manutencgdo corretiva somente poderdo ser executados ap6s a constatacao de
que o problema ndo decorre de defeito coberto pela garantia.

7.15.4. Ficando constatado que o problema do equipamento decorre de defeito de
fabricagdo, a CONTRATADA comunicarda o fato ao CONTRATANTE
imediatamente, ndo ultrapassando a data de término da garantia, mediante
emissdo de laudo técnico, a fim de que sejam tomadas as providéncias
necessdarias, auxiliando a CONTRATANTE na cobranca ao fornecedor quando
solicitado.

7.155. Caso a CONTRATADA execute, sem a autorizagdo da CONTRATANTE, os
servicos de manutencgao corretiva nesses equipamentos e disto resulte a perda da
garantia oferecida, a CONTRATADA assumira durante o periodo remanescente
da garantia todos os 6nus a que atualmente esta sujeito o fabricante do
equipamento.

7.15.6. As Rotinas Minimas de Manutengdo estdo relacionadas no ENCARTE “B" —
EXECUCAOQO DOS SERVICOS CONTINUOS.

7.15.7. As rotinas de manutencdo sdo apenas uma referéncia para execucdo dos
servicos, devendo a CONTRATADA providenciar todas as demais agbfes que
forem necessarias para manter o efetivo funcionamento dos sistemas ou para
aperfeicoar os processos. Tais rotinas complementares deverdo ser
encaminhadas por escrito para aprovagao prévia do Fiscal do Contrato, de forma
a verificar sua adequacéo.
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7.15.8. Visando a constante melhoria dos processos e maior disponibilidade de uso das
instalacdes e equipamentos, a CONTRATANTE podera, a qualquer tempo,
modificar as rotinas ou a periodicidade dos servicos, desde que apresente
melhoria dos servicos prestados.

7.15.9. Caso o engenheiro responsavel técnico da CONTRATADA julgar necessarias
alteracbes ou complementagbes nas rotinas de manutengcdo para o
funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos e sistemas, devera submeter
0 assunto ao Fiscal do Contrato.

7.15.10. Todos os casos de manutencao corretiva que ndo puderem ser solucionados no
mesmo dia deverdo ser registrados no sistema informatizado pela
CONTRATADA, sendo os casos mais relevantes comunicados pessoalmente ao
Fiscal do Contrato.

7.16. A remocdo de equipamentos ou modificacfes nas instalacdes deve ser seguida de
adequacdes dos locais de trabalho, com observancia de cuidados a fim de minimizar os transtornos
e interrupcdo dos servigos hospitalares. Obras que gerem grande quantidade de detritos, poeira e
fungos devem ser isoladas por barreiras herméticas impedindo qualquer infiltragdo de ar para as
areas vizinhas.

7.17. Os equipamentos e moveis ndo devem ser consertados ou mesmo aguardarem conserto
em locais inadequados.

7.18. Quando houver a necessidade da execuc¢do de testes nos equipamentos e/ou instalagdes,
estes devem ser executados respeitando-se a periodicidade dos mesmos, conforme definido em
normas técnicas e legislacdes vigentes no pais.

7.19. A responsabilidade final dos servicos serA da CONTRATADA, que devera observar as
ordens do Fiscal do Contrato, bem como as normas técnicas e legisla¢es vigentes no pais.

7.20. O Fiscal do Contrato podera rejeitar os servicos que estiverem em desacordo com a
qualidade minima necesséria.

7.21. Diretrizes das atividades gerenciais:
7.21.1. Aquisicdo de novos equipamentos:

7.21.1.1. As aquisicdes de novos equipamentos podem ser originadas pelas
seguintes causas: reposi¢ao por desativagdo; reposigcdo por obsolescéncia tecnolégica; aumento da
quantidade de equipamentos no setor ou expansao de servigos.

7.21.1.2. As necessidades devem seguir o processo de especificacao de
tecnologia na qual a CONTRATADA podera ser acionada para auxiliar da especificagdo. Apés a
definicdo do modelo a ser adquirido, devera fazer as adequac¢fBes necessarias quando existirem
para a instalacéo do(s) equipamento(s).

7.21.2. Recebimento de novos equipamentos:

7.21.2.1. O recebimento dos equipamentos é realizado pelo setor de Patrimdnio
e Manutencao Predial, onde a CONTRATADA devera conferir em conjunto com um responsavel da
CONTRATANTE, se o material entregue corresponde a ordem de compra e a nota fiscal, realizando
um laudo de recebimento, checando minimamente:

I Os volumes chegaram sem avarias e na quantidade indicada na nota fiscal?
Observacgoes:
() Sim () N&o () Nao Aplica

Il. O produto entregue corresponde ao ofertado em proposta aprovada?
Observacgoes:
() Sim () N&o () Nao Aplica
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Il O produto acompanha todos os acessorios solicitados e prometidos na proposta do
fornecedor?
Observacoes:
() Sim () Nao () Nao Aplica

V. Foi apresentado certificado de registro na agéncia nacional de vigilancia sanitaria?
Observacoes:
() Sim () Nao () Nao Aplica

V. O produto pode ser colocado em uso, sem necessidade de treinamento pelo fornecedor?
Observacoes:
() Sim () N&o () N&o Aplica

VI. Foram entregues todos os manuais exigidos e prometidos na proposta do fornecedor?
Observacgoes:
() Sim () N&o () N&o Aplica

VIL. Foi entregue laudo de calibragdo?
Observacgoes:
() Sim () N&o () Nao Aplica

VIII. O produto pode ser colocado em uso, sem necessidade de instalacdo pelo fornecedor?
Observacgoes:
() Sim () N&o () N&o Aplica

7.21.3. Levantamento de orgamento:

7.21.3.1. Sempre que for necessario fazer aquisicdo de pecas ou execucao de
servi¢os especializados, a CONTRATADA devera apresentar 3 (trés) orcamentos, quando possivel,
podendo a CONTRATANTE realizar orgamento complementar para verificagdo do pre¢o orcado pela
CONTRATADA

7.21.4. Instalacdo dos equipamentos:

7.21.4.1. O equipamento recém-adquirido pode ser direcionado diretamente
para o setor ou ser direcionado para a manutencao predial de acordo com as dimensdes do mesmo.
O equipamento € montado, se necessario, e o0s testes de verificagdo de performance sao aplicados,
se 0 equipamento for liberado os treinamentos séo iniciados, para posterior liberagdo do
equipamento para uso.

7.21.4.2. Caso haja necessidade, a CONTRATADA deverd realizar as
adequacdes fisicas necessarias para o correto recebimento do equipamento.

7.21.5. Treinamentos:

7.21.5.1. Os treinamentos devem ser planejados de forma a contemplar todos
os plantdes das areas assistenciais e também uma turma de repescagem para os colaboradores
que por ventura nao puderem ter sidos treinados na primeira oportunidade.

7.21.5.2. Os treinamentos podem ocorrer em 03 situagdes:

l. Cronograma de treinamento — realizado considerando a rotatividade dos colaboradores e os
principais equipamentos utilizados;
Il. Aquisicdo de novos sistemas / equipamentos;
M. Necessidade percebida através da apuragao das causas de origem das ordens de servigo
de manutencdes corretivas.

7.21.6. Desativacdo de equipamentos:
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7.21.6.1. As desativacdes dos equipamentos podem ocorrer em algumas
situacoes:

l. Custo de manutengéo elevado;
Il. Atualizagdo tecnoldgica (instituicdo decide investir em um novo equipamento);
Il Descontinuagdo do equipamento pelo fabricante, onde ndo é mais possivel encontrar pecas
de reposicao;
V. Término do contrato;

7.21.6.2. Em todas as causas, a CONTRATADA devera realizar o parecer de
desativacdo do equipamento, que deve possuir as assinaturas da Chefia da area, Geréncia de
Manutencdo e Infraestrutura e da Superintendéncia Administrativa, somente entdo o equipamento
podera ser desativado no sistema e encaminhado para o setor de Patriménio.

7.21.6.3. Toda a documentagé@o comprobatoria da desativacao deve ser
arquivada.

7.21.7. Plano de Contingéncia:

7.21.7.1. A CONTRATADA devera possuir fluxos difundidos em relagcdo as
acOes a serem tomadas de forma 4gil, caso algum equipamento ou sistema apresente uma falha ou
algum insumo deixe de ser entregue nas dependéncias do IHB, afetando as &reas criticas, para que
0 equipamento/sistema/fornecimento volte a funcionar sem levar prejuizos a seguranca dos
pacientes e colaboradores.

7.21.7.2. Existem equipamentos que ndo tém a possibilidade de possuir
backups. Para esses casos e outros semelhantes, a CONTRATADA devera apresentar um plano
para solucionar o problema da forma mais rapida possivel.

7.21.7.3. E possivel realizar a locag&o de equipamentos quando for necessario.

7.21.8. Movimentacdo de estoque:
7.21.8.1. Todas as aquisicdes de materiais e/ou pegas de carater reembolsavel,
deverd ser langada no sistema de gestéo, informando dados como numero da Nota Fiscal, data de

emissdo, data de entrada no estoque, quantidade e valor de cada item.

7.21.8.2. Todo material devera ser dado baixa do estoque apenas através do
langamento nas Ordens de Servico;

7.21.8.3. O pagamento do material utilizado sera realizado de acordo com o
relatério gerado no sistema e validado pelo Gestor do Contrato.

7.21.9. Cronograma de manutencgdo programada:

7.21.9.1. A CONTRATADA devera enviar mensalmente as unidades, o
cronograma atualizado das manuten¢des programas, contendo:

l. Descri¢cdo e modelo do equipamento;

Il. NUmero de série, patriménio e cédigo de identificagdo do equipamento;
"I, Setor de origem;
\A Data da Ultima realizagéo;

V. Data da proxima realizacéo;
VI. Periodicidade das manutencdes.
7.21.9.2. Todos os equipamentos com manutencao planejada deverdo ter

etiqgueta com cédigo de identificagdo do equipamento e informacédo da data da Ultima manutencéo
realizada, data da proxima, periodicidade e técnico executor.

7.21.9.3. Encaminhar ao Fiscal do Contrato, conforme item 20.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, desse Elemento Técnico, cronograma para execugao das rotinas
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minimas de manutenc¢do e demais servigos previstos neste documento, onde serédo apresentadas as
datas em que serdo executados os servi¢os, conforme a periodicidade estabelecida.

7.21.9.4. De posse do cronograma de execucdo dos servicos, o0
CONTRATANTE efetuard a analise. Caso julgue necessaria modificagdo neste cronograma, oficiara
a CONTRATADA para que proceda as devidas alteragbes no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da data do recebimento das modificagcdes, ndo implicando na descontinuidade dos
Servigos.

8. DA SISTEMATICA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

8.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA fardo o controle da implantacdo e somente sera
computado o pagamento correspondente a partir da data de entrada real em servico do pessoal,
equipamento, instrumentos e ferramentas, que sera definida com emissdo de uma Ordem de
Servigo (OS).

8.2. A CONTRATADA devera cadastrar todos os equipamentos pelos seus TAGs (etiquetas),
sistemas e areas atendidas pelo objeto deste Ato Convocatério junto ao Sistema de Gerenciamento
de Manutencéo, que devera ser fornecido pela CONTRATADA.

8.2.1. Para efetuar este cadastramento, a CONTRATADA devera levar em conta os
seguintes aspectos:

I. Levantamento completo dos itens a serem mantidos e agrupamento por suas
caracteristicas construtivas, dados a serem inseridos na tabela constante do ENCARTE “E” —
MODELO DE TABELA PARA CADASTRO DE EQUIPAMENTOS;

II.  Devera ser levado em conta o registro do maior nUmero de dados possiveis dos
itens a serem mantidos, através de formularios ou telas padronizadas que, arquivados de forma
conveniente, possibilitem o acesso rapido a qualquer informacdo necesséaria para operar, manter,
abastecer, comparar ou analisar suas caracteristicas sem que seja necessario recorrer a fontes
diversificadas de consulta;

8.2.2. A CONTRATADA devera cadastrar todas as programacbes referentes a
manutencdo e elaborar programa mestre de Manutencdo Preditiva, Preventiva e Operacdo
contendo:

a) Instrucdes de Manutencao;

b) InstrucBes e Rotinas de Operacdes;

c) Folha de Programacéo de Eventos Semanais;

d) Ordens de Servico;

e) Histérico dos Equipamentos;

f)  Atualizacdo da documentacao técnica (projetos, manuais, etc.).

I. A CONTRATADA devera estruturar a Base de Dados da Manutengao, levando-
se em conta:

a) Recomendagdes de Seguranca;

b) Instrucdo de Manutencao;

c) Tarefas;

d) Planejamento e programacédo de Manutengéo;
e) Ordem de Servico Programada (OSP);

f)  Ordem de Servigo Nao Programada (OSN);

g) Dados de Operacéo;

h) Registro de Medicdes.

8.3. A CONTRATADA devera coletar e cadastrar todos os dados referentes as manutencdes
efetuadas e devera cadastra-los junto ao Sistema de Gerenciamento Integrado da Infraestrutura
Fisica, que devera ser fornecido pela CONTRATADA.
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8.4. Para realizacdo dos servicos objeto do presente Ato a CONTRATADA devera dispor
durante a vigéncia do CONTRATO de ferramentas, instrumentos, equipamentos e demais recursos
necessarios a execugédo dos servicos.

8.4.1. As malas de ferramentas deverdo conter as ferramentas bdsicas especificas de
cada categoria profissional, de modo a garantir adequadamente quaisquer atividades de
manutencgdo nos equipamentos mantidos pela CONTRATADA.

8.4.2. A auséncia dos equipamentos, instrumentos e ferramentas, ndo serd aceita como
justificativas para eventuais atrasos ou ndo execucao de quaisquer servigos.

8.4.3. Todos os instrumentos de medicdo, necessarios a realizagdo dos servicos, deverao
ser calibrados periodicamente, ou quando solicitado pela FISCALIZACAO.

8.4.4. A calibragdo devera ser executada pelo fabricante/representante em laboratério
competente, pertencente a rede nacional de calibracdo do Inmetro com a apresentacdo de
certificado a FISCALIZACAO, conforme preconizados pelas normas 1SO 9000.

8.5. A CONTRATADA devera manter o seu pessoal engajado na execugdo dos servi¢os, com
adequado equipamento individual de seguranca, julgados necessarios pelas Normas legais de
Seguranca e Medicina e Higiene do Trabalho, para cada categoria profissional.

8.5.1. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera desenvolver, junto com seu
pessoal do Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT), um plano de segurangca e medicina do trabalho, no qual deverdo constar todas as
medidas que serdo adotadas para o desenvolvimento seguro de todas as tarefas.

8.6. A CONTRATADA devera elaborar um plano de trabalho contendo a descri¢éo detalhada da
metodologia que serd adotada na execuc¢ao dos servi¢os objeto deste Ato.

8.7. Instalacdo da CONTRATADA:
8.7.1. A CONTRATADA nada pagara pela ocupacao de areas e edificacdes.

8.7.2. A CONTRATADA ¢ responsavel direta pela conservacdo restauragdo, limpeza e
seguranca das areas e edificacdes que ocupar, devendo atender, imediatamente, tudo o que for
determinado pela FISCALIZACAO em Atos de manutencéo, conservacéo, limpeza e seguranca dos
iméveis ocupados.

8.8. A CONTRATADA sera responséavel pelo descarte dos residuos e materiais oriundos da
operagédo de manutencao:

8.8.1. Referente as lampadas fluorescentes usadas, serda de responsabilidade da
CONTRATADA o correto armazenamento para posterior descarte. O transporte e o descarte serdo
contratados a parte pela CONTRATANTE, junto as empresas especializadas, e serdo executados
de acordo com a Norma NBR 10.004 Lei Federal n° 6.938/81 (Politica Nacional do Meio Ambiente) e
da Lei n® 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), ou regras que venha a substituir as atuais normas.

8.8.2. Nas manutencdes dos sistemas de ar condicionado em que se faga necessario a
substituigdo do fluido refrigerante, a CONTRATADA devera providenciar o adequado recolhimento e
posterior envio do mesmo para reciclagem/destruicao.

8.8.3. Caberd a CONTRATADA a locagédo de transporte ou cagcamba para descarte dos
materiais/residuos gerados.

9. DA ESTRUTURA BASICA DA GESTAO INTEGRADA DA INFRAESTRUTURA

9.1. A GESTAO INTEGRADA DA INFRAESTRUTURA devera ter como base os principios da
Gestéo Integrada por Resultados, prestando o melhor servigo a fim de proporcionar uma melhoria
continua no ambiente fisico e equipamentos das Unidades.
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9.2. A CONTRATADA sera responsavel pela GESTAO INTEGRADA DA INFRAESTRUTURA,
envolvendo o apoio direto e indireto ao conforto e segurangca dos usuarios (pacientes,
acompanhantes e colaboradores), a fim de agregar melhoria na qualidade dos servicos prestados da
atividade fim das Unidades.

9.3. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacéo, execugdo e qualidade de todas as
atividades necesséarias & manutencao e adequagé@o do ambiente fisico e equipamentos, conforme o
Fluxo abaixo:
4[ CIVIL
-
s ™
Elétrica
. >
Sistema de
Gestao Integrada » -
Hidraulica
. A
- ™
Mecanica
. >
9.4. O modelo de gestdo a ser implementado deve ser sistémico no que tange a integracdo de

todas as areas necessarias ao seu pleno funcionamento, sendo responsavel tanto pela
infraestrutura e equipamentos quanto pelo funcionamento operacional descrito no Item 11.

9.5. O modelo de gestdo proposto para a CONTRATADA devera, para fins de organizacgéo,
dividir-se em 4 (quatro) grandes segmentos, conforme informado no subitem 9.3, porém todos os
segmentos serdo integrados e dependentes entre si para o pleno monitoramento e funcionamento
de toda rede estrutural em tempo integral, 24 (vinte e quatro) horas por dia.

9.6. Seré de responsabilidade da CONTRATADA coordenar e executar em tempo integral os
servicos descritos nos Itens 7 e 11 deste Ato.

9.7. A CONTRATADA devera nomear um ou mais prepostos para atuar na coordenacao dos
servigos objeto deste Ato e receber as demandas da CONTRATANTE.

9.8. A CONTRATADA devera disponibilizar sistema de chamada por telefone ou e-mail para
atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, de
segunda a domingo, através de atendentes especificos para atendimento e registro de solicitagéo de
servicos corretivos.

10. ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (ANS)

10.1. Cada segmento de servico tera sua rotina prépria e definida de acordo com os requisitos e
Acordos de Niveis de Servigco minimos definidos neste Ato.

10.2. O Acordo de Nivel de Servigo (ANS) corresponde a cada uma das categorias abaixo,
conforme o tipo e a dificuldade para a execucao dos servigos de manutencao.

10.2.1. NIVEIS DE PRIORIDADE:

E a graduac&o de consequéncias que as falhas e defeitos poderdo acarretar nos
Equipamentos ou nos Sistemas.

e Nivel | - Situacdo de emergéncia: ocorréncia de defeito ou falha num
Equipamento ou Sistema que resulte de forma direta no cuidado ao paciente, interrompendo o
funcionamento de um leito, cancelando uma cirurgia e exames ou que coloque em risco a seguranca
dos colaboradores ou pacientes.
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e Nivel Il - Situagdo de Alerta: Problema que impacta de forma parcial no
cuidado ao paciente, sem prejuizo ao funcionamento de um leito, procedimento cirdrgico, entre
outros.

¢ Nivel Il - Situag&o de Falha: Problema que néo acarreta na paralisa¢éo dos
Servigos.

10.2.2. Tempo de Atendimento:

E o tempo ou periodo determinado para mobilizagéo pela CONTRATADA dos
recursos necessarios visando sanar um defeito ou falha. A medi¢éo do tempo de atendimento sera a
diferencga entre o horario da abertura do chamado na central de atendimento e o horério de chegada
de um profissional de manutencéo ao local da ocorréncia.

De acordo com os niveis de prioridade o tempo de atendimento das equipes de
manutencao corretiva devera ser de:

e Nivel I: até 30 minutos;
e Nivel Il: até 1 hora e 30 minutos;
e Nivel lll: até 3 horas.

10.3. A CONTRATADA sera avaliada pelo seu desempenho — Acordo de Nivel de Servigos
(ANS) — mensalmente, a contar da data da efetiva implantagédo dos servigos.

10.4. A remuneracgdo dos servigos prestados na Gestdo Integrada da Infraestrutura devera ser
constituida por remuneracéo fixa sendo, no entanto, permitido &8 CONTRATANTE descontar em até
20% (vinte por cento) do valor mensal do contrato. O percentual do desconto sera mensurado de
acordo com os critérios abaixo descritos:

10.4.1.  PERCENTUAL DE ORDENS DE SERVICO CORRETIVAS ENCERRADAS
(PMCE):

Finalidade: Garantir o encerramento da maioria dos chamados técnicos demandados pela
instituicao.

Meta a cumprir: > 70%.

Instrumento de medicao: Software dedicado a manutencao predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 2° més apés vigéncia do contrato.

Célculo:
Sendo que:
e Se PMCE (%) > 70%, o VTD (%) = 0%
e Se PMCE (%) < 70%, aplicar adverténcia
e Se PMCE (%) < 50%, o VTD (%) = 2% (Glosa)
Onde,
e PMCE (%) = Percentual de Ordens de Servico Manutengdes Corretivas
Encerradas;
e QTOS(S) = Quantidade de Ordens de Servico de Manutengdes Corretivas
solicitadas;
¢ QTOS(E) = Quantidade de Ordens de Servico de Manutengbes Corretivas
Encerradas;

e VTD = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

Para esse indicador devem ser consideradas apenas as ordens de servico de manutencao abertas e
fechadas dentro do més de referéncia.
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104.2.  TEMPO MEDIO DE ATENDIMENTO DE ORDENS DE SERVICO
CORRETIVAS NIVEL | (TMA):

Finalidade: Garantir a celeridade no atendimento técnico dos chamados de nivel |
demandados pela Institui¢&o.

Meta a cumprir: < 30 minutos.

Instrumento de medicéo: Software dedicado a manutengéo predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 2° més apés vigéncia do contrato.

Calculo:

Sendo que:
e Se TMA <30 min, o VTD (%) = 0%
e Se TMA > 30 min, aplicar Adverténcia
e Se TMA >90 min, 0 VTD (%) = 2% (Glosa)

Onde,
¢ TMA = Tempo Médio de Atendimento de Ordens de Servico Corretivas
nivel [;

e TA = Tempo de Atendimento, é o periodo em horas transcorrido entre a
abertura do Chamado Técnico e o primeiro Atendimento Técnico relativo a
este chamado;

e >TA = Somatério dos Tempos de Atendimento das Ordens de Servigo
Concluida de Manutencéo Corretiva;

e N = Quantidade de Ordens de Servico Executadas de Manutencao
Corretiva.

e VTD = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

10.4.3. TEMPO MEDIO DE REPARO DE ORDENS DE SERVICO CORRETIVAS
NIVEL I, Il E 1l

Finalidade: Garantir a celeridade no reparo dos chamados técnicos demandada pela
Instituigcéo.

Meta a cumprir: < 72 horas.

Instrumento de medicao: Software dedicado a manutencao predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 2° més apés vigéncia do contrato.

Célculo:
Sendo que:
¢ SeTMR <72 horas, 0 VTD (%) = 0%
e Se TMR > 72 horas, aplicar Adverténcia
¢ Se TMR > 96 horas, 0 VTD (%) = 2% (Glosa)
Onde,

e TMR = tempo médio de reparo de ordens de servigo corretivas nivel I, Il e
I,

e TR = Tempo de Reparo, é o periodo em dias transcorrido entre a abertura
do Chamado Técnico e a Concluséo da respectiva Ordem de Servigo deste
chamado;
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¢ > TR = Somatdrio dos Tempos de Reparo das Ordens de Servigo
Concluidos de Manutencao Corretiva,;

¢ N = Quantidade de Ordens de Servigo Concluidos de Manutengao
Corretiva;

e VTD = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

10.4.4. PERFOMANCE DE MANUTENGCAO PREVENTIVA EXECUTADA (MPE):

Finalidade: Garantir a execu¢éo conforme programado, do plano anual de manutencao
preventiva.

Meta a cumprir: > 90%

Instrumento de medicdo: Software dedicado a manutengéo predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 2° més apoés vigéncia do contrato.

Célculo:
Sendo que:
e Se MPE (%) > 90%, o VTD (%) = 0%
¢ Se MPE (%) < 90%, aplicar Adverténcia
e Se MPE (%) < 80%, 0 VTD (%) = 2% (Glosa)
Onde,

MPE (%) = Percentual de Ordens de Servigo Preventivas executadas;
QTMP(E) = Quantidade de Ordens de Servigco Preventivas executadas;
QTMP(P) = Quantidade de Ordens de Servigco Preventivas programadas;
VTD (%) = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

10.4.5. PERFOMANCE DE MANUTENGAO PREDITIVA EXECUTADA (MPRE):

Finalidade: Garantir a execucao conforme programado, do plano anual de manutencéo
preditiva.

Meta a cumprir: > 90%

Instrumento de medi¢éo: Software dedicado a manutencgéo predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 2° més apoés vigéncia do contrato.

Calculo:
Sendo que:
e Se MPRE (%) > 90%, o VTD (%) = 0%
e Se MPRE (%) < 90%, aplicar Adverténcia
¢ Se MPRE (%) < 80%, o VTD (%) = 2% (Glosa)
Onde,

e MPRE (%) = Percentual de Ordens de Servigo preditivos executadas;

¢ QTMPR (E) = Quantidade de Ordens de Servico preditivos executadas;
¢ QTMPR (P) = Quantidade de Ordens de Servico preditivos programadas;
e VTD (%) = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

10.4.6. PERFOMANCE DE REALIZACAO DAS RONDAS DE INSPEGCAO (PRRI):

Finalidade: Garantir a execu¢éo conforme programado, do plano anual de rondas de
inspecao.
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Meta a cumprir: = 95%

Instrumento de medicdo: Software dedicado a manutencao predial.
Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 2° més apoés vigéncia do contrato.
Célculo:

Sendo que:
e Se PRRI (%) = 95%, 0 VTD (%) = 0%
e Se PRRI (%) < 95%, aplicar Adverténcia
e Se PRRI (%) < 80%, 0 VTD (%) = 2% (Glosa)

Onde,

e PRRI (%) = Percentual de Ordens de Servigco de Ronda de Inspec¢éo
executadas;

e QTRI (E) = Quantidade de Ordens de Servico de Ronda de Inspecéo
executadas;

¢ QTRI (P) = Quantidade de Ordens de Servico de Ronda de Inspecéo
programadas;

e VTD (%) = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

10.4.7. PERFOMANCE DE TREINAMENTO (PT)

Finalidade: Garantir a execu¢éo conforme programado, do plano anual de treinamento na
Instituicdo.

Meta a cumprir: > 90%

Instrumento de medicao: Software dedicado a manutencao predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 3° més apdés vigéncia do contrato.

Célculo:
Sendo que:
e Se PT (%) >90%, o VTD (%) = 0%
e Se PT (%) < 90%, aplicar adverténcia
e SePT (%) <80%, o VTID (%) = 1% (Glosa)
Onde,
e PT (%) = Percentual de Treinamento Executadas;
e QT(E) = Quantidade de Treinamentos Executados;
e QT(P) = Quantidade de Treinamentos programados;
e VTD (%) = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.
10.4.8. - PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DE

EQUIPAMENTOS DE NIVEL | (PDOE):

Finalidade: Garantir a disponibilidade operacional dos Equipamentos qualificados com
criticidade de nivel .

Meta a cumprir: > 90%

Instrumento de medicao: Software dedicado a manutencao predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 3° més apds vigéncia do contrato.

Célculo:
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Sendo que:
e Se PDOE (%) > 90%, o VTD (%) = 0%
e Se PDOE (%) < 90%, aplicar adverténcia
e Se PDOE (%) < 80%, 0 VTD (%) = 2% (Glosa)

Onde,

e PDOE (%) = Percentual de Disponibilidade Operacional de Equipamentos,
em %.

e TR = Tempo de Reparo, é o periodo em dias transcorrido entre a abertura
do Chamado Técnico e a Concluséo da respectiva Ordem de Servigo deste
chamado.

¢ >TR = Somatdrio dos Tempos de Reparo das Ordens de Servico.

¢ N = Quantidade de Equipamentos com criticidade de nivel I.

e TD = Quantidade de Dias do més.

e VTD (%) = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

10.4.9. ENTREGA DO RELATORIO TECNICO MENSAL DE ATIVIDADES:

I. O relatério técnico devera ser entregue até o décimo dia util do més
subsequente, comprovado através de protocolo assinado pela CONTRATANTE. Caso o prazo nao
seja cumprido, o Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal (VTD (%)) a ser
aplicado sera de 1% sobre a fatura mensal e adverténcia.

II. O relatério técnico mensal de todos os servicos executados devera estar
devidamente assinado pelos profissionais envolvidos, contendo:

a) Nome e fungéo dos profissionais alocados para execugdo dos servigos
no més de referéncia do relatorio;

b) Relagdo dos servicos preventivos e corretivos executados no més;

c) Relacao de pecas, componentes e materiais utilizados;

d) Relagdo de servicos em andamento com estimativa de prazo de
concluséo;

e) Resumo das anormalidades e dos fatos ocorridos no periodo, incluindo
a falta de energia ou 4gua e picos de consumo de energia ou de agua,;

f)  Relacéo de pendéncias, razbes de sua existéncia e quais destas
dependem de solugdo do CONTRATANTE;

g) Acidentes de trabalho porventura ocorridos;

h)  Estudos e levantamentos realizados;

i) InformagOes sobre a situag&o dos sistemas e equipamentos, indicando
deficiéncias;

j))  Sugestbes sobre reparos preventivos ou modernizacdes cuja
necessidade tenha sido constatada;

k) Sugestbes de modificagBes nas instalagdes, objetivando otimizar os
sistemas e economizar energia;

[)  Dados relevantes registrados no Livro de Ocorréncias;

m) Relagdo de materiais e equipamentos necessarios para concluséo de
servigos;

n) Sugestdo de materiais a serem adquiridos para manutenc¢éo do estoque
minimo.

10.4.10. AVALIACAO DE QUALIDADE DOS SERVICOS:
I. A avaliagdo de qualidade dos servicos prestados serd executada

mensalmente pelo Gestor do Contrato e se baseara em uma amostragem das Ordens de Servigo
Executadas no periodo.
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II. A avaliagdo limita-se a atribuicdo, no Formulario de Avaliagdo de
Qualidade dos Servigos, relacionado abaixo, dos conceitos de 6timo, bom, regular e ruim,
equivalente aos valores 100, 80, 50 e 30 para cada um dos itens avaliados.

FORMULARIO DE AVALIAGAO DE QUALIDADE DOS SERVIGOS

Item Descrigao Otimo Bom Regular Ruim
Qualidade esperada dos trabalhos
1 realizados conforme o previsto no
€scopo.
2 Aplicacao das legislagbes e normas
técnicas aplicaveis aos trabalhos.
3 Aplicacdo de material com economia e de
modo adequado.
A empresa transmite seguranga no
4 atendimento por meio de seus
funcionérios, mantendo um ambiente
saudéavel e seguro.
Os funcionérios apresentam
5 conhecimento técnico necessario,
garantindo a qualidade dos servigos
prestados.
Os funcionarios utilizaram ferramentas
6 adequadas durante a execuc¢do dos
trabalhos.
7 Os funcionérios se apresentam

uniformizados/ identificados.

Os funcionarios apresentam postura ética
8 na busca da satisfacdo dos clientes
internos e colaboradores

Nivel de satisfagcdo geral dos chamados
corretivos encerrados.

lll. A consolidagdo dos dados obtidos por meio da aplicagdo dos formulérios
de avaliagdo da qualidade dos servigos prestados devera ser efetuada conforme Tabela de Célculo
da Avaliacdo da Qualidade dos Servigos Prestados, relacionada a seguir:

Itens Quantidade Equivaléncia Pontos Obtidos
(A) (B) (Y=AXxB)
Quantidade de 6timo x 100
Quantidade de bom x 80
Quantidade de regular x 50
Quantidade de ruim x 30
TOTAL

Quantidade de OS avaliadas = N

A nota da Avaliacdo da Qualidade dos Servigos Prestados (AQS) sera obtida mediante o
resultado da somatdria total dos pontos obtidos (Y) dividido pelo nimero de itens vistoriados (N).

Sendo que:

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia — DF
Péagina 33 de 71



o INSTITUTO
HOSPITAL
DE BASE

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAGAO
GERENCIA DE MANUTENGAO E INFRAESTRUTURA

e Se AQS (%) > 70%, 0 VTD (%) = 0%
e Se AQS (%) < 70%, aplicar adverténcia
e Se AQS (%) < 50%, 0 VTD (%) = 2%

Onde,
e AQS (%) = Avaliagdo da Qualidade dos Servigos Prestados;
e = somatoria total dos pontos obtidos;
¢ N =Numero de itens vistoriados.
e VTD (%) = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal;

10.4.11. TEMPO MEDIO PARA CONCLUSAO DE REFORMAS E OBRAS DE

PEQUENO PORTE (TMRO):

Finalidade: Garantir a celeridade de conclusdo de reformas e obras de pequeno porte por
demandada da Instituicdo.

Meta a cumprir: < 30 dias.

Instrumento de medicdo: Software dedicado a manutencao predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 1° més apoés vigéncia do contrato.

Célculo:
Sendo que:
¢ Se TMRO < 30 dias, 0 VTD (%) = 0%
¢ Se TMRO > 30 dias, aplicar Adverténcia
e Se TMRO > 60 dias, 0 VTD (%) = 2% (Glosa)
Onde,

¢ TMRO = tempo médio para conclusdo de reformas e obras de pequeno
porte;

e TR = Tempo de conclusédo, € o periodo em dias transcorrido entre a
abertura da solicitagcdo até a Conclusdo da respectiva reforma/obra de
pequeno porte;

e 5 TR = Somatério dos Tempos para conclusdo de reformas e obras de
pequeno porte;

¢ N = Quantidade de solicitagbes de reforma e obras de pequeno porte;

e VTD = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

Caso o atraso da reforma e/ou obra de pequeno porte, seja por parte do Instituto Hospital de Base,
os dias em atraso serdo descontados dos dias totais do servico.

10.4.12. TEMPO MEDIO ENTRE FALHAS (MTBF):

Finalidade: Garantir a correta periodicidade para as interven¢des programadas.
Meta a cumprir: A ser definida posteriormente

Instrumento de medi¢éo: Software dedicado a manutencgéo predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 6° més da vigéncia do contrato.

Calculo:

Onde,
¢ MTBF = Tempo Médio Entre Falhas;
e TD = Tempo de disponibilidade (h);
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¢ TM =Tempo em Manutencéo Corretiva (h);
e NP = Numero de periodos de parada para manutencéo;
e VTD (%) = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

10.4.13. PERCENTUAL DO CUSTO DE MANUTENGCAO PELO CUSTO DE
SUBSTITUICAO, GERAL E POR EQUIPAMENTO:

Finalidade: Garantir melhor aproveitamento dos recursos e identificar obsolescéncia dos
equipamentos.

Meta a cumprir: A ser definida posteriormente

Instrumento de medicdo: Software dedicado a manutengéo predial.

Forma de acompanhamento: Software.

Periodicidade: mensal.

Inicio de vigéncia: a partir do 6° més da vigéncia do contrato.

Calculo:

Onde,
e CMCS(%) = Percentual do Custo de Manutencao pelo Custo de
Substituicdo, geral e por equipamento;
¢ CM = Custo total de manutencdo;
e CS = Custo de substituicao;
e VTD (%) = Percentual do desconto a ser aplicado sobre a fatura mensal.

10.4.14. O Percentual Total de Desconto Mensal (VTDt), referente ao ndo cumprimento
dos Acordos de Nivel de Servico (ANS), descritos nos itens 10.4.1 a 10.4.11, sera conforme a
planilha totalizadora do ENCARTE “G” - PLANILHA DE CALCULO DO VALOR DE PAGAMENTO
MENSAL.

10.4.15.  Para fins de faturamento, a avaliagdo dos critérios classificatérios dos Acordos
de Nivel de Servico (ANS) a serem utilizados nas formulas acima, serdo sempre aqueles referentes
ao més seguinte a execugdo das mesmas.

10.5. Todas as recomendacgdes de conformidade e readequacgdo das rotinas executadas pela
CONTRATADA seréo informadas por esta ao CONTRATANTE, que devera colaborar no que couber
com relagdo ao cumprimento destas, sobretudo quando se tratar de funcionarios ou servidores que
nao pertengcam ao quadro de pessoal da CONTRATADA.

10.6. A CONTRATADA nao se responsabilizara pelo ndo cumprimento de suas recomendacdes
por parte dos funcionarios ou empresas contratadas pelo CONTRATANTE.

10.7. A CONTRATADA devera utilizar canais de comunicagéo e, a critério a ser definido junto ao
CONTRATANTE, promover treinamentos e palestras através de equipes interdisciplinares que irdo
atuar junto aos colaboradores das Unidades, a fim de conscientizar a todos dos novos parametros e
politicas de gestéo integrada de manutencéo.

10.8. Deveréo ser considerados como servi¢os a serem executadas todas as rotinas, informacdes
e recomendagfes contidas nos Boletins Técnicos, Catadlogos, Manuais de Operagdo e de
Manutencao dos fabricantes dos equipamentos em questao.

10.9. Nos finais de semana, feriados e apds o expediente normal de servigos, 0s técnicos
responsaveis pela manutencdo, deverdo estar de plantdo com um aparelho de comunicagéo,
podendo assim ser acionado em qualquer emergéncia, sem 6nus para o CONTRATANTE.

10.10. Os servicos de manutencdo, limpeza ou qualquer outro que exigir a paralisacdo das
instalacdes, deverdo ser executados em horario que ndo dificultem o desempenho das atividades do
hospital, inclusive aos sdbados, domingos, feriados ou no horario noturno.
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10.11. Cabera a CONTRATADA manter uma equipe de plantdo para garantir a disponibilidade de
atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia e atendimento rapido em caso de necessidade de
execucgdo de manutengao corretiva.

10.12. A CONTRATADA devera solicitar aprovacdo prévia do CONTRATANTE de quaisquer
orcamentos para execucdo de obras, reparos ou servicos extras contratuais, executados pela
prépria mantenedora ou por terceiros necessarios, exceto em caso de urgéncia, onde o tempo de
aprovacdao pelo fiscal de contrato possa colocar em risco a assisténcia e seguranca dos pacientes e
usudrios das instalag@es fisicas.

10.13. A execug@o dos servicos descritos no Item 7 deste Ato Convocatério serd realizada
diretamente pela CONTRATADA.

10.14. A CONTRATADA devera dimensionar uma equipe adequada ao porte de operacdo, com
profissionais experientes, treinados e capacitados.

11. DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO - SOFTWARE

11.1. A CONTRATANTE sera responséavel por fornecer um Sistema/Solucao de Gestao Integrada
(SGI) de infraestrutura informatizado (software), que realize o acompanhamento on-line de cada
fluxo, rotina, indicadores definidos no Acordo de Nivel de Servico (ANS) de todos os segmentos
constante no Item 7 deste Ato Convocatorio, entre outros.

11.2. A CONTRATADA devera utilizar o Software disponibilizado pela CONTRATANTE, ou em
caso especifico e com autorizac¢éo do fiscal de contrato, utilizar um software escolhido por ela, para
a gestdo da manutencdo. Neste caso, serdo de responsabilidade da CONTRATADA os custos de
manutencdo do uso das licengas dos respectivos softwares.

11.2.1. Toda a base de dados do software serd de propriedade da CONTRATANTE,
devendo a CONTRATADA, ao final do contrato, exportar todos os dados e entregar a
CONTRATANTE, a base de dados, em formato digital, sendo no minimo 01 (um) volume da base de
dados em midia digital contendo arquivos digitais totalmente editaveis.

11.2.2.  Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA ndo realize a entrega da base de
dados a CONTRATANTE, em formato digital, conforme pactuado neste Termo de Referéncia, a
CONTRATADA ficaréa sujeita a san¢des contratuais, além disto, a CONTRATANTE poderé vincular o
pagamento da Ultima fatura a conclusao deste servico.

12. DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

12.1. A CONTRATADA devera arcar, sem Onus para o CONTRATANTE, com o custo do
fornecimento de materiais de consumo que séo considerados aqueles que se consomem a primeira
aplicacdo, empregados em pequenas quantidades com relagdo ao valor dos servigos, tais como:
lixas (para madeira, alvenaria e ferro), lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de
limpeza, sabbes, detergentes, estopas, panos, palha de aco, solventes, querosene, fita isolante,
veda-rosca, cola de contato e de madeira, colas e adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e
SuperBonder, Durepoxi, eletrodos e afins, pilhas, baterias, materiais de escritdrio, anilhas, conector
terminal, abracadeiras (nylon e ferro), parafusos, brocas, serra copo, arrebites, buchas de nylon,
arruelas, pregos, pincéis, rolos de pintura, fita zebrada, lona plastica e outros necessarios a
execucao dos servi¢os, os quais deverdo ser de primeira qualidade e estar em condi¢&o de uso.

12.2. A CONTRATADA devera fornecer sem o6nus para o CONTRATANTE todos os
Equipamentos, Aparelhos de Medicdo e Testes, Ferramentas, Uniformes, Equipamentos de
Protecao Individual (EPIs) e materiais de consumo, relacionados no ENCARTE “C” — RELACAO DE
EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS e no ENCARTE “D” — RELACAO DE
MATERIAIS DE CONSUMO indispensaveis a execuc¢do dos servigos objeto deste Ato Convocatério
— sejam Servigos Continuos ou Servigos sob demanda, assumindo toda a responsabilidade pelo
transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

12.3.  Alista constante no ENCARTE “C” — RELACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E
FERRAMENTAS néo é exaustiva. A CONTRATADA estara obrigada a disponibilizar quaisquer
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outros equipamentos, aparelhos e ferramentais que se fizerem necessérios a perfeita execucdo dos
servigos, objeto deste Ato Convocatorio.

12.4. Para os materiais ndo contemplados no ENCARTE “D” — RELACAO DE MATERIAIS DE
CONSUMO a CONTRATADA tera que prover dentro do valor total contratado, até R$4.800.000,00
(quatro milh&es e oitocentos mil reais) para compra de pecas de reposi¢do e contratacdo de
servicos nao contemplados nesse Ato, informando claramente o BDI que sera aplicado nos
custos das pecas e servigcos acima referenciados, ndo podendo ultrapassar o BDI da proposta objeto
deste Memorial Descritivo (BDI méximo de 30%), j& incluso no valor definido acima.

12.4.1. O valor acima estipulado foi tomado como referéncia, considerando o atual
contrato, que contempla parte dos servigos descritos neste Elemento Técnico.

12.4.2. Caso a somatéria dos valores das pecas para manutencdo dos equipamentos
ultrapasse o valor mensal estipulado de 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a CONTRATADA
juntamente com a CONTRATANTE ir4 elaborar um plano de manutengdo adquirindo os materiais
prioritarios, ficando o que nédo foi adquirido para o0 més subsequente.

12.4.3. Para aquisicdo de pecas ou servicos especializados cujo valor ultrapasse R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), a CONTRATANTE ir4 fazer uma andlise de contratacéo direta.

12.4.4. A CONTRATADA devera apresentar 3 (trés) orcamentos, quando possivel,
visando a aplicagdo das pecas ou execucdo de servicos especializados, podendo a
CONTRATANTE realizar orcamento complementar para verificacdo do preco orcado pela
CONTRATADA,;

12.5. Nas dependéncias da CONTRATANTE, o uso de uniformes adequados com a identificacéo
da empresa CONTRATADA e da CONTRATANTE, caso solicitado, e em bom estado de
conservacdo, de Equipamentos de Protecéo Individuais e Coletivos adequados aos servigos devera
ser considerado obrigat6rio sendo 0 ndo cumprimento passivel das sangdes previstas.

12.6. O custo da imobilizacdo dos equipamentos, aparelhos, ferramentas, EPIs, EPCs e
uniformes, bem como de seus insumos, devera compor o item “Provisdo mensal para fornecimento
de ferramentas e materiais” da planilha de custos e formacdo de pregcos de mido de obra para
execucao de servigos continuos, conforme ENCARTE “F” - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS.

12.7. A CONTRATADA devera manter estoque regular dos materiais de consumo, além de um
guantitativo minimo de materiais basico de alto giro e de sistemas criticos, atendendo as
necessidades mensais dos servicos de manutencédo e operacao.

12.8. A CONTRATADA deverda manter os equipamentos e ferramentas em perfeito estado de
conservagdo, manutengdo, seguranca e higiene, prontos para utilizagdo em qualquer tempo, bem
como adequados a produtividade compativel com as respectivas especificagcbes técnicas,
substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro)
horas.

12.9. A CONTRATADA deve garantir que os equipamentos e ferramentas sejam de boa
qualidade, ou seja, de primeira linha.

12.10. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serdo empregados nos Servicos,
deverdo possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

12.11. O local para armazenamento dos equipamentos e ferramentas serd indicado pelo
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA manter a area reservada para esse fim perfeitamente
limpa e organizada.

12.12. A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato relacdo de equipamentos e
ferramentas a disponibilidade da CONTRATADA, os quais deverdo estar locados em suas
instalacdes a disposicao para a execugao dos servigos nas dependéncias do CONTRATANTE, para
a perfeita execucgao dos servicos constantes desta especificagéo.
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12.13. A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes de sua execugao.

12.14. A substituicdo de pegas, equipamentos ou acessoérios mediante prévia comprovagdo da
necessidade deveri ser feita pela CONTRATADA, cuja justificativa devera ser assinada pelo
responsavel técnico e autorizada pelo Fiscal do Contrato.

12.15. O Fiscal do Contrato ou o seu indicado devera ser comunicado pela CONTRATADA quando
da necessidade de substituicdo de pecas, que podera acompanhar a substituicdo para certificar-se
da originalidade e da genuinidade dos componentes.

12.16. A CONTRATADA é responsavel pela destinagdo (descarte) de pecas ou equipamentos que
forem substituidos, exceto quando tratar-se de bem patrimonial.

12.17. A CONTRATADA devera observar que, nos casos de manutencdo corretiva com
substituicdo de pecas, equipamentos ou acessorios, 0 prazo para normalizagédo do sistema seré de
no maximo 5 (cinco) dias Uteis ap6s aprovacéo do Fiscal do Contrato, exceto quando necessario vir
de outra UF ou precisar de importagao.

12.17.1. A formalizacdo imediata da comunicacdo ao CONTRATANTE quando houver
necessidade de maior prazo para a execugdo do servico, justificando e propondo novo prazo sera
feita pela CONTRATADA, o qual podera ou néo ser aceito pelo Fiscal do Contrato.

12.17.2. O fato de os profissionais ndo terem conhecimento suficiente para a resolucao
de um problema especifico do Objeto néo sera justificativa para o ndo cumprimento do prazo para a
normalizacéo do funcionamento do sistema.

12.17.3. Caberd a CONTRATADA comprovar a necessidade de substituicdo ou
aplicagdo do material por ela solicitado, cuja justificativa devera ser assinada pelo Responsavel
Técnico e encaminhada ao Fiscal do Contrato.

12.18. As pecas a serem adquiridas pela CONTRATADA deverdo obedecer aos seguintes
critérios:

I. A garantia devera de fornecida pela CONTRATADA;
Il. Todas as pecgas devem ser originais, adquiridas originalmente pelo fabricante, novas e
sem uso prévio;
lll.  Serd admitida a utilizagcdo de pecas similares, desde que comprovada sua
compatibilidade e qualidade;
IV. Todas as pecas devem ser fornecidas em embalagens inviolaveis e originais do
fabricante de maneira que possibilite sua rastreabilidade;
V. O controle de pegas é de responsabilidade da CONTRATADA.
VI.  Itens usados poderao ser utilizados, desde que aprovada expressamente pelo fiscal do
contrato, justificando a escolha e viabilidade.

12.19. No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA devera apresentar uma
carta de exclusividade do fornecedor.

12.20. Para efeito de analise técnica e aprovacédo, as pecas, 0S componentes e 0Ss acessorios que
necessitarem de substituicdo deverdo ser submetidos a apreciagdo prévia do Fiscal do Contrato
com a indicacao de cédigo e descri¢cdo do insumo de acordo com Relatério de Insumos divulgado
pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI), se for ocaso.

12.21. A execucdo dos servicos especializados de manutengdo e a utilizacdo de pecas e/ou
materiais de reposicdo somente serdo realizados mediante emissao prévia de respectiva Ordem de
Servico (OS) e aprovagédo do Fiscal de Contrato.

12.21.1. Para a confeccdo da OS pela Fiscalizagcdo, a CONTRATADA fornecera,
previamente, orcamento detalhado, com o cédigo, descrigcao, valores unitarios e totais dos materiais
a serem utilizados.
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12.21.2. O faturamento/pagamento dos materiais de reposicao e dos servigos
especializados dar-se-4 em separado do faturamento mensal.

12.21.3. O IHB reserva o direito de adquirir pecas/materiais de outros fornecedores,
desde que adequadas e compativeis para os equipamentos e instala¢des prediais.

13. DA EQUIPE TECNICA

13.1. O IHB possui uma estrutura fisica deficitaria com necessidade de adequacgdo dos seus
sistemas, principalmente elétrico, hidraulico e mecanico, além das instalagbes civis, no qual
precisam ser modernizadas. Dessa forma, a empresa devera provisionar uma equipe técnica que
atenda as necessidades verificadas in loco e de acordo com as descri¢des dos servicos a serem
realizados, atentando para o orgcamento anual definido para fornecimento de pecas e servigos
especializados.

13.2.  Além disso, devido auséncia de uma média histérica dos servigos realizados pelo Hospital
de Base, além ndo existir uma programacao abrangente das manutengdes preventivas, ndo foi
apresentado pela comisséo técnica do IHB o levantamento exato do que seré executado.

13.3. Dessa forma, optou-se por uma contratacdo integrada de infraestrutura, onde, uma Unica
empresa especializada na gestdo de atividade de apoio e infraestrutura, comprovadamente
capacitada para tal servico integrard em um Unico contrato a gestdo de todos os seguimentos de
manutencdo predial, além da execucdo de servicos de manutencdo predial, reforma e obras de
pequeno porte, de forma a cumprir os niveis de qualidade exigidos, através de Acordo do Nivel de
Servigo (ANS), hoje muito utilizado por empresas em contrato de gestdo, cuja caracteristica principal
se dé& justamente pela desvinculacao da contratagdo de mao de obra, uma vez que na qualidade de
Contratante a Administracdo Pdblica, limita-se apenas a fiscalizar a qualidade, eficiéncia e
prestabilidade do referido servigo.

13.4. A CONTRATADA devera disponibilizar e manter nas dependéncias da CONTRATANTE,
toda a méo-de-obra necesséria para a realizagdo dos servigos objeto deste Ato Convocatorio.

135. CABE A CONTRATADA DIMENSIONAR E DISPONIBILIZAR O PESSOAL NECESSARIO
A EXECUCAO INTEGRAL DOS SERVICOS DO OBJETO DESTE ATO.

13.6. Em relagdo ao apoio no gerenciamento dos contratos, a empresa devera ter um profissional
para realizar o acompanhamento dos servigcos por agentes externos, ndo sendo necessario um
especialista em cada area dos contratos dedicados, mas sim um profissional para realizar o
acompanhamento dessas empresas nas dependéncias do IHB, assegurando o transito para o local
adequado do servigo, verificando a aplicagdo de pecgas, caso necessario, entre outros servigos
relativos ao atendimento externo.

13.6.1. Esse profissional podera ser da equipe atuante dos servigos rotineiros, ndo sendo
necessario um colaborador dedicado para esse servico.

13.7. A CONTRATADA devera manter durante toda vigéncia do contrato, fora do horario
comercial, de segunda a sexta-feira, bem como durante as 24 (vinte e quatro) horas dos sabados,
domingos e feriados, equipes de plantonistas permanentes, nas dependéncias do IHB, para
operacgao e supervisdo dos sistemas essenciais, bem como execucdo de servicos emergenciais e
demais que se fizerem necessarios.

13.8. A CONTRATADA sera responsavel por executar e finalizar os servi¢os iniciados durante o
expediente normal, em finais de semana ou em horario noturno, nos casos em que as pendéncias
impecam as atividades essenciais da CONTRATANTE. Para isso a CONTRATADA devera ter
autorizacao por escrito da CONTRATANTE.

13.9. O CONTRATANTE tera o direito de alterar os horarios estabelecidos, respeitada a natureza
diurna e a jornada de trabalho diaria, sempre que julgar necessario, bastando tdo somente
comunicar por escrito a CONTRATADA.
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13.10. A CONTRATADA deverda, obrigatoriamente, fornecer uniforme que a identifigue e que
atenda aos padr6es minimos de apresentacdo, higiene e seguranca, conforme Normas
Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego.

13.11. A CONTRATADA devera fornecer, no inicio da execugdo do contrato, uniformes completos
(novos) a todos os profissionais, exceto aos engenheiros, em quantidades e composi¢fes descritas
abaixo:
I. 02 (duas) calgas compridas tipo “jeans” ou sarja;
II. 02 (duas) camisetas ou camisas com gola tipo esporte;
[ll. 01 (um) pare de Sapato ou bota com certificado de aprovacéo e solado de acordo com a
categoria profissional.
IV.  Cracha de identificagdo do profissional.

13.12. A partir da data de inicio da execuc¢éo dos servicos, os uniformes deverdo ser substituidos a
cada 6 (seis) meses, ou, a qualquer tempo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos
comunicacdo escrita do CONTRATANTE, sempre que ndo atendam as condicdes minimas de
apresentacéo.

13.12.1. Somente o sapato ou a bota e o jaleco poderéo ser substituidos a cada 12 (doze) meses se,
ao final de 06 (seis) meses, 0s mesmos estiverem em bom estado de conservacado, com a
devida autorizagdo da fiscalizagéo.

13.13. O conjunto de uniformes deverda ser composto de pegcas compativeis com a atividade
desenvolvida pelo profissional, devendo a CONTRATADA submeter previamente amostra para
aprovacdo de modelo e cor, estando resguardado ao CONTRATANTE o direito de exigir a
substituicdo daqueles julgados inadequados.

13.14. O fornecimento de uniformes e crachas de identificacdo sera obrigatério e por conta da
CONTRATADA. No crachd dever4 constar nome da CONTRATADA, nome do funcionério,
funcao/cargo e fotografia do funcionério.

13.15. A CONTRATADA deve fornecer, além dos uniformes, equipamentos de protecao individual
(EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC) a todos os empregados cujas atividades os exijam
por normas de seguranga em vigor.

13.16. A frequéncia por expediente sera aferida mediante fiscalizacdo da CONTRATANTE.

13.17. E obrigacdo da CONTRATADA oferecer aos seus empregados, a suas expensas e sem
possibilidade de ressarcimento, cursos de formacédo e aperfeicoamento profissional, de modo a
disponibilizar, permanentemente, mao-de-obra especializada para a prestacdo dos servicos.

13.18. A CONTRATADA obriga-se a manter a frente dos servicos, representantes idéneos, com
poderes para representa-la do ponto de vista técnico e operacional.

13.19. A CONTRATADA sera responsavel por todos os danos (estragos, quebras e prejuizos) que
seus empregados causarem ao IHB e/ou terceiros, devendo repara-los imediatamente ou pagar ao
IHB a indenizagéo que couber.

13.20. O IHB nao se responsabilizara pela seguranca (roubos, danos, acidentes de trabalho e
outros) dos materiais, equipamentos e do pessoal da CONTRATADA.

13.21. Os funcionarios da CONTRATADA NAO SERAO CONSIDERADOS FUNCIONARIOS DO
IHB, devendo responder a CONTRATADA por todas as obrigacdes relativas aos servigos dos seus
empregados.

13.22. A CONTRATADA devera estar ciente que esta instituicdo esta passando por adequacdes
em sua infraestrutura fisica e, portanto, poderdo ser ativados ou desativados sistemas e
equipamentos.

14. DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS
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14.1. Os servigos executados serdo objeto de medi¢cdo mensal, que sera realizada no primeiro dia
util do més subsequente ao da prestacao.

14.2. A medicdo seré realizada pela Fiscalizagdo do Contrato, que atestara a medi¢cdo mensal
apos a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados na Nota Fiscal, bem como conferéncia
do Relatério Mensal de Manutengéo.

14.3. Se apés o recebimento for identificada qualquer falha na execugao, cuja responsabilidade

seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do recebimento definitivo sera
interrompido, recomegando sua contagem apoés a regularizagcéo das falhas detectadas.

14.4. Independentemente da vigéncia do contrato, os Servicos Especializados executados
deverdo ter garantia minima de 12 (doze) meses, contado do recebimento definitivo dos servicos.

145. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto no item 16 deste Ato.

14.6. Todos os custos com mao de obra da equipe, tanto para o gerenciamento, manutencgao,
reforma e obras de pequeno porte deverao ser langadas no item 1.1 do ENCARTE “F” — MODELO
DE PROPOSTA DE PRECOS;

14.7. A provisdo mensal para fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais de
consumo devera ser lancada no item 2.1 do ENCARTE “F’ — MODELO DE PROPOSTA DE
PRECOS;

14.8. A provisdo mensal para fornecimento de pecas e servicos especializados devera ser
langada no item 3.1 do ENCARTE “F” — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS, sendo o valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) fixo para todos os concorrentes.

15. DA FISCALIZAGAO E CONTROLE DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

15.1. A fiscalizacdo da prestacao dos servigos sera exercida por dois ou mais representantes da
CONTRATANTE, ao qual competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da prestacdo dos
servicos, de tudo dando ciéncia & CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer quaisquer servigos, com ou sem o fornecimento de materiais ou pecas, que ndo estejam de
acordo com as normas, especificacdes e técnicas usuais.

15.1.1. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos.

15.1.2. A auséncia ou omissdo da fiscalizacdo da CONTRATANTE nédo eximirA a CONTRATADA
das responsabilidades previstas no Contrato.

15.1.3. O(s) Fiscal(is) do Contrato anotara(do) em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a sua execucao, indicando dia, més e ano, determinando o que for necessario
a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhados ao IHB para as
providéncias cabiveis.

15.1.4. Cabera aos fiscais do Contrato atestar a realizagdo dos servigos realizados, mediante a
conferéncia da Nota Fiscal, dos Relatérios apresentados pela CONTRATADA e de suas
préprias anotagdes e controles, encaminhando em seguida para pagamento.

15.1.5. Em caso de ndo conformidade da Nota Fiscal ou do servico executado, o fiscal devera
devolver a Nota Fiscal a CONTRATADA para as devidas corre¢cBes ou notifica-la das
inconformidades observadas quanto aos servicos executados, ficando o pagamento
condicionado a regularizacdo da Nota Fiscal ou dos servigos pendentes.
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15.1.6. O recebimento dos servicos mediante atesto nas Notas Fiscais n&o exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurangca do servico, nem ético-profissional pela
perfeita execucdo dos servicos, dentro dos limites estabelecidos pelo Contrato.

15.2. N&o obstante a CONTRATADA ser a responsavel pela execugcdo dos servigos, ao
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servi¢cos, diretamente ou
por prepostos designados, podendo para isso:

15.2.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou cracha, que embaracgar ou dificultar a sua
fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

15.2.2. Solicitar & CONTRATADA a substituicdo de qualquer produto quimico, material ou
equipamento, cujo uso seja considerado prejudicial a boa conservacao de seus pertences,
equipamentos ou instalacdes, ou ainda, que ndo atendam as necessidades.

15.2.3. Examinar as Carteiras Profissionais dos prestadores de servi¢os, para comprovar o registro
de funcao profissional.

15.3. A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecéo,
verificagdo e controle a serem adotados pela fiscalizagédo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos, solu¢cdes e comunicagdes de que esta necessitar e que
forem julgados necessarios.

15.4. As decisdes que ultrapassem a competéncia da equipe de recebimento do objeto
contratado deverdo ser solicitadas formalmente a autoridade administrativa imediatamente superior
para, em tempo habil, adotar medidas pertinentes.

16. DA GARANTIA DOS SERVICOS /MATERIAIS

16.1. Os servicos especializados executados deverdo ter garantia minima de 12 (doze) meses,
contados do recebimento definitivo dos servigos, e as pecas/materiais a garantia do fabricante,
considerando as obrigagdes previstas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

17. DA VISTORIA TECNICA

17.1. As empresas interessadas OBRIGATORIAMENTE DEVERAO REALIZAR VISTORIA
TECNICA nos locais e instalagbes do fornecimento e da prestacgéo dos servicos até o Gltimo dia Gtil
que antecede a abertura da sessdo, de forma a obterem pleno conhecimento das condi¢des e
eventuais dificuldades para a sua execugdo, bem como, de todas as informagdes necessarias a
formulagdo da sua proposta de pregos, porém respeitando o prazo para o pedido de esclarecimento
conforme definido no item 5 do Ato Convocatorio.

17.1.1. A obrigatoriedade se perfaz por resguardo e o devido conhecimento, feito pelas
concorrentes, de todas as condi¢cdes de infraestrutura predial, elétrica, climatizacao,
hidrossanitarias entre outras, dos edificios que compde o complexo predial onde serdo
realizados os servigos, ocasido em que podera tomar apontamentos e avaliar condi¢cdes
estruturais, desgaste natural e estado de conservagado para que possa apresentar proposta
comercial baseada em informacdes fidedignas da estrutura predial, uma vez que ndo é
possivel apresentar tais informag6es neste Elemento Técnico.

17.2. A vistoria devera ser comunicada, previamente, pela EMPRESA, a CONTRATANTE, por
meio do e-mail thiago.teixeira@ihbdf.org, que agendard em horario comercial e indicara profissional
designado para acompanhamento.

I. A vistoria sO devera ser realizada mediante essa indicagdo ou autoriza¢édo por escrito da
CONTRATANTE.

Il. A vistoria podera ser realizada quantas vezes a EMPRESA julgar necessario para a
elaboracéo de sua proposta.


mailto:thiago.teixeira@ihbdf.org

a INSTITUTO
HOSPITAL
DE BASE

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAGAO
GERENCIA DE MANUTENGAO E INFRAESTRUTURA

Ill. Os custos das vistorias correrdo por exclusiva conta da EMPRESA.

17.3. AS EMPRESAS DEVERAO APRESENTAR ATESTADO DE VISTORIA TECNICA
realizada nas dependéncias da sede do IHB, tomando conhecimento dos locais, dimens®es,
complexidade e dificuldade pertinentes a realizacdo do objeto desta contratacdo, conforme
instrugbes do ENCARTE | - DECLARAQAO FORMAL DE VISTORIA.

17.4. Em nenhuma hip6tese a EMPRESA poderéa alegar desconhecimento, incompreensao,
davidas ou esquecimento de qualquer detalhe vistoriado, e arcard com qualquer 6nus
decorrente desses fatos.

17.5. Na vistoria a EMPRESA podera efetuar medi¢cdes para subsidiar a elaboragcdo de suas
propostas e eliminar possiveis omissdes, falhas ou incompatibilidade do projeto basico constante do
Ato.

17.6. ApOs a vistoria ao local e o recebimento do referido atestado, a existéncia de qualquer
divida ou questionamento, por parte da EMPRESA, incluindo divergéncias, omissbes, erros,
transgressdes as normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., devera ser
comunicado a Geréncia de Manutencao e Infraestrutura, em até 2 (dois) dias Gteis antes da data da
Selec¢do de Fornecedores do objeto deste documento.

17.6.1. Nao sera aceito em nenhuma hipGtese declaracdo que visa substituir a vistoria técnica,
mesmo para prestadores que ja prestaram ou ainda prestam servicos na dependéncia do
IHB.

17.7. O termo de apresentacdo de proposta, pelas Empresas, implicara a tacita admissao de que
a documentacgdo técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os
servigos sejam executados nas condigdes estipuladas pelo contrato e seus anexos.

18. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Ficam estabelecidas as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas aos
servicos de engenharia, objeto deste Ato Convocatorio:

18.1.1. Todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da ABNT sobre residuos:

e ABNT NBR 15112:2004 - Residuos da construgéo civil e residuos volumosos
- Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e operacéo;

e ABNT NBR 15113:2004 - Residuos sdlidos da construcdo civil e residuos
inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao;

e ABNT NBR 15114:2004 - Residuos solidos da construcdo civil - Areas de
reciclagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao;

e ABNT NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos sélidos da
construcao civil - Execugéo de camadas de pavimentacdo — Procedimentos;

e ABNT NBR 15116:2004 - Agregados reciclados de residuos sdlidos da
construgdo civil — Utilizacdo em pavimentagdo e preparo de concreto sem fungédo estrutural —
Requisitos.

18.1.2. Deverdo ser observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (Inmetro) como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares.

18.1.3. Os bens a serem fornecidos para 0 cumprimento dos servicos deverdo ser,
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento.

18.1.4. A CONTRATADA devera adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada na
realizacdo dos servigcos, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003.
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18.1.5. A CONTRATADA devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se
fizerem necessarios, para execucgao de servigos.

18.1.6. A CONTRATADA devera realizar a pré-separacdo dos residuos reciclaveis descartados
pelo IHB.

18.1.7. Os bens fornecidos e os servigos realizados deverdo ser constituidos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR 15448-1 e ABNT NBR
15448-2.

18.1.8. Os bens fornecidos ndo poderdo conter substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDESs);

18.1.9. Para a limpeza e conservacao de superficies de equipamentos envolvidos no escopo da
manutencao predial a contratada devera utilizar produtos que obedegcam as classificagdes e
especificacbes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

18.2. A CONTRATADA devera ter um Projeto de Gerenciamento de Residuos provenientes dos
servigos, objeto deste Ato, que atendam as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).

18.3. A CONTRATADA sera responsavel pelo descarte dos residuos e materiais oriundos da
operagao de manutengao:

18.4. Referente as lampadas fluorescentes usadas, serd de responsabilidade da CONTRATADA
0 correto armazenamento para posterior descarte. O transporte e o descarte serdo contratados a
parte pela CONTRATANTE, junto as empresas especializadas, e serdo executados de acordo com
a ABNT NBR 10.004 e Lei n. 6.938 de 1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente) e da Lei n. 9.605
de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais).

19. DAS INSTALACOESFISICAS

19.1. Para execucao do Servico Técnico Especializado de Manutenc¢éo Predial, serd necessario
estruturar as instalagdes fisicas nas dependéncias da CONTRATANTE;

19.2. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, e a manutengio e/ou a
reposicao quando necessario, dos itens para estruturar as instalagfes fisicas nas dependéncias da
CONTRATANTE, para execugdo do objeto desta Especificagdo Técnica;

19.3. A especificagdo técnica dos itens deve ser aprovada formalmente pela CONTRATANTE
antes do fornecimento pela CONTRATADA, visando garantir a qualidade minima destes itens;

19.4. Segue a lista de itens minimos, com quantitativo, para estruturar as instalagfes fisicas para
execucao do Servigo Técnico Especializado de Manutencao Predial:

a) 01 Impressora Laser Colorida multifuncional com scanner;

b) 01 Computador para cada profissional responsavel pela Gestao (Supervisor, engenheiros,
administrativo, etc.);

c) 02 televisores ou monitores de 32” ou maior a ser instalado na sala da equipe
técnica/administrativa para controle em tempo real dos chamados abertos e
acompanhamento dos indicadores em tempo real;

d) Aparelhos Celulares com linha ativa para comunicacdo com o preposto da CONTRTADA
24h por dia;

e) Meio de Comunicacao entre toda equipe (radios, celulares ou outras opgées);

f) Todo e qualquer Material de Escritorio necessario para execugao do servigo;

g) Mobiliarios, tais como mesas, cadeiras e armarios.

19.5. Estes itens sdo propriedade da CONTRATADA, e poderdo, a critério desta, ser recolhidas
ao fim da vigéncia do contrato.
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19.6. Instalagdo da CONTRATADA:

19.6.1. A CONTRATADA nada pagara pela ocupacédo de areas e edificagBes ficando, todavia,
responséavel pelo pagamento do telefone, em caso de utilizacéo.

19.6.2. A CONTRATADA é responsavel direta pela conservagéo restauragdo, limpeza e seguranga
das éareas e edificagbes que ocupar, devendo atender, imediatamente, tudo o que for
determinado pela FISCALIZACAO em Atos de manutencdo, conservacdo, limpeza e
seguranc¢a dos imdéveis ocupados.

20. CRONOGRAMA DEATIVIDADES

20.1. A CONTRATADA devera seguir o seguinte Cronograma de Atividades:

a) Fase l:
o

b) Fase 2:
o
o

Da assinatura do contrato e entrada da empresa:
Apresentar plano de seguranca e medicina do trabalho;

Apresentar a equipe, assim como 0s prepostos para recebimento de chamados 24h
por dia;

até o 10° dia, a contar da entrada da empresa,;

Apresentar uniforme, cracha, EPIs e EPCs;

Apresentar os aparelhos para comunicacdo da equipe;

Apresentar equipamentos, instrumentos e ferramentas iniciais necessarios para
execucao dos servigos descritos nesse Elemento Técnico;

Apresentar a documentagcdo pessoal (RG, CPF, comprovante de enderego e
comprovante de instrucdo) e de qualificagdo profissional (CTPS e certificados de
qualificagdo técnica) dos profissionais designados para atuarem na Equipe Técnica;
Apresentar declaracdo prévia de documentacdo técnica e treinamento dos
profissionais (registro de classe e treinamentos de seguranca exigidos pelo
Ministério do Trabalho);

Iniciar a execucao de rondas de Inspecéo dos itens que requerem controle de
abastecimento (agua, gases medicinais, 6leos, entre outros);

Iniciar a execugdo de Manutengado Corretiva de maior urgéncia,;

Iniciar o levantamento do inventario dos setores e dos equipamentos.

c) Fase 3: até o 30° dia, a contar da assinatura do contrato;

Apresentar estoque de material de consumo e de material basico iniciais a ser
utilizado no desempenho das atribuicdes;

Estruturar as instalagdes fisicas na instituicdo para desenvolvimento do servigo
contratado;

Consolidar inventario dos setores e dos principais equipamentos;

Apresentar plano de contingéncia para itens criticos;

Entregar Relatério de Vistoria Inicial;

Apresentar a Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART).

d) Fase 4: 31° ao 60° dia;

Apresentar relatério do més anterior;

Acompanhar interveng8es técnicas externas, validar recebimento e aceitagdo de
novos equipamentos;

Elaborar e divulgar plano anual de manutencgéo preventiva, preditiva, inspecéo e de
rondas gerais (para servicos proprios e de terceiros), incluindo o PMOC;

e) Fase 5: 61°ao 90° dia;

Iniciar a execucao de Manutencgao Preventiva, Preditiva, Inspecédo e de Rondas
Gerais;

Realizar a contratualizacdo dos servigos juntos aos setores;

Identificar com precisdo o consumo de energia, agua e gases medicinais, de modo
a acompanhar sua evolucgdo, estabelecendo prioridades na execucdo de acdes,
visando a obtencdo de economia quanto ao seu uso.
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f) Fase 6: a partir do 91° dia até o fim do contrato
e Desenvolver todas as atividades descritas nesse Elemento Técnico;
e Apresentar os POPs (Procedimentos Operacionais Padréo).

QUALIFICACAO TECNICA

Na habilitacdo, a empresa vencedora devera apresentar 0s seguintes documentos
comprobatérios, no que tange a sua capacidade técnica.

Relativos a qualificacdo técnica

a. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), juntamente com Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT) total ou
parcial, emitido em seu nome, por empresa(s) de direito publico ou privado, que a
empresa comprove ter executado ou estar executando servicos de manutencdo na
area hospitalar em funcionamento e que a prestacdo dos servigos tenha ocorrido no
intervalo dos ultimos 10 (dez) anos da publicagdo deste Ato Convocatorio.

b. Para as parcelas de maior relevancia em relagdo ao Ato Convocatério, apresentar
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), juntamente com a respectiva Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT)
e/ou Atestado de Capacidade Técnica dos servigos prestados pelos profissionais que
serdo os responsaveis técnicos (Engenheiro Civil e/ou Engenheiro Eletricista e/ou
Engenheiro Mecéanico e/ou arquiteto e/ou outros), emitidos por empresa(s) de direito
publico ou privado, em que comprove execucdo de servico de instalacdo e/ou
manutencdo com area minima de 15.000m2.

Para efeito do disposto acima, consideram-se parcelas de maior relevancia e valor
significativo os seguintes itens:

Instalac&@o e/ou Manutencgéo de sistema hidrossanitério;
Instalagdo e/ou manutencgéo de instalacdes elétricas prediais;
Instalagdo e/ou manutencgéo de instalagdes civis;

Instalagdo e/ou manutencgéo de sistema de climatizacao;

a. Para os servigos que o(s) profissional(is) ainda esteja(m) realizando, serd aceita
como comprovacgdo de capacidade técnica, a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), juntamente com o Atestado de
Capacidade Técnica parcial e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), desde que o servigo
esteja sendo realizado a mais de 06 meses.

b. Poderédo ser apresentados tantos atestados, inclusive derivados de contratos distintos,
quantos forem necessarios para a comprovacgao das caracteristicas minimas exigidas em
relagdo a exigéncia da area minima construida, desde que a prestagdo dos servicos
tenha ocorrido de forma concomitante.

21.3.No intuito de resguardar o interesse e integridade do patriménio publico onde sera
realizada as prestagfes de servigos, a equipe técnica do CONTRATANTE podera
realizar diligéncias em pelo menos um dos locais no qual foi apresentado o(s)
atestado(s) pela concorrente, escolhido pelo IHB, a fim de comprovar a veracidade das
informacdes em relagdo a execugédo dos servigos prestados, além de avaliar a qualidade
técnica da empresa concorrente, emitindo relatério competente. Este item seréa de
carater eliminatério.
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22. RESPONSABILIDADE PELO ELEMENTO TECNICO

22.1 O presente Elemento Técnico foi elaborado pela equipe da Geréncia de Manutengao e
Infraestrutura e Geréncia de Sustentabilidade da Superintendéncia de Administra¢é@o do IHB.

Florival Martins dos Passos Filho
Instituto Hospital de Base
Engenheiro Civil

Robson Nascimento Alves da Silva
Instituto Hospital de Base
Chefe do Nucleo Manutencao Predial

Jansen Roger Sousa Rodrigues
Instituto Hospital de Base
Gerente de Sustentabilidade

Brasilia, 25 de Janeiro de 2019.

Thiago Manaia Anhé
Instituto Hospital de Base
Engenheiro Eletricista

Thiago Teixeira Gomes
Instituto Hospital de Base
Gerente de Manutencao e Infraestrutura

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal
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ENCARTE “A”

MEMORIAL DESCRITIVO

INSTITUTO HOSIPTAL DE BASE (IHB)
As atuais dependéncias apresentam as caracteristicas gerais abaixo descritas. Todavia, tais
caracteristicas sdo meramente orientativas, podendo sofrer modifica¢des, redugdo ou acréscimos
em funcdo da necessidade da Instituic&o.
1. DAS AREAS DE OCUPACAO
1.1  Bloco da Emergéncia: 8 pavimentos + cobertura
1.2  Bloco Administrativo: 2 pavimentos
1.3  Bloco de internacéo: 13 pavimentos + cobertura
1.4  Ambulatério: 1 pavimento + anexo
1.5 Casa de Caldeira: 1 pavimento
1.6  Oficinas: 1 pavimento
1.7 Estacionamentos: 3 areas
1.8  Bloco de servigos: 1 pavimento

1.9 Bloco do auditério: 1 pavimento

Area total construida; 55.000m2

DESCRICAO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES

2.1. INSTALAGOES ELETRICAS

O fornecimento de energia elétrica ao IHB é efetuado através da rede publica da concessionéria
local (Companhia Energética de Brasilia - CEB), dividido em duas subestac¢des, uma com 1.500kVA
e outra com 3.000kVA.

2.2. INSTALAGOES HIDRAULICAS

O fornecimento de 4gua ao IHB é efetuado através da rede publica da concessionaria local
(Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB).

2.3. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAGAO

A climatizacao é dividida por trés principais sistemas de ar condicionado central, composto por
chillers, fan-coils e fancoletes, além de equipamentos individuais como Split e ACJ.

Além disso, existem também refrigeradores, freezers, camaras frias, camaras mortuarias,
bebedouros, entre outros, instalados nos diversas setores do hospital.

2.4. SISTEMA DE GERAGAO DE VAPOR E AQUECIMENTO DE AGUA

O sistema de geragéo de vapor e aquecimento de agua do IHB é constituido por duas caldeiras e
seus sistemas, atualmente existe contrato especifico para a manutencao desse sistema.

2.5. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
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O sistema de combate a incéndio conta com extintores de incéndio e hidrantes localizados em todo
o IHB. Existe um projeto para adequacdo do Sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio em
aprovacdo no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para aprovagdo e posterior
implementacéo.

2.6. CENTRAL DE VACUO
A central e vacuo existente é terceirizada, podendo ser substituida em caso de viabilidade.
2.7. CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

Existe um médulo de geracéo de ar comprimido que esta para ser substituido por um médulo de
outra empresa e de maior poténcia.

2.8. SISTEMAS MOBILIARES (MOVEIS)

Consideram-se inclusos nestes sistemas os moéveis utilizados no IHB, tais como mesas, cadeiras,
suportes, armarios, etc., independentemente do material de sua construgéo.
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ENCARTE “B”

EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUOS

Tratam-se de servicos decorrentes de necessidades geradas pelas demais atividades de
manutencdo programada e dos desgastes naturais ou danos acidentais.

Devem ser realizadas inspe¢Oes periddicas diaria, semanais, mensais e anuais nas edificacdes e
instalacdes a fim de detectar o inicio ou a ocorréncia de qualquer problema de constituigdo fisica, e
informar a fiscalizagdo da CONTRATANTE por meio de laudo técnico e relatério, a fim de que
possam ser tomadas as providéncias cabiveis de corregdo ou reconstituicdo, no menor prazo
possivel.

A CONTRATADA devera operar, inspecionar, verificar, medir, testar, ensaiar, lubrificar, completar,
reparar, ajustar, substituir, instalar, desinstalar, limpar, acompanhar, supervisionar, dar apoio e
assisténcia técnica na execucdo das manutencdes das instalagfes e seus componentes até o
terminal de interligacdo com os sistemas dependentes dessas instalagdes, assegurando o seu bom
funcionamento e eliminando potenciais riscos de maus funcionamentos e riscos as pessoas e ao
patriménio.

Os servicos complementares de manutencdo e conservacdo das instalagfes existentes
caracterizam-se pela substituicAo ou reconstituicdo de elementos quebrados, deteriorados ou
danificados, saneamento de falhas e elementos que se apresentem em mau estado de conservacao
e que impreterivelmente possam se caracterizar em limites aceitaveis a aluséo do porte atribuido.

Todos os servicos deverdo ser supervisionados por profissional técnico responsavel, habilitado no
orgéao regulador competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Quando for o caso, antes da execucdo dos servicos de recomposicdo de acabamentos, proceder
com a perfeita vedagdo de trincas e adequacado de juntas de dilatagéo, com o uso de elastémeros,
telas, tarugos de polietileno, perfis de aluminio e outros, de modo a impedir a agéo e transmissao
das trincas aos revestimentos e o perfeito acabamento das juntas.

Nos servigos de recomposicao estdo compreendidas todas as etapas de execucdo, do reparo ao
acabamento.

Nos servicos de manutencdo programa estdo compreendidas todas as etapas para verificagédo e
correcdo de possiveis irregularidades ou fragilidade do sistema.

Na execucao dos servigos deverdo ser levadas em consideragdo as boas praticas de seguranca, de
preservacdo do meio ambiente e de conservagdo de energia.

1. SEGMENTO DE MANUTENGCAO CIVIL

1.1. Os servicos de instalagfes civis abrangem a manutengéo e verificagé@o principalmente nos
seguintes sistemas:

. Alvenarias;

o Revestimentos e Acabamentos (pisos, paredes, forros, pintura);
. Impermeabilizagdes;

. Coberturas e Caixilhos;

o Fundacdes, elementos estruturais e lajes;

. Marcenaria;

. Serralheria;

. Vidragaria;

. Portas e Portdes;

o Demoli¢cdes;

) Recomposicdes.
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2. SEGMENTO DE MANUTENGCAO ELETRICA

2.1. Os servicos de instalagfes elétricas abrangem a manutencao e verificagao principalmente
nos seguintes sistemas:

) Banco de capacitores;

o Sistema de distribuicdo de bus way (barramento eletrificado);
) Sala do quadro geral de distribuigéo;

. Quadros de distribuicéo;

) lluminacao interna / externa e tomadas;
o Rede elétrica;

o Rede elétrica estabilizada;

) Quadros de comando;

) Sistema de ilumina¢do de emergéncia,
o No-breaks e estabilizadores;

) Banco de baterias;

Sistemas de aterramento e protegdo contra descargas atmosféricas;
Sistema de iluminagéo e obstaculo;

Dispositivos de protecao elétrica;

Conservagao de energia e eficiéncia energética.

3. SEGMENTO DE MANUTENGAO HIDRAULICA

3.1. Os servicos de instalagfes hidrossanitarias abrangem a manutencao e verificagao
principalmente nos seguintes sistemas:

o Sistemas de recalque;

o Cavalete de entrada de agua;

o Sistema hidrossanitario geral;

J Captagéo de aguas pluviais;

o Bombas de recalque de agua potavel, esgoto, pluvial;
. Sistema de combate a incéndio;

o Redes de hidrantes;

. Bomba de incéndio;

o Centrais de alarme e detecc¢éo;

o Extintores de incéndio portéateis;

4. SEGMENTO DE MANUTENCAO MECANICA

4.1, Os servicos de instalagdes mecéanicas abrangem a manutengéo e verificagao
principalmente nos seguintes sistemas:

a) Sistema de geracgao de agua gelada;

b) Resfriadores de agua tipo chiller;

c) Fan-coll;

d) Fancoletes;

e) Torre de resfriamento;

f)  Eletrobombas;

g) Condicionadores de ar tipo split e ACJ;

h) Ventilador/exaustor;

i) Automacéo;

j) Equipamentos de refrigeracdo e camaras frias;
k) Central de combustiveis:

. Tanques

o Sistema separador de agua e 6leo (SSAO)
. Bombas

o Motores

o Rede de distribuicdo de combustivel

I) Sistema de gases medicinais:
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o Sistema de ar comprimido;

o Sistema de oxigénio;

. Sistema de vacuo;

. Sistema de gases medicinais especiais.

OBSERVACOES:

. Esta relacdo ndo é exaustiva, devendo a CONTRATADA executar todas as manutengdes e
inspecbes nos equipamentos e sistemas existentes de acordo com as periodicidades de
manutencao definida nos manuais do fabricante.

o A periodicidade podera ser reduzida uma vez que o tempo de parada for inferior ao indicado
no manual do fabricante ou houver risco de parada do equipamento/sistema por falta de
acompanhamento conforme disposto no item 7.4.1.7 deste Elemento Técnico.

o Para todos os sistemas acima mencionados, existem rotinas de manutencdo diéria,
semanal, mensal, trimestral, semestral e anual.
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ENCARTE “C”

RELACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS

C.1. Relagdo minima de Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos.

ITEM DESCRICAO
1 | ACENDEDOR MANUAL PARA MACARICO
2 | ALARGADOR DE IMPACTO PARA TUBOS
3 | ALAVANCA DE 7/8” X 1,50M
4 | ALAVANCA REDONDA LISA 1"X1,80M
5 QI'_\LE:ATE “PRENSA CABO” HIDRAULICO PARA TERMINAIS DE SECCAO ATE # 400
6 | ALICATE “PRENSA CABO” PARA TERMINAIS DE SECCAO DE # 0,5 MM2 A # 6 MM?
7 | ALICATE “PRENSA CABO” PARA TERMINAIS DE SECCAO DE # 10 MM2 A # 35 MM?
8 | ALICATE BICO CHATO RETO 6 1/4”
9 | ALICATE BICO CURVO 9” PARA ANEL EXTERNO
10 | ALICATE BICO CURVO 9” PARA ANEL INTERNO
11 | ALICATE BICO LONGO 6“FERRAMENTA ISOLADA DE ACORDO COM A NR-10
12 | ALICATE BICO REDONDO COM CABO ISOLADO
13 | ALICATE BICO RETO TRAVA 9" EXTERNO
14 | ALICATE BICO RETO TRAVA 9” INTERNO
15 | ALICATE BICO TORTO COM MOLA
16 | ALICATE BOMBA D’AGUA”, FERRAMENTA ISOLADA DE ACORDO COM A NR-10
17 | ALICATE CHATO COM CABO ISOLADO
18 | ALICATE CORTA FIO
19 | ALICATE DE CRIMPAR CONECTORES RJ-XX
20 | ALICATE DE INSERCAO 110 IDC
21 | ALICATE DE PRESSAO
22 | ALICATE DE PRESSAO CRIMPADOR
23 | ALICATE DECAPADOR PARA CABOS UTP FTP E COAXIAIS
24 | ALICATE DESCASCADOR
25 | ALICATE LOKRING
26 | ALICATE PRENSA PINO
27 | ALICATES BICO DE PAPAGAIO
28 | ALICATES DE CORTE DIAGONAL
29 | ALICATES DE PRESSAO
30 |ALICATES JACARE
31 |ALICATES TORQUESA
32 | ALICATES UNIVERSAIS COM CABO ISOLADO
33 | APARELHO DE SOLDA ELETRICA
34 /'3253100 SERRA 8” A 12 COM LAMINA, FERRAMENTA ISOLADA DE ACORDO COM A
35 | ASPIRADOR / SOPRADOR PORTATIL
36 | ASPIRADOR DE PO
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37 | BOMBA LAVA-JATO PORTATIL

38 | BOMBA MANUAL DE OLEO

39 | BOMBA RECOLHEDORA DE FLUIDO REFRIGERANTE

40 | BOMBAS DE VACUO (MINIMO DE 12 CFM)

41 |CABOT - ENCAIXE 1"

42 | CABO T - ENCAIXE 1/2"

43 | CABO T - ENCAIXE 3/4"

44 | CAIXA DE FERRAMENTA ERGONOMICA COM RODAS E PUXADOR

45 | CAIXA DE FERRAMENTA SANFONADA 50X20X21CM, COM 5 GAVETAS

46 | CALIBRADOR DE ROSCA MILIMETROS

47 | CALIBRADOR DE ROSCA POLEGADAS

48 | CAMERA TERMOGRAFICA (“TERMOVISOR”)

49 | CARRETILHA

50 | CARRINHO DE MAO

51 | CAVALETE EM ACO C/ CAPACIDADE PARA 5 TONELADAS

52 | CHAVE DE CORREIA

53 | CHAVE PARA VALVULA SCHERADER

54 | CHAVE RETA PARA TUBOS 12*, FERRAMENTA ISOLADA DE ACORDO COM A NR-10

55 | CHAVE RETA PARA TUBOS 8*, FERRAMENTA ISOLADA DE ACORDO COM A NR-10

56 | CILINDRO DE ACETILENO COM REGULADORES

57 | COLHER DE PEDREIRO

58 | COMPASSO INDUSTRIAL

59 | COMPRESSOR PORTATIL

60 | CONES DE SINALIZAGCAO COM A ESCRITA “EM MANUTENCAQ”

61 | CONJUNTO ALARGADOR DE TUBOS 3/16 A %

62 | CONJUNTO CORTADOR DE TUBOS 1/8, 1/4 E %’
CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDES SECUNDARIAS (BT)

63 _CGOOMHgUATRO GARRAS ISOLADAS. CORRENTE MAXIMA DE CURTO-CIRCUITO: 7 KA

64 | CONJUNTO DE MANOMETROS COM MANIFOLD

65 | CONJUNTO DE SOLDA PPU C/ REGULADORES E MACARICO DE SOLDA E CORTE
(OXI-ACETILENICA)

66 | CONJUNTO DOBRADOR 368

67 | CONJUNTO SACA POLIAS

68 | CORTADOR DE TUBOS DE COBRE

69 | CORTADOR DE VIDRO PROFISSIONAL

70 | CURVADOR DE TUBOS

71 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA

72 | DESENTUPIDOR DE PIA

73 | DESENTUPIDOR DE VASO

74 | DETECTOR DE VAZAMENTOS PARA GAS REFRIGERANTE

75 | ENGRAXADEIRA MANUAL 1 KG

76 | ENXADA

77

ESCADA DE ALUMINIO, TIPO “TESOURA”,
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78 | ESCADA DUPLA DE MADEIRA ENVERNIZADA 10 DEGRAUS - 3,0M

79 | ESCADA DUPLA DE MADEIRA ENVERNIZADA 6 DEGRAUS - 1,8M

80 ESCADA EM MADEIRA MODELO EXTENSIVEL ENVERNIZADA COM SAPATA DE
BORRACHA, ALTURA ABERTA DE 6M.

81 | ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE 11 METROS

82 ESCADA REGULAVEL TELESCOPICA, AUTOPORTANTE, DE 2,80 M COM
PROLONGADOR

83 | ESCOVA DE ACO P/ LIMPEZA DE SOLDA

84 | ESCOVAS DE ACO CIRCULAR 4”

85 | ESCOVAS DE ACO COM CABO DE MADEIRA

86 | ESMERIL DE BANCADA

87 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 4”, DUPLA ISOLAGAO, 400W X220V

88 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 77, DUPLA ISOLAGAO, 1800W X220V, COM PROTEGCAO

89 | ESPACADOR DE TUBOS

90 |ESPATULA

91 | ESQUADRO DE METAL

92 |ESTILETE DE PLASTICO COM LAMINA DE 10 CM

93 | EXTENSOES ELETRICAS (3,0; 5,0; 10,0 E 30,0 M)

94 | EXTRATOR DE ROLAMENTOS INTERNOS 12 X 110MM

95 FACA DESENCAPADORA DE CABOS, FERRAMENTA ISOLADA DE ACORDO COM A
NR-10

96 | FERRAMENTA DE CORTE E CRIMPAGEM DE CABOS COAXIAIS

97 | FERRAMENTA DE CRIMPAGEM PARA RJ-45 E RJ-22

98 FERRAMENTAS DE INSERGAO PARA CONECTORES RJ-45 FEMEA (PATCH PANEL) E
BLOCOS TIPO 110/IDC

99 | FERROS DE SOLDA DE BAIXA E MEDIA POTENCIA

100 |FLANGEADOR E CONJUNTO DE FLANGEADORES DE 1/8" A ¥4"

101 | FUNIL, 3 TIPOS DE MEDIDAS

102 FURADEIRA DE IMPACTO, MARTELO ROMPEDOR, INDUSTRIAL, 700W, COM
CONTROLE DE VELOCIDADE

103 | FURADEIRA INDUSTRIAL COM DUAS VELOCIDADES 5/8” ISOLAGAO TOTAL, 220V

104 | JOGO COMPLETO PARA PINTURA (COM PINCEIS, ROLOS E BANDEJAS)

105 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (L) 3.0 A 14MM, FERRAMENTA ISOLADA DE ACORDO
COM A NR-10

106 |JOGO DE CHAVES "INGLESA"

107 |JOGO DE CHAVES "TORX" COMPLETO

108 | JOGO DE CHAVES “ALLEN” COMPLETO

109 |JOGO DE CHAVES “BIELA” (06 A 28 MM)

110 | JOGO DE CHAVES “BOCA” COMPLETO (MILIMETRICA)

111 |{JOGO DE CHAVES “BOCA” COMPLETO (POLEGADA)

112 | JOGO DE CHAVES “CACHIMBO” COMPLETO COM HASTE DE CATRACA

113 | JOGO DE CHAVES “CANHAO” (06 A 28 MM)

114 |JOGO DE CHAVES “ESTRELA” COMPLETO (MILIMETRICA)

115 |JOGO DE CHAVES “ESTRELA” COMPLETO (POLEGADA)
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JOGO DE CHAVES “FENDA” COMPLETO

117

JOGO DE CHAVES “GRIFO” COMPLETO

118

JOGO DE CHAVES “PHILIPS” COMPLETO

119

JOGO DE CHAVES “SOQUETE” COMPLETO

120

JOGO DE CHAVES CATRACA CONJUGADA PARA REFRIGERACAO DE 1/4", 3/16', 3/8"
E 5/16"

121

JOGO DE CHAVES COMBINADA (CHAVE DE BOCA OU FIXA E CHAVE ESTRIA OU
ESTRELA)

122

JOGO DE CHAVES DE TESTE NEON

123

JOGO DE EXTRATOR DE PARAFUSO ROSCA DIREITA

124

JOGO DE EXTRATOR DE PARAFUSO ROSCA ESQUERDA

125

JOGO DE LIMA 10” E 12" CHATA, MEIA CANA, TRIANGULAR COM CABO

126

JOGO DE MARRETAS

127

JOGO DE PUNCOES

128

JOGO DE TALHADEIRAS

129

JOGO DE TARRACHAS PARA PVC

130

JOGO DE VAZADOR

131

JOGOS DE MACHO EM POLEGADA DE 3/16” ATE 5/8” E MILIMETRO DE 6 MM ATE 14
MM E DESANDADOR

132

JUNTA UNIVERSAL DE 1/2”

133

JUNTA UNIVERSAL DE 3/4”

134

KIT FLANGEDOR 278

135

KIT LOCALIZADOR DE CABOS (ZUMBIDOR), LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE
(UTP) E DE CABOS DE TELEFONIA.

136

LANTERNA PORTATIL

137

LANTERNAS DE ALTA LUMINOSIDADE

138

LENCOL ISOLANTE PARA BAIXA TENSAO, CLASSE 0 DE ISOLACAO, ATE 1000 V.
DIMENSAO 2MM X 300MM X 900MM. NA COR LARANJA.COM VELCRO NAS
EXTREMIDADES.

139

LIMA

140

LIMATOES REDONDO TIPO MURSA 107, COM CABO APROPRIADO DE MADEIRA

141

LIXADEIRA ELETRICA

142

LUPA 6 CM

143

MANGUEIRA DE NIVEL

144

MANGUEIRA EXTRA PARA MANIFOLD COM 1,5 M

145

MANGUEIRA P/ AGUA COM ESGUICHOS

146

MANOVACUOMETRO COM MANIFOLD E MANGUEIRAS, IMPERIAL

147

MARTELO DE BOLA 1KG

148

MARTELO DE NYLON

149

MARTELO UNHA 29 MM

150

MARTELQOS 300 E 500G

151

MARTELOS DE BORRACHA (300 G E 1 KG)

152

MEDIDOR DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO (TERROMETRO)
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153 | MEGOMETRO 500 V

154 | MILIOHMIMETRO DIGITAL A QUATRO FIOS

155 | MORSA LINHA PROFISSIONAL

156 MULTIMETRO DIGITAL, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, NO MINIMO, 600 VDC
E VAC, CAT 4 OU SUPERIOR

157 | MULTITESTE COM ALICATE AMPERIMETRO (VOLT/OHM/AMP)

158 | NIVEL EM PLASTICO COM BASE MAGNETICA 9"

159 |PA

160 | PAQUIMETRO EM AGCO, TAMANHO 150 A 200MM

161 | PASSA FIO COM CABO DE ACO ENCARTELADO, 30M.

162 | PE-DE-CABRA

163 | PENEIRA

164 |PICARETA

165 | PINCA 6"

166 | PINCA CURVA AGO INOX ANTI-MAGNETICA PROFISSIONAL

167 | PISTOLA DE APLICACAO DE SILICONE

168 | PISTOLA PARA PINTURA C/ COMPRESSOR

169 | PLAINA

170 | PRUMO

171 | REBITADEIRA

172 | RECICLADORA DE GAS REFRIGERANTE CR600 CPS

173 | REGUA DE ALUMINIO DE (1 M)

174 |RISCADOR DE CERAMICA

175 | RISCADOR DE FORMICA

176 |RODO

177 | ROTULADORA

178 | SACA GAXETAS

179 | SACA PINOS

180 |SACA PLACA

181 | SACA-FUSIVEL NH

182 | SACAS POLIAS COM 2 GARRAS UM PEQUENO, UM MEDIO E UM GRANDE

183 | SACAS POLIAS COM 3 GARRAS UM PEQUENO, UM MEDIO E UM GRANDE

184 | SERRA MARMORE

185 | SERRA TICOTICO 380 WX220V, COM CARTELA COM LAMINAS

186 | SERROTE PROFISSIONAL

187 | SUGADOR DE SOLDAS

188 | TACOMETRO DIGITAL

189 | TALHA ELETRICA DE 5,0 TON, EQUIPADA COM ROLAMENTO E CORRENTES DE
ALTA RESISTENCIA

190 | TANQUE DE RECOLHIMENTO DE GAS

191 | TARRACHAS E COSSINETES DE 1.1/4" ATE 2.1/2" COM JOGO DE MACHO ROSCA
FINA DE 1.1/4" ATE 1" E MACHO ROSCA GROSSA DE 1.1/4" ATE 1"

192 | TERMOMETRO LASER
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193 | TESOURA
194 | TESOURA CORTA VERGALHAO DE 42", TRAMONTINA PRO OU EQUIV.
195 | TESOURA MEDIA INDUSTRIAL
196 | TESOURA PARA CHAPA CORTE UNIVERSAL 8" (DIREITA/ESQUERDA)
197 | TESOURAO PARA CONDUTOR ATE 1/0
198 | TESOURAS 7” PARA JUNTA TIPO PAPELAO
199 | TESTADOR DE CABOS, RJ-11, RJ-45, CAT. 5 E 6A, USB, COAXIAL
200 | TESTADOR DE FASE/ROTAGCAO DE MOTOR ELETRICO
201 | TORNO DE BANCADA PARA BOMBEIRO HIDRAULICO
202 | TORQUIMETRO DE RELOGIO ATE 280 KGM, ENCAIXE DE 1”
203 | TRENA DE ACO DE 50 METROS
204 | TRENA DIGITAL 100M
205 | TRINCHA DE 1.1/2"
206 |VALVULA PERFURADORA DE TUBOS 1/4" E 5/16"
207 | VARA DE MANOBRA (CONJUNTO)
208 | VASSOURA
OBSERVAGOES:

A CONTRATADA devera disponibilizar ferramental minimo e instrumentos necessarios a

execucdo dos servicos, conforme relagdo acima, sendo a guarda desses de sua exclusiva de
responsabilidade.

Esta relagdo ndo é exaustiva, devendo a CONTRATADA fornecer todos 0s equipamentos,

ferramentas e instrumentos necessarios a execugdo dos servigos, objeto deste Ato Convocatério.
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C.2. Relagao Minima de Equipamento de Protecéo (EPI eEPC)

ITEM

DESCRICAO

1

ALICATE UNIVERSAL ISOLADO ATE 1.000 V

2

BOLSA PARA LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA

3

BOTA DE COURO SEM COMPONENTES METALICOS

BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA, COM ISOLAGAO PARA 500 V, SEM
PARTES METALICAS. APROVADA PELO MTE (COM CA)

CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS

CALCA DE COS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS NA TRASEIRA,
CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO RETARDANTE
A CHAMA, SEM PARTES METALICAS (BOTOES OU ZIPER), COM FITAS
REFLETIVAS NAS PERNAS, CONFORME DESCRIMINA A NR10.

CAMISA COM GOLA TIPO ESPORTE COM BOTAO NAO METALICO, ABERTURA
FRONTAL, COM MANGAS CURTA, COM FITAS REFLETIVAS NA ALTURA DOS
OMBROS E COSTAS E IDENTIFICACAO DA EMPRESA, CONFECCIONADO EM
TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, CONFORME
DESCRIMINA A NR10.

CAMISA COM GOLA TIPO ESPORTE COM BOTAO NAO METALICO, ABERTURA
FRONTAL, COM MANGAS LONGAS E PUNHOS AMERICANOS, COM FITAS
REFLETIVAS NA ALTURA DOS OMBROS E COSTAS E IDENTIFICACAO DA
EMPRESA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO
RETARDANTE A CHAMA, CONFORME DESCRIMINA A NR10.

CAPA IMPERMEAVEL (CONTRA CHUVA)

10

CAPACETE DE SEGURANGA ABA FRONTAL CLASSE B COM SUSPENSAO

11

CAPACETE DE SEGURANCA COM ABA TOTAL PARA ELETRICISTA, CLASSE B
(IMPACTOS E RISCOS ELETRICOS), COM CARNEIRA COM AJUSTE TRASEIRO E
ARANHA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM TNT DUBLADO COM
ESPUMA, COM JUGULAR CONFECCIONADA COM TECIDO DE NYLON COM 15MM
DE LARGURA E AJUSTE ATRAVES DE PASSADOR PLASTICO. APROVADA PELO
MTE (COM CA)

12

CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA COM KIT TRAVA ANTIQUEDA

13

CORDA DE SERVICO EM SEDA (ISOPOLIPROPILENO) OU NYLON

14

LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM PUNHO EM RASPA
RESISTENTE E MALEAVEL UTILIZADA PARA PROTEGAO DAS LUVAS ISOLANTES
DE BORRACHA. APROVADA PELO MTE (COM CA)

15

LUVA DE RASPA DE COURO

16

LUVA DE VAQUETA. APROVADA PELO MTE (COM CA)

17

LUVA ISOLANTE PARA TENSAO ATE 1000 V, CLASSE 0 DE ISOLACAO. APROVADA
PELO MTE (COM CA)
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18 MANGAS ISOLANTES DE BORRACHA CLASSE 2 (M.T)

19 MASCARA DESCARTAVEL PFF1 PARA POEIRAS E NEVOAS METALICAS.
APROVADA PELO MTE (COM CA)

20 OCULOS DE SEGURANCA COM LENTES VERDES TONALIDADE 2,5 OU 3

21 OCULOS DE SEGURANCA PARA SOBREPOR OCULOS CORRETIVOS (CONTRA IV E
UV)*.
OCULOS EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FiSICOS
DE MATERIAIS SOLIDOS E LIQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO,

29 RESPINGOS DE PRODUTOS ACIDOS, CAUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTECAO
CONTRA RAIOS UVA E UVB. COM LENTE INCOLORE COM CORDAO DE
SEGURANCA. APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA
LENTE. APROVADA PELO MTE (COM CA)

23 PLACA DE ADVERTENCIA

24 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE 3 FLANGES DE SILICONE. APROVADA
PELO MTE (COM CA)

25 PROTETOR FACIAL PARA ARCO ELETRICO

26 SACOLA PARA CONDUZIR MATERIAIS

27 TALABARTE DE SEDA (ISOPOLIPROPILENO)

Legenda:

(*) Para empregados que usam Oculos com lentes corretivas.

OBSERVACOES:

A CONTRATADA devera disponibilizar os Equipamentos de Prote¢éo Individual e Coletiva

necessarios a execucdo dos servicos, conforme relagdo minima acima, sendo a guarda desses de
sua exclusiva de responsabilidade.

Esta relacdo ndo é exaustiva, devendo a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos,

ferramentas e instrumentos necessarios a execucgdo dos servigos, objeto deste Ato Convocatorio.
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ENCARTE “D”

RELACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO

A CONTRATADA devera fornecer na quantidade necessaria, bem como manter estoque
estratégico dos consumiveis listados abaixo:

ITEM DESCRICAO
1 | ABRACADEIRAS (NYLON E FERRO)
2 | ALCOOL ISOPROPILICO
3 | ANEIS DE PRESSAO, CHAVETAS, ABRACADEIRAS E PINOS
4 | ANTICORROSIVOS, LIMPA CONTATOS

BROCAS PARA QUALQUER SUPERFICIE (METAL, MADEIRA E ALVENARIA), SERRA
COPO

COLA DE CONTATO E DE MADEIRA

COLAS E ADESIVOS PARA TUBOS DE PVC

5
6
7 COLAS ARALDITE E SUPER BONDER, DUREPOXI
8
9

CONECTORES E TERMINAIS ELETRICOS PARA CABOS DE ATE 16 MM?2

10 | CONECTORES TERMINAIS E ANILHAS DE IDENTIFICAGCAO DE CABOS

11 |ELETRODOS E AFINS

12 | ESPUMA PARA VEDACAO

13 | ESTOPAS, PALHA DE ACO E PANOS PARA LIMPEZA,;

14 | ESTOPAS, PANOS, SOLVENTES, QUEROSENE,

15 | FITA DE ALTA FUSAO PARA MANUTENCAO ELETRICA

16 |FITA DE VEDACAO PARA HIDRAULICA (TEFLON)

17 | FITADUPLA FACE

18 | FITA ISOLANTE PARA MANUTENGAO ELETRICA

19 | FITASILVER TAPE

20 | FITA ZEBRADA

21 |LAMINAS DE SERRA E ESTILETES

22 | LIXAS PARA QUALQUER SUPERFICIE (METAL, MADEIRA E ALVENARIA)

24 | LONA PLASTICA

25 | MATERIAIS DE ESCRITORIO

26 | OLEOS, GRAXAS E PASTAS PARA LUBRIFICACAO

27 | PASTA FLUXO

28 | PILHAS E BATERIAS

PINCEL E ROLOS PARA PINTURA DE QUALQUER SUPERFICIE (METAL, MADEIRA E
29 | ALVENARIA)

PREGOS, PARAFUSOS, BUCHAS DE NYLON, ARREBITES, ARRUELAS, BRACADEIRAS E
30 | PORCAS

31 |PRODUTOS ANTIFERRUGEM

32 |PRODUTOS DE LIMPEZA, SABOES, DETERGENTES

33 | SOLDA PHOSCOOPER, PRATA

34 | SOLVENTES, COLAS E VEDA JUNTAS

OBSERVACAO:
o As relacdes de materiais descritas no ENCARTE “D” nao
sdo exaustivas, devendo a CONTRATADA fornecer todos os materiais de consumo necessarios
a execucdo dos servigos, objeto deste Ato Convocatorio.
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ENCARTE “E”

MODELO DE TABELA PARA CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

Grandeza

Caddigo
Equipamento

Descricao
Equipamento

Valor

Unidade

Localizacéo
1

Localizagéo
2

Localizagao 3

Dominio

Familia

Subfamilia

Setor

O Encarte “E” é apenas um modelo, podendo ser apresentado outra tabela que com demais informacdes essenciais.
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ENCARTE “F”

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Responsavel pela proposta:

Telefone/Fax:

E-mail:

Banco / Agéncia Bancéria / Conta Corrente:

Ao Instituto Hospital de Base - IHB
Prezados Senhores,

Atendendo ao Ato Convocatério n° 002/2019, juntamos nossa proposta para prestacdo de servicos de
gerenciamento integrado de infraestrutura fisica hospitalar, incluindo suportes técnico e operacional,
operacdo e manutencdo preditiva, preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalac6es
prediais, além da execuc¢do de reformas e obras de pequeno porte, com fornecimento de méo de obra,
ferramentas, equipamentos e materiais necessarios para execucdo dos servigcos a serem executados de
forma continua e por demanda nas dependéncias do Instituto Hospital de Base (IHB).

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos os servigos pelo preco global de R$... (prego por extenso), conforme planilha anexa;

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condi¢fes da referida Selecao de
Fornecedores, expressas no Ato, Anexos e Aviso de Convocagao respectiva;

c) Temos pleno conhecimento do local onde seréo executados os servigos, objeto deste Ato, para o fiel
cumprimento das condi¢Bes de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto deste Ato, inclusive
as obrigacdes e encargos trabalhistas com o pessoal;

e) Manteremos validas e imutaveis todas as condi¢des desta proposta pelo prazo minimo de 90
(noventa) dias, contados da data de abertura das propostas;

f) Comprometemo-nos a nao transferir e nem negociar os créditos decorrentes do Contrato;

Q) Recebemos os documentos relativos a esta Selecao de Fornecedores e de que temos ciéncia do
inteiro teor do seu conteudo e condicdes;

Esclarecemos finalmente que o portador da presente proposta esta autorizado e habilitado a prestar ao
IHB os esclarecimentos e informagdes adicionais que forem considerados necessarios.

E por ser verdade, assina a presente declaracéo sob as penas da lei.

[Local], de de 2019

[Nome do Representante Legal — Cargo — RG - CPF]

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia — DF
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CONSOLIDAGAO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAGAO PROFISSIONAIS

Valor Mensal

Item Descrigao dos itens (RS$)
1 (A) M&o de Obra
11 Mé&o de obra para gerenciamento, manutencao, reforma e obras de R$
' pequeno porte
2 (B) Provisdo mensal para fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais de consumo
21 Custo da imobilizagdo dos equipamentos, aparelhos, ferramentas, EPIs, R$
’ EPCs e uniformes, bem como de seus insumos (Encarte C + Encarte D)
3 (C) Provisdo mensal para fornecimento pecas e servigos especializados
3.1 Aquisicdo de pecas e contratacdo de servicos especializados R$ 400.000,0000
(D) Valor Total Mensal (A+B+C) RS$
(E) Valor Total Anual (Dx12) R$
BDI aplicado: %
INFORMACOES:

l. A Empresa devera elaborar o seu Orcamento com base neste Ato Convocatoério e seus Encartes, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos servigos, dos quantitativos, dos custos e tudo mais que for
necessario para o cumprimento total das obrigacdes decorrentes da execucdo do objeto desta Selecdo de
Fornecedores, pois, durante a execucao dos projetos, a Empresa vencedora ndo podera alegar eventuais erros ou
omissdes no seu Orcamento para justificar aditivos contratuais.

Il. O Orcamento devera discriminar todos os itens (1, 2 e 3) da tabela acima, incluindo o BDI e o preco total
da proposta (preco total para execucéo do objeto da presente Selecdo de Fornecedores acrescido do BDI), que
atenda aos seguintes requisitos:

a) Expressar em Reais (R$) os valores monetérios, com até quatro casas decimais, desprezando as
demais;
b) Expressar o BDI em percentual;
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ENCARTE “G”

PLANILHA DE CALCULO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL

G.1. Tabela de Indicadores de Nivel de Servigo Acordado (ANS) para Liberagédo de Pagamento da Fatura

Mensal:

Nome do Indicador

Férmula

Analise do
Desempenho

VTD = Percentual do
desconto a ser aplicado
sobre a fatura mensal

PERCENTUAL DE
ORDENS DE
SERVICO
CORRETIVAS
ENCERRADAS
(PMCE)

PMCA (%) = (Quantidade de
Ordens de Servigo Corretivas
encerradas / Quantidade de
Ordens de Servigo Corretivas
solicitadas) x 100

PMCE > 70%

=0

PMCE < 70%

Aplicar adverténcia

PMCE < 50%

= - (Valor da Fatura * 0,02)

TEMPO MEDIO DE
ATENDIMENTO DE
ORDENS DE
SERVICO
CORRETIVAS NIVEL |
(TMA)

TMA = Somatorio dos Tempos de
Atendimento das Ordens de
Servigco Executadas de
Manutencao Corretiva /
Quantidade de Ordens de Servigo
Executadas de Manutencao
Corretiva.

TMA <30 min =0
TMA > 30 min Aplicar adverténcia
TMA > 90 min = - (Valor da Fatura * 0,02)

TEMPO MEDIO DE
REPARO DE ORDENS
DE SERVICO
CORRETIVAS NIVEL I,
I1E Il (TMR)

TMR = Somatdrio dos Tempos de
Reparo das Ordens de Servico
Concluidos de Manutengao
Corretiva / Quantidade de Ordens
de Servigo Concluido de
Manutencao Corretiva

TMR < 72 horas

TMR > 72 horas

Aplicar adverténcia

TMR > 96 horas

= - (Valor da Fatura * 0,02)

MANUTENCAO
PREVENTIVA
EXECUTADA (MPE)

MPE (%) = (Quantidade de
Manutencao Preventivas
Executadas / Quantidade de
Manutencdes Preventivas
Programadas) x 100

MPE (%) > 90%

=0

MPE (%) < 90%

Aplicar adverténcia

MPE (%) < 80%

= - (Valor da Fatura * 0,02)

MANUTENCAO
PREDITIVA
EXECUTADA (MPRE)

MPRE (%) = (Quantidade de
Manutencdes Preditivas
Executadas / Quantidade de
Manutencdes Preditivas
Programadas) x 100

MPRE (%) > 90%

=0

MPRE (%) < 90%

Aplicar adverténcia

MPRE (%) < 80%

= - (Valor da Fatura * 0,02)

RONDA DE
INSPECAO
EXECUTADA (PRRI)

PRRI (%) = (Quantidade de
Ordens de Servigo de Ronda de
Inspecéo executadas / Quantidade
de Ordens de Servico de Ronda
de Inspecao programadas) x 100

PRRI (%) > 90%

=0

PRRI (%) < 90%

Aplicar adverténcia

PRRI (%) < 80%

= - (Valor da Fatura * 0,02)
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PERFOMANCE DE
TREINAMENTO (PT)

MPE (%) = (Quantidade de
Treinamentos Internos Executados
/ Quantidade de Treinamentos
Internos programados) x 100

PT (%) > 90%

=0

PT (%) < 90%

Aplicar adverténcia

PT (%) < 80%

= - (Valor da Fatura * 0,01)

PERCENTUAL DE
DISPONIBILIDADE
OPERACIONAL DE
EQUIPAMENTOS DE
NIVEL | (PDOE)

PDOE (%) = (1 — (Somatério dos
Tempos de Reparo das Ordens de
Servigo / (Quantidade de
Equipamentos com criticidade de
nivel | x Quantidade de Dias)) x
100

PDOE (%) > 90%

=0

PDOE (%) < 90%

Aplicar adverténcia

PDOE (%) < 80%

= - (Valor da Fatura * 0,02)

ENTREGA DO
RELATORIO
TECNICO MENSAL
DE ATIVIDADES

Relatério de Atividades Entregue a
Gestor do Contratado até o 10° dia
Gatil do més seguinte.

Sim =0
Nao Aplicar adverténcia
N&o = - (Valor da Fatura * 0,01)

AVALIACAO DA
QUALIDADE DOS
SERVICOS
PRESTADOS (AQS)

AQS (%) = somatoria total dos
pontos obtidos / Niumero de itens
vistoriados

AQS (%) > 70%

=0

AQS (%) < 70%

Aplicar adverténcia

AQS (%) < 50%

= - (Valor da Fatura * 0,02)

TEMPO MEDIO PARA
CONCLUSAO DE
REFORMAS E OBRAS
DE PEQUENO PORTE

TMRO = Somatério dos Tempos
para concluséo de reformas e
obras de pequeno porte /
Quantidade de solicitacdes de

TMRO < 30 dias

=0

TMRO > 30 dias

Aplicar adverténcia

(TMRO): reforma e obras de pequeno porte TMRO > 60 dias _ _ (Valor da Fatura * 0,02)
Somatoria VTD
Escolhido ¥ VTD (Valor VTD)
Legenda:

¢ Valor Pagamento Mensal (Aprovado) = Valor a ser pago no més, com os descontos relativos ao ndo
atendimento dos niveis de servigo acordados (ANS)

e Valor Contratado = Valor Mensal Contratado mensalmente se todos os ANS forem atendidos

e Valor VTD = Valor Total a ser descontado do Valor Contratado, em fungéo das medi¢cdes dos ANS.

OBSERVACAO:

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL

e Esta Avaliagdo devera ser anexada junto a fatura do més quando encaminhado para pagamento.
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ENCARTE “H”

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA E INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S) PELA EXECUCAO DO OBJETO DA SELECAO DE FORNECEDORES

Por este instrumento, (nome empresarial da Empresa),

inscrita no CNPJ sob o n° com sede a

(enderego completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a)

infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF/MF n° , para fins, DECLARA, para fins de
atendimento a exigéncia da Sele¢cdo de Fornecedores n® 002/2019, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe

Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vinculo com nossa empresa, e que (S) responsavel(is) técnico(s)
detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica sera(ao) o(s) responsavel(is) em todas as fases desta Selecdo de
Fornecedores até a conclusdo do objeto do contrato, ndo sendo substituido(s), salvo casos de forga maior, e mediante
prévia concordancia do IHB, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluido, que devera possuir
igual ou superior qualificacdo com relagdo ao anterior, bem como as demais comprovagbes, dos seguintes
profissionais:

i. [graduac&o, Nome, Numero no Conselho e Assinatura]
ii. [graduac&o, Nome, Numero no Conselho e Assinatura]

ii. [graduagdo, Nome, Numero no Conselho e Assinatural]

E por ser verdade, assina a presente declaragéo sob as penas da lei.

[Local], de de 2019

[Nome do Representante Legal — Cargo — RG - CPF]

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia — DF
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ENCARTE “I”

DECLARACAQ FORMAL DE VISTORIA

(nome empresarial da Empresa), inscrita ho CNPJ

sob o n° com sede a

(endereco completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a)
, infra-assinado, portador(a) da Carteira de

Identidade n° e do CPF/MF n° , para fins, DECLARA ,expressamente que

visitou as areas do Instituto Hospital de Base (IHB), a fim de inspecionar as instalagdes e realizar vistoria técnica
das areas construidas e das areas externas (estacionamentos e areas livres), obtendo o conhecimento de todos os

detalhes, informag®8es e condigBes necessérias a elaboracdo da proposta, de acordo com o0 Ato e seus anexos.

[Local], de de 2019

[Nome do Representante Legal — Cargo]

[Nome do Responsavel Técnico - Numero no Conselho]
Responséavel Técnico
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ENCARTE “J”

PRONTUARIO DAS INSTALACOES ELETRICAS

1. A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal da CONTRATANTE a primeira versdo do Prontuario das
Instalagtes Elétricas (PIE) nos moldes descritos neste Encarte conforme item 20 CRONOGRAMA DE ATIVDADES,
desse Elemento Técnico, sob pena de inexecugéo parcial do contrato.

2. O PIE é um sistema organizado de informagdes pertinentes as instalagdes elétricas e aos trabalhadores
que sintetizara o conjunto de procedimentos, a¢fes, documentagdes e programas que a CONTRATADA mantém ou
planeja executar para proteger o trabalhador dos riscos elétricos.

3. A CONTRATADA deveréa organizar o PIE com o fim de disponibilizar ao trabalhador todas as informacgfes
necessdrias a sua segurancga, provar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o atendimento aos requisitos da
Norma Regulamentadora - NR10 e provar que todos os servigcos sao executados segundo procedimentos definidos e
seguros.

4, O PIE deve ser organizado e mantido atualizado pela CONTRATADA, devendo permanecer a disposi¢cao
dos trabalhadores envolvidos nas instalacdes e servigos em eletricidade e do fiscal da CONTRATANTE.

5. Um dos documentos que compde o PIE é o Relatério Técnico das Inspecdes atualizadas a ser elaborada
com base na auditoria a ser realizada na documentacdo, nas instalagfes elétricas e nos processos de seguranga
elétrica da CONTRATADA. O relatorio técnico deve apontar todas as ndo conformidades administrativas e técnicas
encontradas e deve conter um cronograma de adequacao.

6. Os documentos técnicos previstos no PIE devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e
devem ser organizados e mantidos pelo Responséavel Técnico da CONTRATADA.

7. O PIE deve englobar toda a instalagdo elétrica do CONTRATANTE, a partir do ponto de entrega de
fornecimento de energia elétrica da concessionaria local.

8. O conteudo é abrangente e dependera da capacidade da equipe técnica da CONTRATADA em
diagnosticar, analisar e implementar as solu¢cdes adequadas de forma a garantir que:
l. As instalacdes elétricas da CONTRATANTE estejam adequadas;
Il. A CONTRATADA adquira somente os equipamentos de uso, equipamentos de protecao, ferramental
e materiais adequados;
Il Procedimentos sejam elaborados e aplicados pelos trabalhadores;

V. Autorizacdes de Servigos sejam emitidas;
V. S6 sejam utilizados equipamentos ensaiados e testados;
VI. Toda atividade seja precedida de uma Analise de risco;
VII. Toda situacdo de Emergéncia seja atendida de forma padronizada;
VIII. As instalacdes elétricas sejam atestadas por meio de um laudo independente;
IX. A empresa estabele¢a os procedimentos administrativos necessarios para uma eficiente gestdo da
seguranca elétrica;
X. As especificagdes de EPI, EPC e demais equipamentos estejam disponiveis a todos os trabalhadores;
XI. As instalacdes elétricas sejam mantidas adequadamente com o minimo proposto através da ROTINA
DE EXECU(;AO DOS SERVICOS CONTINUOS, item 1 deste Encarte;
XIl. Sejam realizadas auditorias periodicas no sistema de seguranca elétrica.
9. Passos para a estruturacao do PIE:

a) O primeiro passo para organizar o Prontuario das InstalagBes Elétricas é a elaboracdo do Relatério
Técnico das Inspeg¢Bes (RTI), com o cronograma de a¢des para adequacédo a NR10.

b) O RTI deve ser elaborado com base em um Diagnéstico de situagdo dos ambientes de trabalho da
CONTRATANTE, que andlise os riscos, os procedimentos, as documentagdes e as medidas de controle existentes
na area elétrica e indique todos os requisitos da NR10 nado atendidos pelas instalagGes.

c) O RTI deve contemplar todos os requisitos da NR10 conforme item 10.2.4, alinea “g” daNR10.
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d) Para tanto sera também necessario que a CONTRATADA elabore os Laudos Técnicos das
Instalagbes Elétricas e o Laudo do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) como forma de
diagnosticar as instalagdes fisicas na area elétrica da CONTRATANTE.

e) O Diagndstico e o Laudo Técnico das Instala¢des Elétricas compordo o RTI, conforme requisito do

item 10.2.4, alinea “g” da NR10. O RTl e o Laudo do SPDA formarao a base para a estruturagédo doProntuario.
10. O Relat6rio Técnico das Inspegdes (RTI):

a) O objetivo central do RTI é o de estabelecer a CONTRATANTE e a CONTRATADA uma auditoria
periddica da condicdo de seguranca das instalacdes elétricas e de servicos em eletricidade.

b) A auditoria deve contemplar tanto os riscos e condigfes ambientais do trabalho na &area elétrica, como
também toda a documentacgéo das instalagfes elétricas, os procedimentos de trabalho, as atividades exercidas pelos
eletricistas, os equipamentos e ferramentas utilizados, os treinamentos realizados, as medidas de protecdo coletiva e
individual existentes e o processo de gestdo da seguranca nas instalagdes elétricas.

¢) O resultado da auditoria sera o relatdrio técnico, contendo as ndo conformidades, as recomendacdes,
as propostas de adequagdo e o cronograma de realizacBes. A existéncia de documentacdo acreditada e
dinamicamente atualizada com as modificagfes ocorridas nas instalacdes — diagramas, esquemas, instrucdes e
procedimentos técnicos, treinamentos e demais obrigagdes do prontuario — facilitara sobremaneira a execugéo do
relatério técnico requerido.

d) Para compor o RTI propde-se a sua divisdo em duas partes: uma auditoria envolvendo os aspectos
de seguranca do trabalho (Diagnoéstico NR10) e outra contemplando os aspectos técnicos das instalagdes elétricas
(Laudo Técnico das Instalacdes Elétricas).

e) O laudo técnico das instalacdes elétricas deve ser elaborado por Engenheiro Eletricista segundo o
que estabelece a Resolucdo 218 do CONFEA. E o diagndstico dos requisitos da NR10 deve ser elaborado por
Engenheiro de Seguranga do Trabalho segundo o que estabelece a Lei 7410 de 27.11.1985 e o Artigo n. 4 da
Resolucao 359 do CONFEA de 31.07.1991.

11. Laudo Técnico das Instalagfes Elétricas:

a) O Laudo Técnico das Instalagbes Elétricas € uma dos componentes do Relatorio Técnico das
Inspecdes. O laudo deve-se basear nos dados de inspecéo, medi¢édo e ensaio realizados na documentacéo técnica e
nas instalacdes elétricas da empresa com a finalidade de aferir a sua conformidade com a Norma Técnica Brasileira
NBR-5410 (instalagdes elétricas em baixa tensdo), a NBR 14039 (InstalagBes Elétricas em média tensdo), a NBR
5418 (Instalagbes em &reas classificadas) e a NR10, entre outras normas.

b) Asinspecgbes, medicbes e ensaios devem ser executados segundo prescri¢cdes das normas da
ABNT para instalag@es elétricas em Baixa Tensao (NBR 5410) e em Média Tensdo (NBR 14.039).

c) Deverdo ser criadas listas de verificagao para as inspe¢des nas instalagdes elétricas que fardo parte
do Laudo das Instalagbes Elétricas.

12. DIAGNOSTICO NR10

a) O Diagnéstico NR10 identifica e analisa os requisitos da NR10, avaliando o grau de implementagéo
de cada um e indicando as ag¢fes corretivas necessarias para adequag&o a norma.

b) Deve contemplar todos os aspectos administrativos e de procedimentos de seguranca do setor
elétrico da empresa:

Sistema de gestdo da seguranca;
Documentagéo técnica e projetos;

Comprovacao de treinamentos;

Certificacdes de equipamentos e ferramentas;
Procedimentos de trabalho e instru¢des técnicas;
Andlises de riscos;
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Medidas de controle;

Medidas de protecgéo coletiva e EPI,

Sinalizagdo de seguranca,;

Proteg&o contra incéndio e explosdes;

Procedimentos de emergéncias e de resgate de acidentados;
Processos de autorizagdo de trabalhadores;

Processos de contratacao de terceiros;

Mapeamento das responsabilidades e atividades na area elétrica.
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