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COM RESISTÊNCIA DE 4h

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
COM VOLUME MÍNIMO PREVISTO

DE 6.600 LITROS
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CHUMBO ENTRE PAINÉIS

LAVA OLHOS DE
EMERGÊNCIA 500ml
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TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO
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CIRCULAÇÃO
A=20,27m²

GUARDA E DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAIS

ESTERILIZADOS
A=11,07m²
1 1 1
IE/HE/HF/E

LAVAGEM E
DESCONTAMINAÇÃO / 

PREPARO DE MATERIAIS
A=10,21m²
1 1 1

IE/HE/HF/HQ

+0.75m +0.75m

1 1 1

ESPERA DE
PACIENTE 2
(30 pessoas)

A=28,21m²

FARMÁCIA
(ARMAZENAMENTO)

A=7,49m²
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111
IE/HE/HF/AC/EE

POSTO DE ENFERMAGEM 5
A=6,65m²

1 1 1
IE/HE/HF/AC/FO/FAM/EE/FVC

OBSERVAÇÃO E REIDRATAÇÃO
PEDIATRIA

A=9,56m²

1 1 1
IE/HE/HF/AC/FO/FAM/EE/FVC

1 1 1
IE/HE/HF/AC/FO/FAM/EE/FVC

OBSERVAÇÃO E REIDRATAÇÃO 2
A=71,30m²

OBSERVAÇÃO E REIDRATAÇÃO 1
A=58,57m²

1 1 1
IE/HE/HF/AC/EE

POSTO DE ENFERMAGEM 4
A=6,40m²

1 1 1
IE/HE/HF/HQ

BANHEIRO PEDIATRIA
A=4,68m²

1 1 1
IE/FO/FAM/EE

ISOLAMENTO 2
A=8,21m²

1 1 1
IE/FO/FAM/EE

ISOLAMENTO 1
A=8,74m²

1 1 1
IE/HE/HF/AC

COLETA DE MATERIAL
A=11,05m²

1 1 1
IE/HE/HF/AC/EE

POSTO DE ENFERMAGEM 1
A=6,60m²
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A=7,17m²
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A=4,39m²

1 1 1
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DML 1
A=2,53m²

1 1 1
IE/HE/HF

SALA TI
A=4,95m²

FARMÁCIA
(DISTRIBUIÇÃO)

A=7,33m²

CONSULTÓRIO INDIF. 4
A=10,43m²

CONSULTÓRIO INDIF. 3
A=10,77m²

CONSULTÓRIO INDIF. 2
A=10,77m²

CONSULTÓRIO INDIF. 1
A=10,77m²
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BANHEIRO
PACIENTE 2

A=4,68m²

BANHEIRO
PACIENTES 1

A=4,68m²

BANHEIRO
PACIENTES 3

A=4,46m²

BANHEIRO
PACIENTES 4

A=4,46m²

REFEITÓRIO
FUNCIONÁRIOS 1

A=18,13m²

COPA DE
DISTRIBUIÇÃO

A=26,95m²
VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA E 
SEG. DO PACIENTE

A=7,73m²

DML NUTRIÇÃO
A=2,36m²

SERVIÇOS
A=7,26m²

PLANTÃO ENFERMARIA
FEMININO

A=18,90m²

PLANTÃO ENFERMARIA
MASCULINO

A=18,90m²

PLANTÃO MÉDICO
FEMININO

A=18,90m²

PLANTÃO MÉDICO
MASCULINO

A=18,90m²

VEST. FUNC.
FEMININO 1

A=12,28m²

VEST. FUNC.
MASCULINO 1

A=12,28m²

CIRCULAÇÃO
A=70,88m² CIRCULAÇÃO

A=62,02m²

SALA DE
UTILIDADES

A=11,07m²

LIMPEZA DE MATERIAL /
ROUPA SUJA

A=14,36m²

DEPÓSITO DE
MATERIAIS

A=15,25m²

SUTURAS
A=14,92m²

SANITÁRIO
MASCULINO 4

A=7,13m²

SANITÁRIO
FEMININO 4

A=7,13m²

ESTAR
FUNCIONÁRIOS

A=28,89m²

ATENDIMENTO
SERVIÇO SOCIAL

A=11,38m²

CONSULTÓRIO INDIF. 7
A=10,38m²

CURATIVOS
A=10,49m²

APLICAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

A=50,09m²INALAÇÃO COLETIVA
A=49,00m²

POSTO DE ENFERMAGEM 2
A=6,93m²POSTO DE ENFERMAGEM 3

A=6,26m²

CIRCULAÇÃO
A=281,25m²

SANIT. PCD
MASCULINO 1

A=4,95m²

SANIT. PCD
FEMININO 1

A=4,95m²

SANITÁRIO
MASCULINO 1

A=8,12m²

SANITÁRIO
FEMININO 1

A=8,12m²CONSULTÓRIO INDIF. 5
A=10,43m²

CONSULTÓRIO INDIF. 6
(COM EQUIP. ECG)

A=10,77m²

ALMOXARIFADO
A=9,86m²

CIRCULAÇÃO
A=50,15m²

ADMINISTRAÇÃO
A=28,39m²

DIRETORIA
A=12,36m²

REUNIÕES
A=20,09m²

C.A.F.
A=27,16m²SANIT. PCD 1

A=4,09m²

BANHEIRO
INFANTIL

A=11,41m²

SANITÁRIO MASCULINO 2
A=12,44m²

SANITÁRIO FEMININO 2
A=12,44m²

HALL SANITÁRIOS
A=8,36m²

RECEPÇÃO/ESPERA
(60 pessoas)

A=79,05m²

REGISTRO E ACOLHIMENTO 2
A=10,08m²

REGISTRO E ACOLHIMENTO 1
A=10,08m²

CIRCULAÇÃO
A=12,37m²

TRIAGEM MÉDICA 2
A=11,83m²

TRIAGEM MÉDICA 1
A=11,83m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

A=11,85m²

SANITÁRIO
MASCULINO 3

A=2,59m²

SANITÁRIO
FEMININO 3

A=2,44m²

LABORATÓRIO
A=29,03m²

ÁREA EXTERNA PARA
 DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA

A=28,86m²

SANIT. POL.
A=2,57m²

POSTO POLICIAL
A=5,37m²

SEGURANÇA
A=3,23m²

CIRCULAÇÃO
A=62,80m²

HIGIENIZAÇÃO
DE PACIENTE

A=13,80m²

QUARDA DE MACAS
E CADEIRAS DE RODAS

A=9,76m²

DML 2
A=2,15m²

SALA DE EMERGÊNCIAS
A=86,42m²

APOIO RAIO X
A=5,29m² CONT. APOIO RAIO X

A=5,13m²

BOX DE VEST.
PACIENTES

A=2,53m²

RAIO X
A=29,48m²

ROUPA LIMPA
A=5,29m²

MORGUE
(limite de permanência de 4h)

A=19,30m²

VÁCUO
A=10,76m²

AR COMPRIMIDO
A=10,76m²

OXIGÊNIO
A=10,76m²

GRUPO D
A=4,64m²

GRUPO C
A=4,64m²

GRUPO B
A=4,64m²

GRUPO A
A=4,64m²

DEPÓSITO
A=8,98m²

GERADOR DE
EMERGÊNCIA

A=23,52m²

VESTIÁRIO SEGURANÇA
FEMININO

A=10,31m²

VESTIÁRIO SEGURANÇA
MASCULINO

A=10,31m²

DEPOSITO
A=7,40m²

INSTALAÇÕES
A=7,58m²

ADM. SERVIÇOS
GERAIS
A=20,59m²

DML 3
A=2,80m²

COPA
FUNCIONÁRIOS

A=9,32m²

REFEITÓRIO
FUNCIONÁRIOS 2

A=16,37m²

VEST. FUNC.
FEMININO 2

A=22,19m²

+0.75m

+0.75m

+0.75m

+0.75m

+0.75m

+0.75m+0.75m

+0.75m

+0.75m

+0.75m

+0.75m

+0.75m

+0.75m

+0.75m

1.8
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1.80

1.9
0

1.9
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1.9
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1.9
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1.21

1.80

1.8
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3.00

3.00

Alambrado h=2.00m

PO
R

TÃ
O

25
0X

20
0

PLANTA BAIXA - SPDA

CENTRO DE MEDIÇÃO CEB CONECTAR AO BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

Desmontar reservatório existente

Reservatório~32.000 l
(Olhar detalhamento)

RESERVA TÉCNICA
 DE INCÊNDIO

6,60 m³

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO CONFORME

PONTO P/ ATERRAMENTO C/ HASTE COBREADA 254 MICRONS - Ø 5/8"x3.00m 

TERMINAL AÉREO Fº Gº A FOGO, Ø 3/8", h = 0,25m 

DNº  -  DESCIDAS

CONECTOR MINI-GAR 

CABO DE COBRE-NÚ #50mm², DIRETAMENTE ENTERRADO.

PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN"

NOTAS

1

2

AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO C/ A NBR 5410/04 E NBR 5419 DA ABNT.

TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER FEITAS C/ SOLDA
EXOTÉRMICA.

PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS, DEVERÁ SER INSTALADO UM BEP (BARRAMENTO DE
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL) NA SUBESTAÇÃO AO LADO DO QGBT, E UM BES (BARRAMENTO DE
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO SECUNDÁRIO) NOS PAVIMENTOS E BLOCOS, CONFORME ITEM 6.4.2 DA NORMA
NBR 5410/2004.

TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS PROJETOS SÃO ORIENTATIVOS PODENDO SER ULTILIZADOS
MATERIAIS DE MARCA E MODELOS EQUIVALENTES, SENDO QUE DEVERÃO  TER ACABAMENTO  E
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AOS ESPECIFICADOS.

3

4

LEGENDA

FIXADOR UNIVERSAL P/ CABO DE COBRE #35mm²

TODOS OS POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA UPA DEVEM SER  CONECTADOS A MALHA DE
ATERRAMENTO DO SPDA

5

BARRAS CHATAS EM ALUMÍNIO -  7/8″ x 1/8″ x 3m    (70mm²), NA COBERTURA E NAS DESCIDAS 

OCUPAÇÃO/USOS GRUPO DESCRIÇÃO EXEMPLOS
HOSPITALARES 32 HOSPITAIS EM GERAIS PRONTOS-SOCORROS

OCUPAÇÃO / USO RISCO  -  (B-1)

HOSPITALARES MÉDIO

Nº LOCAL PRANCHA ÁREA (m²)

01 TÉRREO 07/09 2.212,05

RISCO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
MÉDIO - HOSPITALARES 300

QUADRO DE ÁREAS

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À SUA OCUPAÇÃO - NT 01/2016 - CBMDF

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE INCÊNCIO DE ACORDO COM AS OCUPAÇÕES E USOS - NT 02/2016 - CBMDF

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNCIO

Tabela1 - Posicionamento de captores conforme o nivel de proteção

Nivel de 
proteção

l
m

m
h

0 - 20m 21m - 30m 31m - 45m 46m - 60m > 60m

Largura do
módulo da

malha
(ver Nota 2)

mR

ll

lll

lV

Ângulo de proteção (α) - método Franklin, em função da
altura do captor (h) (ver Nota 1) e do nível de proteção

20

30

45

60

25°

35°

45°

55° 45°

35°

35°

25°

25°

25°

1) 1) 1)

1) 1)
1)

2)

2)
2)

2) 20

10
10

5

R = raio da esfera rolante
1) Aplicam-se somente os métodos eletrogeométrico, malha ou da gaiola de Faradya.
2) Aplica-se somente o método  da gaiola de Faradya.

Notas
1) Para escolha do nível de proteção, a altura é em relação ao solo e, para verificação da área

protegida, é em relação ao plano horizontal a ser protegido.
2) O módulo da malha deverá construir um anel fechado, com o comprimento não superior ao

dobro da sua largura.
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