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A CONSTRUIR - ILUMINACAO
PLANTA BAIXA - HELIPONTO PRONTO SOCORRO
ESC. 1/150

DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGA

CRe. LAMPADAS TOMADAS | 1o7aL | DISJ. | FIO FASES
[/ P-H *\1 40W 150W | 2X20W 110W 100W (W) (&) | (mm2) | A B C
| N ; 1 12 - - 2 - 700 | 16 2,5 700 | - -
| |
| EVN ‘ 2 12 - - 2 - 700 | 16 25 | - - 700
| AN |
vem do quadro de baixa tensdo existente ! ! 3 12 B B B B 480 16 2,5 B 480 B
+ou— 100metros | LN } 4 1 4 - - - 640 | 16 25 | - 640 | -
QDFL—H | QDFL-H QDFL—H /{2+5|f N ‘ 5 1 — 1 - 1 200 10 2,5 200 — _
> HH ‘ HH - |
(3#4+NF4+TH4)mnT } (3#4+N#4+TH#4)mn? (3#4+NFA+TH) MM’ N } 6 RESERVA - - - - - -
$32mm | $32mm $32mm |
| — ‘ 7 RESERVA - - - - - -
| Ee ; 8 RESERVA - - - - - -
} N ; 9 RESERVA - - - - - -
| .\ I\ : 10 RESERVA - - - - - -
| = |
| | 11 RESERVA - - - - - -
| R |
| "% \ 12 RESERVA - - - - - -
| |
| NO—BREAK | TOTAL 38 04 1 4 1 2720 | 30 6,0 | 900 1120 | 700
| AUTONOMIA MINIMA DE 30min |
' TENSAO 120/220VCA }
{POTENCIA 2000,/3000VA |
N -/
LEGENDA
[ZZ] LUMINARIA LED DE 2x9w NO TETO.
—> TOMADAS 220V, COM 3 PINOS (FASE, NEUTRO E TERRA) PARA 10A, INS—
TALADOS A 1,20m DO PISO .
S INTERRUPTOR SIMPLES, 220V COM TERRA,
INSTALADOS A 1,20m DO PISO.
T QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA, INSTALADO COM CENTRO A 1.50m
DO PISO, DA MARCA CEMAR OU EQUIVALENTE.
€ FOTOCELULA

SISTEMA DE ILUMINACAO EM
PAINEIS DE LED (4x10w) +
ILUMINACAO DE OBSTACULO.

CONE EM NYLON RESINADO
COR "AMARELO OURO" E

PASSADORES EM LATAO.

MANCAIS COM ROLAMENTOS CLT
BLINDADOS E CESTO E L
PARAFUSOS EM ACO INOXIDAVEL

COM JUNTAS FLEXIVEIS.

ESTRUTURA TUBULAR EM @

ALUMINIO, COM PINTURA PU,
COR LARAJA E BRANCO,
300CM DE COMPRIMENTO. — b

JUNTA FLANGIVEL. A{HHW

BASE ARTICULADA 0BS

\_

A CONSTRUIR - ILUMINACAO/SINALIZACAO
DET. BO1 - BIRUTA
ESC. S/IESC

OBS:

1- ESTE EQUIPAMENTO DEVERA SER POSICIONADO EM LOCAL SEM
OBSTACULOS E DE FACIL VISUALIZACAO;

2- A ALIMENTACAO ELETRICA VIRA DO QUADRO EXISTENTE MAIS PROXIMO

LISTA DE MATERIAIS

200M DE CORDOALHA DE COBRE NU DE 50MM?

25M DE ELETRODUTO DE PVC 3/4"

600M DE ELETRODUTO DE PEAD 1"

100M DE ELETRODUTO DE PEAD 1.1/4”

100M DE CABO MULTIPOLAR 5X4MM2

600M DE CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM2

1PC RELE FOTOCELULA

1PC QUADRO ELETRICO, COM NOBREAK, CONFORME UNIFILAR
8PC CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM COM TAMPA EM CONCRETO
1PC LUMINARIA COM LAMPADA LED 2X18W

1PG CAIXA PVC 4X2" EMBUTIR

1PC CONJUNTO INTERRUPTOR E TOMADA 10A

4PC HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD #5/8" x 3m

ILUMINAGAO/ SINALIZAGAO

cop || oNT | DEscRICAO |

Lo1 09 | PROJETOR (FLOOD LIGHT), PARA LATERAL DA PISTA, 500 W, LAMPADA HALOGENA, CORPO EM AL FUNDIDO, PERSIANA ANTE OFUSCANTE,
JUNTA FRANGIVEL, FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TECNICO;

L02 24 || LUMINARIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO DE HELIPONTO, DE EMBUTIR, FILTRO INTERNO AMBAR, LAMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO!
MOD. 139.1, COR "BA - CLARA/ AMBAR", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TECNICO;

L03 16 || LUMINARIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO DE HELIPONTO, DE EMBUTIR, FILTRO INTERNO AMBAR, LAMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO
MOD. 139.1, COR "VD - VERDE", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TECNICO;

BO1 01 | INDICADOR VISUAL DE VENTOS DE SUPERFICIE - BIRUTA, MOD. WS-300, ESTRUTURA EM ALUMINIO, ROLAMENTOS BLINDADOS, CONE EM
NYLON 120cm COR "LARANJA", COM ILUMINAGAO EM LED + ILUMINAGAO DE OBSTACULO (VERMELHA), FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TECNICO;

ELETRODUTO A INSTALAR PELO PISO — PEAD

ELETRODUTO A INSTALAR PELO TETO OU PAREDE — PVC FLEXIVEL

< e 2
N ’\7/ \CORDOALHA DE COBRE NU DE 50mm

CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA.

CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X30cm COM TAMPA DE CONCRETO.

CONE INDICADOR DE DIREGAO E INTENSIDADE DO VENTO (ver detalhe—1).

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD #5/8” x 3m

(MASTRO RECLINAVEL) 1— 0S ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERA DE 32mm .

J 2— 0S CABOS EMBUTIDOS NO PISO SERAO DO TIPO MULTIPOLAR 0,6/1kV;
3— 0S CABOS SEM INDICAGAO SERA DE 2.5mm’ .

4— A CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X30cm DEVERA SER INSTALADA A CADA 30 METROS .

HELIPONTO - PRONTO SOCORRO - HOSPITAL DE BASE

ENDERECO: ] ]
SMHS - AREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BRASILIA-DF - HOSPITAL DE BASE
n PROPRIETARIO: j ] ]
u IGESDF INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)
- AUTOR DO PROJETO:
DR SARe 5o pTRTD eoaAAL THIAGO FARIA COSTA - CREA 117070/D-MG
RESPONSAVEL TECNICO:
PROPRIETARIO
AUTOR DO PROJETO THIAGO FARIA COSTA CREA/CAU: 117070/D-MG
RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU:

ORGAOS FISCALIZADORES ORGAOS FISCALIZADORES
ORGAOS FISCALIZADORES
AREA: - DATA DO PROJETO: FOLHA / TOTAL
ESCALA:
CONTEUDO INDICADA
INSTALACOES ELETRICAS PROJETISTA AUXILIAR:
THIAGO FARIA
HOSPITAL NOME DO ARQUIVO: REVISAO: DATAREV.. |[FORMATO:
DE BASE 2024-044-HBDF-ELE-PB-001-PLA-ELE-R00 R-00 27/06/2024 A0
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